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El presente trabajo consiste en el dimensionamiento de una instalación 
fotovoltaica conectada a la red para una empresa privada en Tababela – Quito. El 
diseño se fundamenta en los beneficios tanto ambientales como técnicos que 
presenta la integración de esta tecnología a la matriz energética del país. Como 
parte primordial del diseño del sistema se toman en cuenta el consumo promedio 
mensual de la empresa y la irradiación solar en el sector de Tababela. Para obtener 
el consumo se emplea un analizador de redes y la base de datos de planillas de 
consumo eléctrico durante un año obteniendo un panorama más claro del 
comportamiento de la carga en la empresa y dimensionar el sistema fotovoltaico.  
Para la estimación del potencial solar en el lugar se realiza un análisis tomando  
datos de radiación solar durante los meses de Enero a Mayo, se los compara con 
otras fuentes disponibles como NASA, Atlas solar del Ecuador y estaciones 
meteorológicas de la Secretaría del Ambiente específicamente la estación de 
Tumbaco que está a 8 km de la empresa. Se realizó el cálculo de la instalación 
fotovoltaica tomando en cuenta las características técnicas y meteorológicas que 
afectan al mismo, obteniendo un sistema fotovoltaico de inyección trifásica a la 
red eléctrica, con una potencia instalada de 9600 Wp. Tomando entonces los 
valores de Irradiación solar diaria promedio mensual obtenidos (5 kWh/m2/día 
aproximadamente) en el sector Tababela se consigue una generación anual de 15 
848,63 kWh, que a su vez nos permite determinar un rendimiento promedio anual 
de generación de  1 650,89 kWh/kWp para la zona. Anualmente esta generación 
limpia y descentralizada implica la reducción de aproximadamente 11,88 
toneladas de CO2 generadas por la combustión fuel-oil (diesel) para producir esta 
cantidad de energía, lo que se puede considerar como un beneficio ambiental que 
contribuye a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Además se 
garantiza que la producción de la empresa no se vea afectada en caso de una 
demanda más alta que la generada o un fallo en el sistema fotovoltaico por su 
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This study involves the design of a photovoltaic installation connected to the grid 
for a private company in Tababela - Quito. The design is based on both, 
environmental and technical benefits that are assigned through the integration of 
this technology with the Ecuadorian energy matrix. The average monthly 
consumption of the company and the solar irradiation in Tababela were taken into 
account as a fundamental part of the system design. In order to obtain the 
electricity consumption, an electrical grid analyzer and the database of electricity 
consumer bills during a year were used to obtain a better view of load behavior in 
the company and with them sizing the photovoltaic system. For the estimation of 
the solar potential in the place, an analysis was made taking data about the solar 
radiation from January to May, it was compared with other available sources such 
as NASA, ‘Atlas solar del Ecuador’ and meteorological stations of the 
Environment Secretary, specifically Tumbaco Station that is located 8 Km from 
the company. The sizing of the photovoltaic installation was made considering 
technical specifications and meteorological characteristics that affect the system, 
obtaining a photovoltaic system of three-phase injection to the electrical grid, with 
9600 Wp power. The monthly solar irradiance average values obtained (5kWh / 
m2 / day approximately) in Tababela sector, an annual generation of 15848.63 
kWh was obtained. It allows us to determine an annual performance average of 
1650.89 kWh / kWp for this area. Annually this clean and decentralized 
generation would contribute to reduce 11.88 tons of CO2 approximately, 
generated by the fuel-oil combustion (diesel oil) to produce this amount of energy, 
this can be considered as an environmental benefit that contributes to reduce the 
emission of greenhouse gases. In addition, it is guaranteed that the production of 
the company is not affected in case of a higher demand than the one generated or 
a failure in the photovoltaic system because of its characteristic of being 
connected to the national electrical grid. 
 
 
Keywords: photovoltaic system, distributed generation, solar panel, electrical 






Uno de los grandes retos del sector energético a nivel mundial para el siglo XXI 
es garantizar el suministro de energía eléctrica de forma sostenible abasteciendo 
simultáneamente el consumo creciente de la energía eléctrica. 
 
En la actualidad, globalmente se viene  desarrollando una tendencia de protección 
al medio ambiente dentro de los parámetros de fabricación, consumo, y 
menesteres particulares en general, donde la captación y producción energética ha 
sido el área de mayor afección actualmente, debido al incremento de usuarios del 
sistema y la difícil producción independiente de los recursos no renovables que 
poco a poco se van agotando en el mundo.  
 
La normalización mundial ha propuesto medidas de transformación del modelo de 
producción y consumo de energía, los mismos que han sido aplicados en muchos 
casos a nivel mundial con excelente resultados dentro de sus principales objetivos 
planteados. En países como el Ecuador, la implementación de medidas auxiliares 
de producción de energía se encuentra en un proceso de crecimiento exponencial 
sostenido, razón por la cual proyectos como el planteado en la presente 
investigación pretenden proveer una herramienta factible de aporte sustancial e 




Durante el siglo XX, el paradigma energético dominante se centró en  producir 
energía, en cantidad abundante y de buena calidad. El efecto de su producción a 
gran escala no fue motivo de preocupación ambiental hasta fines de la década de 
los ochenta. Es claro que sin fuentes energéticas abundantes no hubiera sido 
posible sostener el ritmo de crecimiento económico mundial y alcanzar el grado 




Gran parte de los avances logrados internacionalmente en el cuidado de la salud, 
en la medicina, en las comunicaciones, en la producción de alimentos, entre otros 
beneficios, se deben al uso extensivo de las fuentes energéticas basadas 
principalmente en el uso de los llamados recursos fósiles: carbón, gas natural, 
petróleo y sus derivados. 
 
Sin embargo, en la actualidad el excesivo uso de estos recursos para sus diferentes 
aplicaciones es de los principales responsables de las emisiones de dióxido de 
carbono, un gas que contribuye a aumentar el Efecto Invernadero y una amenaza a 
la estabilidad del clima del planeta. No obstante, es difícil creer que las principales 
naciones del mundo los reemplacen de forma inmediata.  
 
El sector eléctrico ecuatoriano es un sistema basado en fuentes de energía de 
origen fósil y energías renovables, siendo el peso de cada fuente energética, de 
acuerdo al balance energético publicado durante el año 2015, “la 
termoelectricidad representó el 49% de la oferta total de electricidad, el 46% 
corresponde a hidro-energía, el 2% a fuentes renovables no convencionales y el 
3% restante corresponde a interconexión con Perú y Colombia” (Ministerio 
Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015, pág. 29). Si se analiza la generación 
de energía eléctrica, casi la mitad de la producción es de origen hidráulico y 
fuentes térmicas, manteniendo un porcentaje mínimo de producción proveniente 
de fuentes renovables no convencionales, como la captación eólica, la energía 
fotovoltaica, geotérmica entre otras.  
 
Si bien es cierto, el Gobierno Nacional del Ecuador con el desarrollo de proyectos 
de fomento para la producción de energía renovable no convencional, ha obtenido 
muy buenos resultados en los primeros años de su introducción, su diseño se ha 
concentrado principalmente en bosquejos técnicos de gran envergadura, como el 
presentado en el Parque Nacional Villonaco en Loja, pero aún no se dirige a los 
sectores auxiliares de producción de energía, representados por los esquemas de 
producción de Energía Renovable no convencional de escala menor que podrían 
aplicarse a la pequeña-mediana industria así como al sector doméstico. Al estar 
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dispersa en pequeñas instalaciones, en muchos puntos de la red, puede 
suplementar el abastecimiento mediante otras fuentes sin tener que 
sobredimensionar el sistema de distribución ante futuros aumentos de demanda. 
Así como repercute en la disminución de las emisiones de CO2 y por tanto en la 
reducción de la contaminación atmosférica, del efecto invernadero y del cambio 
climático que de él se deriva.  
 
Con estos antecedentes se efectuará la evaluación del potencial solar para generar 
energía eléctrica complementaria a la red nacional en la empresa Wartsila 
Ecuador, ubicada en el sector de Tababela-Quito.   
 
Justificación de la investigación 
 
En la actualidad, dentro de un mundo consciente de la necesidad de reformar la 
ideología de producción de energía hacia la protección general de la naturaleza, la 
conservación del ambiente y reducir la producción de gases contaminantes, la 
dependencia de las fuentes eléctricas convencionales debe reducirse en gran 
medida, tanto a nivel nacional, como de aportación doméstica al sistema.  
 
Respecto a la generación eléctrica con energía solar entre el 2011 y 2012 el 
Consejo Nacional de Electrificación “CONELEC” aprobó 17 proyectos de 
generación eléctrica con paneles solares en; Imbabura, Pichincha, Manabí, Santa 
Elena, entre otros, son un potencial de 272 MW, la energía solar a menor escala se 
ha aplicado en 91 comunidades de; Esmeraldas, Guayas, Morona Santiago, Napo, 
Orellana, Pastaza, Sucumbíos gracias al programa Euro-Solar “Energías 
renovables para el desarrollo”. (Araujo, Alberto, 2013, pág. 10). 
 
Ecuador, por su ubicación es un país con un excelente recurso solar. La 
irradiación diaria (promedio anual) sobre una superficie horizontal es superior a 
4.0 kWh/m2·día, en todo el territorio nacional y en algunos sitios es superior, 
además, por encontrarse en la mitad del mundo, es relativamente constante a lo 
largo de todo el año. Además se dispone de fuentes de información que el Estado 
Ecuatoriano ha invertido en los últimos años como lo es  “El Atlas Solar del 
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Ecuador” con fines de generación eléctrica, así como de datos obtenidos en el 
documento presentado por Joffre Constante y Enrique Palacios “El recurso solar 
para generación eléctrica, análisis para el distrito metropolitano de Quito”. Estos 
datos permitirán realizar el diseño de un sistema eléctrico complementario a la 
red, que pueda generar la suficiente energía eléctrica para abastecer el consumo de 
energía en la empresa Wartsila Ecuador, y por su particularidad de estar en 
paralelo con la red se puede garantizar que no habrá cortes de energía durante la 
operación normal de la empresa si la demanda es mayor que lo producido por el 
sistema en mención. Además la ubicación geográfica de la empresa es muy 
favorable, puesto que no existe presencia de obstáculos para el aprovechamiento 
de este recurso. 
 
Por lo expuesto anteriormente se considera que el trabajo investigativo es viable 
para su elaboración.  
  
Formulación del problema de la investigación 
¿Cómo incide el potencial térmico solar, en la generación de energía eléctrica para 
la empresa Wartsila Ecuador, ubicada en el sector de Tababela -  Quito?  
 
Objeto de estudio 
Potencial térmico solar del sector Tababela. 
 
Campo de acción de la investigación 
Generación de energía eléctrica por medio de sistema fotovoltaico, en la empresa 
Wartsila Ecuador. 
 
Objetivo general de la investigación 
 
Diseñar un sistema de generación eléctrico fotovoltaico complementario a la red 
de electrificación, a partir de la evaluación del potencial térmico solar en la 





El diseño de un sistema de generación eléctrico fotovoltaico complementario a la 
red de electrificación, a partir de la evaluación del potencial térmico solar en el 
sector de Tababela-Quito, permitirá alimentar el suministro eléctrico de la 
empresa Wartsila Ecuador, disminuyendo el costo por energía y contribuyendo a 
la disminución del efecto invernadero. Además se garantiza que la producción de 
la empresa no se verá afectada al estar conectada a la red nacional en caso de una 




- Investigar los requerimientos energéticos necesarios para el proceso a 
desarrollarse. 
 
- Determinar los parámetros de diseño de un sistema de generación 
fotovoltaico complementario a la red, para la empresa Wartsila, que pueda 
mantener una simbiosis adecuada de las dos fuentes de suministro, 
evitando interrupciones innecesarias en la operación normal de la 
corporación. 
 
- Estructurar la factibilidad final técnica, ambiental y económica de 
implementación. 
 
Sistema de tareas 
 
 Investigar los requerimientos energéticos necesarios para el proceso a 
desarrollarse. 
 
 Búsqueda de información que se relaciona con la investigación. 
 Reconocimiento presencial del proceso. 
 Levantamiento de información. 
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 Determinar los parámetros de diseño de un sistema de generación 
fotovoltaico complementario a la red para la empresa Wartsila, que pueda 
mantener una simbiosis adecuada de las dos fuentes de suministro, 
evitando interrupciones innecesarias en la operación normal de la 
corporación. 
 
 Toma de datos reales de consumo. 
 Revisar datos de fabricante de los elementos a usar en el diseño. 
 Recopilar datos de radiación solar existente de la zona. 
 
 Estructurar la factibilidad final técnica, ambiental y económica de 
implementación. 
 
 Análisis y presentación de los resultados obtenidos. 
 Determinar la factibilidad técnica, ambiental y económica del 
proyecto.  
 
Visión epistemológica de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación utilizara un enfoque cuantitativo con el cual 
se recopilarán, procesarán y analizarán datos de radiación solar, cantidad de 
consumo de carga, además del tiempo de operación y disponibilidad del sistema 
que se podría establecer mediante un medio estadístico para su  análisis y 
posterior diseño. 
 
Métodos de investigación 
 










Se quiere explicar un fenómeno iniciando su estudio por las partes más específicas 
(efectos) y a partir de ellas llegar a una explicación total del problema. 
 
Con este método se podrán identificar las partes motivo de la investigación 
partiendo de un todo, que en el caso vendría a ser el consumo total de potencia 
que demanda la empresa para su funcionamiento, además se analizará el potencial 
solar en la zona y su incidencia para generar energía y suplir la demanda que se 




 Conociendo el problema. 
 Hablando con el personal vinculado al problema. 
 
Se establecerán diálogos con los trabajadores de la empresa Wartsila para saber 
cuál es el consumo de carga, las horas de mayor demanda, las maquinarias con 
mayor uso y consumo, siendo este el punto de partida de esta investigación.  
 
Alcance de la investigación 
 
En esta investigación el alcance se enmarca en el diseño de un sistema de 
generación eléctrico fotovoltaico complementario a la red de electrificación a 
partir de la evaluación del potencial térmico solar en la empresa Wartsila 
Ecuador, ubicada en el sector de Tababela-Quito.   
 
La estructura de cada uno de los capítulos de los que está compuesta la 




En el Capítulo 1, se analizan tanto el marco contextual como el marco teórico 
obtenido, de la recolección de información bibliográfica relevante, para nuestro 
análisis. 
 
En el Capítulo 2, se detalla la metodología para realizar la investigación: el 
enfoque metodológico, la modalidad, el tipo de investigación, el nivel y las 
técnicas e instrumentos a utilizar para la obtención, medición y análisis de 
información.  
 
En el Capítulo 3, se desarrollan  una serie de mediciones y dimensionamientos 
efectivos, para posteriormente indicar especificaciones de los medios técnicos y 
tecnología apropiada para su introducción en el marco propositivo posterior. 
 
En el Capítulo 4, se presenta la propuesta para el diseño de un sistema 
fotovoltaico  complementario a red eléctrica, que daría solución a la problemática 
observada al inicio del estudio técnico, así como una evaluación socio-económica-
ambiental de la misma. 
 






MARCO CONTEXTUAL Y TEÓRICO 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La energías renovables aparecen como las principales fuentes de energía que se 
desarrollan en el marco de la evolución económica, tecnológica y social de siglo 
XXI, las razones esenciales se encuentran en la desaparición y por consecuencia 
encarecimiento progresivo de los combustibles de tipo fósil – nuclear y la 
constatada incapacidad de las tecnologías para encontrar soluciones a los graves 
problemas de contaminación que originan, la energía solar fotovoltaica al igual 
que otras energías renovables constituye, frente a los combustibles fósiles una 
fuente inagotable, contribuye al autoabastecimiento energético nacional y es 
menos perjudicial para el medio ambiente, pues evita los efectos de su uso directo 
(contaminación atmosférica, residuos, etc.) y los derivados de su generación 
(excavaciones, minas , canteras, etc.) 
 
El presente trabajo consiste en buscar una alternativa de producción de energía 
eléctrica basada en tecnologías no convencionales, los antecedentes que servirán 
de ayuda son los siguientes:  
 
Eras, A. (2012) Estudio Energético del Sistema Eléctrico en Ecuador. Impulso a la  
Energía Solar Fotovoltaica. Previo a la obtención del título de Máster en Energías  
Renovables y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid de 
España.  
 
La autora llega en su investigación a las siguientes conclusiones: El Sector 
Eléctrico ecuatoriano es un sistema de gestión pública y por el análisis realizado 
en este trabajo, para fomentar el desarrollo de las energías renovables y beneficiar 
al desarrollo energético nacional, en la matriz de generación eléctrica aún hay un 
porcentaje elevado de energía térmica por desplazar con el fin de reducir las 
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emisiones de 𝐶𝑂2. El sector residencial e industrial es el mayor demandante de 
energía eléctrica y todavía en Ecuador existe un 5,23% de la población que carece 
de este servicio. Se tiene un problema para que la distribución de energía llegue a 
mayores sectores del País.  
 
Universidad Politécnica Salesiana, (2014) El recurso solar para generación de 
energía. Análisis para el Distrito Metropolitano de Quito, de los autores Constante 
Joffre y Palacios Enrique, los autores abordan un estudio y análisis de la radiación 
solar incidente en el Distrito Metropolitano de Quito y a la vez modelan la misma 
para poder estimarla y compararla con otras fuentes de información de 
instituciones competentes. 
 
Cevallos, X. (UTC 2015) Evaluación de la potencialidad eólica y solar en la 
escuela “Pedro Páez” del barrio Brazales parroquia Eloy Alfaro 2013. Diseño de 
un sistema de suministro eléctrico híbrido, el autor vio la imperiosa necesidad de 
realizar una evaluación teórica técnica de la potencialidad de captación eólica y 
solar dentro de medios domésticos, en este caso para implementación en un predio 
escolar como es la escuela “Pedro Báez” del barrio Brazales, parroquia Eloy 
Alfaro, provincia de Cotopaxi en el año 2013. La finalidad principal de este 
estudio es que, a partir de esta investigación previa, poder conformar un marco 
propositivo que facilite el diseño de un sistema de suministro eléctrico híbrido, 
utilizando las dos tecnologías anteriormente mencionadas, eólica y solar. 
 
Noroña, D. (UTC 2015) Monitoreo de la carga y la radiación solar para el diseño 
de un sistema fotovoltaico en la casa N°10 del barrio María de la ciudad de 
Latacunga,  el propósito del autor pretende determinar la magnitud del potencial 
solar en la casa N°10 del barrio María de la ciudad de Latacunga que proviene de 
la radiación directa y difusa.  
Los parámetros a considerar durante el diseño son; la radiación solar en vatios por 
metro cuadrado (W/m2), la potencia de carga en vatios por hora (W/h) y los 




1.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES COMO MEJOR ALTERNATIVA 
 
Las estrategias planteadas dentro del Plan Maestro Nacional de Desarrollo, 
especifican el cambio necesario de la Matriz energética y en sus componentes 
principales plantea las siguientes iniciativas importantes, relacionadas con la 
eficiencia y el ahorro energético: 
 
CONELEC, (2013) menciona que; en el cambio de la matriz energética 
propuesto por el Plan Nacional para el Buen Vivir, se plantearon los siguientes 
aspectos: a) Aumento de la participación de energías renovables en la 
producción nacional; b) Reducción de la importación de los derivados de 
petróleo; c) Cambiar el perfil actual de exportaciones de derivados de petróleo 
a productos de mayor valor agregado; d) Mayor eficacia y eficiencia del sector 
de transporte; e) Reducción de las pérdidas de transformación y distribución de 
la energía; y, f) Uso eficiente de la energía (consumo energético eficiente y 
responsable).  
 
Este Plan también contempla la soberanía energética con el desarrollo de las 
capacidades productivas que permitan el autoabastecimiento energético; en 
particular, de electricidad. Estos planteamientos a largo plazo, se enfocan hacia un 
desarrollo sustentable del sector energético del Ecuador, incluyendo al sector 
eléctrico en sus fases de generación, trasmisión y distribución, logrando de esta 
manera que el desarrollo sustentable se oriente a que los agentes minimicen el 
impacto sobre el medio ambiente CONELEC, (2013).  
 
CONELEC, (2013) menciona que las centrales eléctricas se encuentran entre 
los mayores consumidores de combustibles fósiles en el mundo, la combustión 
de fósiles y otras formas de generación de electricidad dan lugar a efectos 
generalizados como la lluvia ácida, afectando la salud humana si no se gestiona 
adecuadamente. Esto lleva a considerar estrategias tales como la instalación de 
sistemas de control de la contaminación, el desarrollo y la utilización de 
métodos de generación de energía basados en energías renovables, como: 




La Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 313 y siguientes, 
establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de 
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Se señala que uno 
de los sectores estratégicos es la energía en todas sus formas y, la provisión del 
servicio público de energía eléctrica es de responsabilidad del Estado, para lo cual 
constituirán empresas públicas y podrá delegar a empresas mixtas y, 
excepcionalmente, a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el 
ejercicio de dichas actividades, en los casos que establezca la ley (CONELEC, 
2013) 
  
La utilización práctica de la energía solar, un recurso renovable y limpio, para 
generación eléctrica, tiene como objetivos principales: la contribución a la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la disminución de la 
generación con energías no renovables con el consecuente ahorro en combustibles 
fósiles, y la posibilidad de llegar con electricidad a zonas alejadas de las redes de 
distribución (CONELEC, 2013) 
 
Por esta razón; debido a la necesidad de contar con un documento técnico que 
cumpla con esta exigencia a fin de impulsar el uso masivo de la energía solar 
como fuente energética, motivó al CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) 
a publicar en agosto de 2008 el “Atlas Solar del Ecuador con fines de Generación 
Eléctrica”, el mismo que fue elaborado por la Corporación para la Investigación 
Energética (CIE). El Atlas incluye la cuantificación del potencial solar disponible 
y con posibilidades de generación eléctrica, en base a mapas mensuales de 
radiación directa, global y difusas, con el fin de ubicar proyectos locales más 
específicos que permitan utilizar esta tecnología para obtener calor y electricidad 
para diversas aplicaciones como fabricar colectores térmicos y módulos 
fotovoltaico (NEC, 2011). 
 
El hecho que la radiación solar sea homogénea a lo largo del año reduce en forma 
significativa el problema de variaciones aleatorias de este parámetro, lo que hace 
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muy confiable y rentable el uso tecnológico de este recurso para diversas 
aplicaciones. Estas podrían clasificarse en dos tipos: solar fotovoltaico y solar 
térmico (NEC, 2011). 
 
1.3 Generación eléctrica  
 
La generación eléctrica es producida en alternadores o generadores, en donde su 
función principal es transformar alguna clase de energía, ya sea esta química, 
mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica; siendo ésta de fácil 
generación y distribución hasta los consumidores, así como también  de fácil 
transformación a otras formas de energía.  
 
Debido al rápido desarrollo en cuanto al aprovechamiento de la energía eléctrica;  
se lograron construir grandes plantas generadoras capaces de convertir la energía 
mecánica obtenida en otras fuentes de energía primaria en energía eléctrica, 
estableciendo de esta manera el primer escalón dentro del Sistema de suministro 
eléctrico. 
 
1.3.1 Generador eléctrico de corriente alterna  
 
Martín Blas & Serrano Fernández , (s.f.) mencionan que los generadores 
transforman la energía mecánica en energía eléctrica, en donde el primer 
principio que rige sobre el funcionamiento de un generador se llama acción del 
generador y se conoce también como inducción. El voltaje se puede inducir en 
un conductor que se encuentra dentro de un campo magnético, esto sucede 
cuando el flujo magnético se corta por el conductor. En algunos casos se 
mueve el alambre; en otros, se mueve el campo y aún en otros, ambos se 
mueven pero a distintas velocidades. 
 
1.4 Energía solar  
 
El sol produce constantemente energía electromagnética, que llega directamente a 
la Tierra. Así lo viene haciendo desde hace millones de años y parece que seguirá 
su producción por varios miles de millones de años más. Esta radiación que llega 
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del Sol es la principal fuente de energía sobre la tierra y sin ella, no sería posible 
la vida (De Juana, 2009).  
 
Toda energía disponible procede de forma directa o indirecta del Sol, salvo la 
nuclear, la debida a las mareas y la geotérmica. Para poner de manifiesto la 
enorme cantidad de energía que procede del Sol se calcula que la que nos llega a 
la tierra en 10 semanas de intensidad solar media es equivalente a todas las 
reservas conocidas de combustibles fósiles; Sin embargo, su utilización presenta 
algunas dificultades tanto por su estacionalidad, su alternancia día-noche, su 
dependencia de otras condiciones atmosféricas, su baja densidad y en muchas 
aplicaciones su costo, el mismo que dista aún de ser competitivo frente a los 
combustibles fósiles (De Juana, 2009).  
 
El sol es la principal fuente primaria de energía, que puede ser usada directamente  
en sistemas pasivos, así llamados porque no utilizan otra fuente de energía, o en 
sistemas activos, es decir aquellos emplean otra fuente de energía generalmente 
eléctrica, empleada para mover el fluido calefactor. La energía solar puede 
transformarse en eléctrica, mediante células fotovoltaicas, o bien de forma 
indirecta, atreves de sistemas térmicos de concentración, utilizados para producir 
el vapor que moverá turbinas generadoras (De Juana, 2009). 
 
1.5 Radiación solar  
 
 El sol genera radiaciones muy intensas debido a procesos nucleares de fusión 
como las que se producen en las bombas de hidrógeno, que ocurren a 150 
millones de kilómetros lo cual evita a los seres humanos recibir residuos 
radiactivos, una buena parte de la radiación solar es constituida por fotones y se la 
denomina radiación electromagnética, tomando en cuenta la capacidad de recibir 
de los ojos esta se manifiesta en forma visible se denomina luz, pero también hay 
una parte invisible como los rayos ultravioletas (UV), y los infrarrojos (IR), los 
primeros son particularmente agresivos con el cuerpo y los segundos se 




1.5.1 Tipos de Radiación Solar Incidentes en la superficie terrestre  
 
 La radiación que incide en el planeta ingresa a la superficie terrestre, en donde la 
radiación que pasa la atmósfera puede ser reflejada una parte por las nubes, otra 
parte es absorbida por el suelo y otra llega directamente. De esta figura se puede 
decir que la radiación puede llegar a nuestro planeta de dos formas distintas, 
radiación directa y difusa. (Ver Figura 1). (Salazar, 2015)  
 
 
Figura 1 Tipos de radiación en la superficie terrestre 
Fuente: EcoPotencia, 2010 
 
 
Salazar, (2015) menciona que “La radiación directa es aquella que llega 
directamente del sol, la radiación difusa es aquella cuya dirección ha sido 
modificada por diversas circunstancias (densidad atmosférica, partículas u objetos 
con los que chocar, reemisiones de cuerpos, etc.)” (p.27).  
 
Salazar, (2015) especifica que el término de radiación solar se utiliza de 
manera general sin hacer distinción entre la Irradiancia y la Irradiación. La 
suma de ambas es la irradiación total incidente, la superficie del planeta está 
expuesta a la radiación proveniente del Sol; la tasa de irradiación depende en 
cada instante del ángulo que forman la normal a la superficie en el punto 




Por eta razón se puede establecer que dada la lejanía del Sol respecto de nuestro 
planeta, se puede suponer con muy buena aproximación que los rayos del Sol son 
esencialmente paralelos sobre el planeta. Por ende, en cada punto del mismo, se 
considera la inclinación de la superficie respecto a dichos rayos, los mismos que 
depende de la latitud y de la hora del día para una cierta localización en longitud 
(Salazar, 2015).  
 
Figura 2 Ángulos solares  
Fuente: EcoPotencia, 2010 
 
Dicha inclinación puede definirse a través del ángulo solar (Ver Figura 2) que 
forman el vector normal a la superficie en dicho punto y el vector paralelo a la 
dirección de incidencia de la radiación solar. (Meléndez, 2011). 
 
1.5.2 Parámetros de radiación solar 
 
Irradiación o radiación solar (H) o (G): la integración de la irradiación durante 
un cierto periodo de tiempo, es la energía que proviene del Sol que incide sobre la 
superficie de la Tierra. Es la resultante de la sumatoria de las radiaciones directa, 
difusa y reflejada, sus magnitudes físicas son [J/m2] o [W/ m2] (NEC, 2011). 
Radiación solar directa (HD): Es la radiación incidente que proviene 
directamente del sol sin sufrir ningún tipo de dispersión. (NEC, 2011). 
 
La radiación difusa (Hd); es la radiación que llega a la superficie de la tierra, 
luego de haberse dispersado por las nubes y otros elementos que se encuentran en 




Irradiancia solar (I): Es el flujo radiante o potencia incidente por unidad de área 
de todo tipo de radiación electromagnética [W/m2].  (NEC, 2011). 
 
Radiación reflejada (Hr): Proviene de la reflexión producida por el suelo o por 
otros elementos que rodean a la superficie, se considera a las superficies verticales 
como las que reciben mayor radiación reflejada. Además cuentan con un 
coeficiente de re flexibilidad denominado Albedo. (Lojano Chacha & Rios 
Gonzalez, 2013). 
 
Constante solar: La constante solar, se define como la cantidad de energía solar 
en la unidad de tiempo, por unidad de superficie normal a la dirección de la 
radicación incidente, en la superficie exterior de nuestra atmósfera. Su valor 
medio estándar es de 1.353W / m2. (Lojano Chacha & Rios Gonzalez, 2013) 
  
Ley de Stefan-Boltzmann: Establece que toda materia que no se encuentra a una 
temperatura infinita emite dos radiaciones térmicas. Estas radiaciones se originan 
a partir de la energía térmica de la materia limitada por la superficie más baja por 
la que fluyen, la velocidad a la que libera energía por unidad de área (𝑊/𝑚2) se 
denomina la potencia emisiva superficial 𝐽y se determina con la ecuación (1), “Es 
una cantidad medible por lo tanto la cantidad de energía que emite un cuerpo 
negro (Ver Figura 3), por unidad de tiempo y por unidad de área es:” (Romero, 
2010)  
 
                                                      𝐽 (𝑇) = 𝜎𝑇4                                 (1) 
 
Dónde:  
𝐽 = Potencia emisiva superficial (𝑊/𝑚2)  
𝑇 = Temperatura absoluta (𝐾)  




Figura 3 Radiación emitida por una diferencial de área de un cuerpo negro 
Fuente: Romero V, 2010 
 
1.5.3 Medición de la radiación solar  
 
Existen instrumentos y métodos para determinar la cantidad de energía o 
radiación solar que llega a una superficie, entre ellos: 
 
Pirarómetro o solarímetro: Es un medidor de radiación hemisférica total del sol, 
sobre una superficie horizontal. Consta de un sensor colocado bajo una cubierta 
semiesférica (NEC, 2011). 
 
Pirheliómetro o actinómetro: Utilizado para medir la radiación solar directa, 
necesitan un seguidor solar para realizar la medición durante el día. Esta 
proporciona medidas correctas cuando está enfocado directamente al Sol. (NEC, 
2011). 
 
Heliógrafo: Registra las horas de sol brillante efectivas en el día, es decir mide la 
insolación. Para un sistema fotovoltaico, se debe saber cuánta energía solar 
promedio se cuenta en el lugar de la instalación (HSP) (AEMET, 2010), (NEC, 
2010).  
1.6 Tipos de energía solar 




1.6.1 Energía solar directa 
 
Una de las aplicaciones de la energía solar es directamente como luz solar, por 
ejemplo, para la iluminación de recintos. En este sentido, cualquier ventana es un 
colector solar. Otra aplicación directa, muy común, es el secado de ropa y algunos 
productos en procesos de producción con tecnologías simples (Fernández, 2010). 
 
1.6.2 Energía solar térmica 
 
Se denomina térmica a la energía solar cuyo aprovechamiento se logra por medio 
del calentamiento de algún medio. La climatización de viviendas, calefacción, 
refrigeración, secado, entre otras, este tipo de aplicaciones de energía del sol se le 
denomina Agua Caliente Sanitaria (ACS). (Fernández, 2010). 
 
Este tipo de energía aprovecha la radiación del Sol para calentar un fluido que, por 
lo general, suele ser agua o aire. La capacidad de transformar los rayos solares en 
calor es, precisamente, el principio elemental en el que se basa esta fuente de 
energía renovable (López, 2006). 
 
La conversión de la energía luminosa del Sol en energía calorífica se produce 
directamente de forma cotidiana, sin que sea necesaria la intervención del hombre 
en este proceso. Todos hemos realizado, en alguna ocasión, el experimento de 
quemar un papel con la ayuda de una lupa. La lupa concentra los rayos solares en 
un punto determinado de su superficie (foco). Esta concentración de rayos (y por 
tanto de energía) produce un rápido aumento de la temperatura del papel, 
provocando su combustión (López, 2006). 
 
En el caso de una instalación térmica, los captadores solares se valdrán de 
superficies de color oscuro para absorber la mayor cantidad de radiación solar 
posible. Así, en días soleados, bastará con que los rayos solares incidan 
directamente sobre nuestro sistema de captación para obtener el aporte energético 
que necesitamos para su uso en muy diversas aplicaciones. Eso sí, habrá que 
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evitar que la energía obtenida pueda perderse instantes después si realmente 
queremos sacar provecho de esta fuente de energía tan beneficiosa para el 
ciudadano por sus ventajas medioambientales y su grado de autonomía (López, 
2006). 
 
Cualquier sistema de captación solar se basará, pues, en combinar el “efecto de 
cuerpo negro” con el “efecto invernadero”, con lo que, por un lado, se consigue 
aprovechar gran parte de la radiación que llega hasta una instalación solar, y por 
otro, impedir la fuga de calorías una vez ganadas (López, 2006). 
 
1.6.3 Energía solar fotovoltaica 
 
Se llama fotovoltaica a la energía solar aprovechada por medio de celdas 
fotoeléctricas, capaces de convertir la luz en un potencial eléctrico, sin que tenga 
un efecto térmico (Fernández, 2010). 
 
De acuerdo a Lojano Chacha & Rios Gonzalez, (2013)  El efecto fotoeléctrico 
fue descubierto por Becquerel en 1839, y se puede resumir así: ciertos 
materiales absorben la luz solar provocando cargas negativas y positivas 
debido a la excitación y el movimiento de sus electrones. En 1957 la empresa 
Bell construyó los primeros módulos fotovoltaicos comerciales. Desde 
entonces la tecnología ha ido perfeccionándose eligiendo los materiales ideales 
para la construcción de módulos, aumentando su rendimiento y fiabilidad. Los 
módulos fotovoltaicos (también llamados paneles o placas) están compuestos 
por varias células solares conectadas entre ellas, y cada instalación está 
compuesta por varios módulos conectados entre sí.  Por ello la potencia 
obtenida es proporcional a la superficie expuesta al sol. Hoy en día el abanico 
de usos es ilimitado desde pequeñas calculadoras solares, hasta grandes 
centrales capaces de generar millones de kilovatios cada año, de un modo 
fiable, limpio, económico y sin generar residuos. 
 
Los módulos generan electricidad únicamente cuando están expuestos a la 
radiación solar, por esta razón en la noche o en días muy nublados no generan 
electricidad. Para almacenar esta electricidad se utilizan baterías. De este modo 
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tenemos asegurado el suministro eléctrico todo el tiempo.  (Lojano Chacha & 
Rios Gonzalez, 2013) 
 
Figura 4 Instalación Fotovoltaica Básica 
Fuente: (Lojano Chacha & Rios Gonzalez, 2013) 
 
1.6.3.1 Tipos de sistemas fotovoltaicos 
 
Existen dos tipos de sistemas de energía solar fotovoltaica, los sistemas aislados y 
los sistemas interconectados a la red eléctrica.   
 
Sistemas fotovoltaicos aislados o autónomos 
 
En regiones rurales o aisladas los sistemas fotovoltaicos autónomos constituyen 
ya la solución de fondo y son parte fundamental e imprescindible para la garantía 
de fluido eléctrico y de las comunicaciones. A diferencia de los sistemas 
conectados a red, los sistemas autónomos requieren de las baterías para almacenar 
energía que será consumida en los ciclos diarios. En la Figura 5 puede observarse 




Figura 5 Esquema de un SFV residencial aislado de la red 
Fuente: (Salazar, 2015) 
 
Sistema fotovoltaico conectado a la red 
 
 Este sistema consiste en captar la radiación solar emitida hacia la tierra todos los 
días del año y transformarla en energía eléctrica mediante la instalación de un 
campo fotovoltaico compuesto por paneles solares, esta energía generada en el 
campo fotovoltaico es adaptada mediante un inversor de corriente, a las mismas 
características de la red de distribución y se vierte directamente a ella; al contrario 
de los sistemas aislados la energía captada no se almacena en acumuladores para 
aprovecharla en periodos de baja o nula radiación solar; esencialmente el sistema 
se compone de un campo de paneles fotovoltaicos y un inversor de características 
un poco especiales y que es el elemento clave de conexión.   
 
Un sistema fotovoltaico conectado a la red se muestra en la Figura 6, consiste 
básicamente en un generador fotovoltaico acoplado a un inversor que opera en 
paralelo con la red eléctrica convencional. El concepto inyección a la red tiene un 
amplio margen de aplicaciones, desde pequeños sistemas de pocos kilovatios pico 
(KWp) de potencia instalada hasta centrales de varios megavatios pico (MWp). 
En la Figura 6 se muestra un diagrama de los componentes principales de un 




Figura 6 Esquema de un SFV conectado a la red 
Fuente: NEC, 2011, p.39 
 
Inicialmente los sistemas fotovoltaicos de conexión a red se desarrollaron para 
centrales fotovoltaicas de gran tamaño, tras comprobarse en la práctica que estas 
centrales trabajaban correctamente y en la medida en que avanzó el desarrollo de 
la electrónica, se comenzaron a diseñar sistemas de menor envergadura, más 
pequeños y manejables, con la finalidad de ser instalados a modo de pequeñas 
centrales domésticas solares, totalmente adaptables a viviendas dotadas de una 
acometida convencional de suministro eléctrico desde la red. 
 
1.6.3.2 Componentes de un sistema fotovoltaico 
 
Los componentes básicos usados para la instalación son:  
 
1.6.3.2.1 Módulo fotovoltaico 
 
Es el elemento primordial de la instalación, convierte la energía de sol en 
corriente eléctrica (corriente continua). Está formada por la unión de diversos 





Figura 7 Constitución de un panel solar destacando sus principales características 
Fuente: (Lojano Chacha & Rios Gonzalez, 2013) 
 
Un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células 
conectadas eléctricamente, encapsuladas, y montadas sobre una estructura de 
soporte o marco. Proporciona en su salida de conexión una tensión continua, y se 
diseña para valores concretos de tensión (6V, 12V, 24V, etc.), que definirán el 
nivel de tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico.  
 
A continuación se destacan las principales características de todo panel solar y se 
puede representar en un esquema típico de su construcción. Los tipos de paneles 
solares vienen dados por la tecnología de fabricación de las células, y son 
fundamentalmente:  
 
 Silicio cristalino (monocristalino y multicristalino).  




Figura 8 Diferencias entre los paneles según la tecnología de fabricación. 
Fuente: (Lojano Chacha & Rios Gonzalez, 2013) 
 
A la hora de trabajar con los paneles solares nos interesa saber qué datos nos 
proporciona el fabricante, con la finalidad de utilizarlos correctamente. En los 
catálogos aparecen todos aquellos parámetros que nos son de utilidad a la hora de 
realizar el diseño de la instalación.  
 
De acuerdo a la información que proporciona el fabricante, en su catálogo 
respectivo indica todas sus características, desde el punto de vista práctico, para la 
respectiva elección de un panel solar.  
 
No obstante, hay que tener cuidado, ya que los valores proporcionados por el 
fabricante son obtenidos siempre en unas determinadas condiciones de irradiación 
solar y temperatura ambiente. En la práctica siempre existirá una pequeña 
desviación sobre los valores teóricos cuando el panel esté colocado en la 






Figura 9 Ejemplo de una curva característica y obtención de los valores de 
tensión y corriente para un panel solar. 
Fuente: (Lojano Chacha & Rios Gonzalez, 2013) 
 
Potencia de la célula solar 
 
La potencia que proporciona una célula solar de tamaño estándar (10 x 10 cm) es 
muy pequeña aproximadamente 1 o 2 W, por lo que generalmente será necesario 
tener que asociar varias de ellas con el fin de proporcionar la potencia necesaria al 
sistema fotovoltaico de la instalación. Es de este hecho de donde surge el 
concepto de panel solar o modulo fotovoltaico. Según la conexión eléctrica que 
hagamos de las células, nos podemos encontrar con diferentes posibilidades:  
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 La conexión en serie de las células permitirá aumentar la tensión final en 
los extremos de la célula equivalente. (Ver Figura 10). 
 La conexión en paralelo permitirá aumentar la intensidad total del 
conjunto. (Ver Figura 10). 
 
Figura 10 Asociación de células solares 
Fuente: (Lojano Chacha & Rios Gonzalez, 2013) 
 
1.6.3.2.2 Inversores  
 
El inversor es el encargado de convertir la corriente continua de la instalación en 
corriente alterna, la conexión del inversor se hace en baja tensión (210/121 V en 
sistemas trifásicos y 120/240 V en sistemas monofásicos a tres hilos), estos deben 
ser del tipo conexión a la red eléctrica con una potencia de entrada variable para 
que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 
generador fotovoltaico pueda proporcionar a lo largo de cada día. (Salazar, 2015) 
 
Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 
  
 Principio de funcionamiento: fuente de corriente.  
 Auto conmutado.  
 Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.  
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 No funcionará en isla o modo aislado. 
Los inversores, cumplirán con las Directivas Comunitarias de Seguridad Eléctrica 
y Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), 
incorporando protecciones frente a:  
 
 Cortocircuitos en alterna.  
 Tensión de red fuera de rango.  
 Frecuencia de red fuera de rango.  
 Sobretensiones mediante varistores o similares.  
 Perturbaciones presentes en la red como micro cortes, pulsos, defectos de 
ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. (NEC, 2011) 
El rendimiento según el tipo de inversor, se detalla en la Tabla 1. 
 
Tabla 1  Rendimiento según el tipo de inversor 
Tipo de Inversor 






PNOM ≤ 500 VA >80% >70% 
PNOM > 500 VA >80% >80% 
Onda no senoidal  >85% >80% 
Fuente: NEC-11, (2011), (p.45) 
 
1.6.3.2.3 Banco de baterías  
 
En este tipo de sistemas el banco de baterías es un elemento necesario e 
indispensable para el correcto funcionamiento de la instalación, este elemento es 
el encargado de almacenar la energía excedente producida en el día para ser 
consumida en la noche, también permite mantener una reserva para días nublados. 
(Salazar, 2015) 
 




 Entregar el máximo valor de corriente a una carga fija en forma continua 
durante un determinado número de horas sin necesidad de recarga.  
 Permitir un alto grado de profundidad de descarga.  
 Tener una larga vida útil determinada por el máximo número de ciclos de 
carga y descarga.  
 
Es importante identificar y diferenciar conceptualmente las baterías solares para 
sistemas fotovoltaicos de las que se utilizan normalmente en los automotores 
(SLI) por razones de precio y facilidad de adquisición, pero que no trabajan 
adecuadamente en estos, lo que trae un perjuicio para el usuario final, debido a 
que los parámetros y la construcción de una batería solar, son muy diferentes de 
las baterías para automotores. (NEC, 2011) 
 
1.6.3.2.4 Seguridad y Cableado 
 
Como cualquier instalación eléctrica, el sistema dispone de las necesarias 
protecciones para garantizar la seguridad. La instalación se completa con 
protecciones, cableado, toma de tierra y contadores. Se instala un cuadro eléctrico 
en el cual van ubicadas las protecciones e interruptores necesarios y el contador de 
energía. Además La instalación debe disponer de su propia toma de tierra. Los 
tramos de cableado deben cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión en 
ambos tramos, el de continua desde el campo al inversor, y el de alterna desde el 
inversor a la red. (Salazar, 2015) 
 
1.6.3.2.5 Estructuras y Accesorios  
 
La estructura que soporta los módulos debe ser de material inalterable a la 
corrosión y a los agentes atmosféricos (acero galvanizado en caliente o el 
aluminio anodizado). La estructura debe ser capaz de soportar el peso de los 
módulos (del orden de 10 kg/m2) y las cargas de viento y nieve, según la 
normativa vigente. Si se desea disminuir la resistencia al viento, es aconsejable 
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separar los módulos entre sí del orden de 1 cm. (Lojano Chacha & Rios Gonzalez, 
2013) 
 
Actualmente se está desarrollando un amplio rango de productos de estructuras 
para la instalación de los módulos fotovoltaicos en los edificios. Estos incluyen 
estructuras de montaje sobre fachadas, tejados, terrazas e incluso tejas 
fotovoltaicas que pueden ser utilizadas remplazando las tejas ordinarias. (Lojano 
Chacha & Rios Gonzalez, 2013) 
 
1.7 Operacionalización de variables 
 
A continuación en la Tabla 2 y Tabla 3 se muestran las variables independientes y 
dependientes a ejecutar en el presente proyecto de investigación, además la 
categoría, indicadores, técnicas e instrumentos. 
 
Tabla 2 Variable Independiente. 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Potencial solar en el sector de Tababela - Quito 
Concepto Categoría Indicadores Item Técnicas Instrumentos 
Potencial solar: 
Cantidad de energía 
solar que llega a la 
Tierra en forma de 
radiación 
electromagnética 
(luz, calor y rayos 
ultravioleta 
principalmente) 
procedente del Sol, 
donde ha sido 
generada por un 





















Potencia kW Cálculos Ecuaciones 







Tabla 3 Variable Dependiente. 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Generación de energía eléctrica a partir de radiación solar. 
Concepto Categoría Indicadores Item Técnicas Instrumentos 
La conversión 
fotovoltaica consiste 
en la transformación 
directa de la energía 
luminosa proveniente 
del sol en energía 
eléctrica. Se utilizan 
para ello unas placas 
solares formadas por 
células fotovoltaicas 


























- Cálculos Ecuaciones 
















METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
En el capítulo presente  se expone la metodología, el enfoque metodológico, el 
diseño, la modalidad, tipo y nivel de investigación, se declara la población o 
universo de estudio y se define la muestra para la carga y la radiación solar en la 
empresa Wartsila Ecuador, ubicada en Tababela-Quito para aplicar los 
instrumentos de recolección de la información. 
 
2.1. Enfoque de la investigación 
  
2.1.1. Hipotético – Deductivo.  
 
Permite el planteamiento de hipótesis o preguntas directrices que se pueden 
analizar deductiva o inductivamente para una posterior comprobación 
experimental, con lo que se logra una relación directa entre la teoría y la realidad 
del fenómeno. Paralelamente a este método, se aplicó la formulación empírica ya 
que al tratarse de una investigación de origen técnico su fundamento radica en la 
percepción directa del objeto de investigación, para lo cual se respaldaría con la 
observación científica y la medición del fenómeno. 
 
2.1.2. Observación Científica.  
 
Provee la determinación directa de la caracterización sectorial dentro de su curso 
natural, sin la alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación 
tiene un aspecto contemplativo donde, dentro de esta investigación, nos permitió 
identificar el uso de energías renovables no convencionales dentro del medio 





Complementario a la observación, es necesaria la aplicación de una medición del 
fenómeno, tomando en cuenta una metodología que prevenga en gran medida la 
incertidumbre dentro de las herramientas de medición. Este proceso se desarrolla 
con la finalidad de obtener la información numérica acerca de una propiedad o 
cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y 
conocidas, es decir, es la atribución de valores numéricos a las propiedades de los 
objetos y complementarlas expandiendo la cantidad y calidad de datos con los ya 
existentes en medios públicos, otros proyectos de investigación, servidores Web, 
entre otros que nos permitirán tener una mejor referencia para nuestra 
investigación. 
 
2.2. Modalidad de la investigación 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes modalidades: 
 
2.2.1. De campo.  
Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en el que se producen los 
acontecimientos. El investigador toma contacto en forma directa con la realidad 
para obtener información. 
 
En la empresa Wartsila, se realizó un levantamiento de información de los 
parámetros en contacto directo con las partes a las que se desea intervenir. 
 
2.2.2. Bibliográfica – Documental.  
Constituye la investigación del problema determinado con el propósito de 
ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido éste por la utilización 
de fuentes primarias en el caso documentos y secundarias en el caso de libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones. 
 
Se amplía revisión en libros, revistas, artículos digitales para tener una idea clara 
de lo que se quiere conseguir con este trabajo de investigación, se visitaron los 
sitios web para obtener catálogos de los fabricantes de paneles solares, baterías, 
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reguladores e inversores, etc. con el fin de verificar costos, especificaciones 
técnicas y disponibilidad determinando los más adecuados.  
Se analizaron los recursos del Atlas Solar para fines de generación eléctrica en el 
Ecuador, datos de radiación solar desde los servidores de la Nasa y datos de la red 
de estaciones meteorológicas de la secretaria del ambiente.  
 
2.3. Nivel de investigación  
A continuación se detallan los tipos de investigación  utilizados. 
 
2.3.1.  Exploratorio  
El estudio exploratorio a través de la investigación de campo nos facilitó la 
obtención de las mediciones de parámetros del nivel de radiación solar y carga de 
consumo en la empresa necesarios para el diseño de un sistema alternativo 
amigable con el medio ambiente, además de proveer un diagnóstico inicial de la 
problemática presente, adquiriendo resultados que permiten formular alternativas 
de solución directa dentro de un marco propositivo justificado. Se utilizaron 
instrumentos de medición adecuados, bajo parámetros de selección y 
procedimientos para reducir la incertidumbre de la medida. 
 
2.3.2.  Descriptiva 
Este nivel de investigación nos permitió desarrollar la investigación de manera 
detallada de todos los parámetros que intervienen en el proceso, para determinar el 
gasto en  energía eléctrica, mayores consumidores, horas pico en la demanda de 
trabajo entre otros factores mismos del proceso, además analiza las variables para 
comparar entre diferentes sistemas fotovoltaicos y obtener una alternativa de costo 
–  beneficio aceptable que satisfaga los requerimientos de la empresa. 
 
2.3.3.  Bibliográfica 
El tipo de investigación nos abrió las puertas para la recopilación de información 
bibliográfica que permitirá establecer un punto de partida desde documentación ya 
establecida, donde el tema de energías renovables es de un carácter muy amplio, y 
existen una gran cantidad de documentación tanto a nivel nacional e internacional 
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con cifras y datos técnicos que ayudarán a la comprensión, entendimiento y puesta 
en marcha del proyecto. 
2.4.  Población y muestra 
 
La población y muestra está contemplada en las mediciones de carga y horas de 
trabajo en la empresa Wartsila ubicada en Tababela – Quito, también se tomarán 
en cuenta los datos de consumo emitidos por la empresa eléctrica de los meses 
disponibles. Estos datos serán útiles para el dimensionamiento del sistema, 
dimensionamiento de equipos y accesorios necesarios para cubrir las necesidades 
requeridas.  
 
Según la norma ecuatoriana de construcción NEC-11 apartado 14.2.5. Elementos 
de medición y registro de parámetros del sistema fotovoltaico (SFV), para 
sistemas conectados a la red es obligatorio, la determinación de la cantidad de 
energía incidente disponible en la ubicación de la instalación. (NEC, 2011) 
 
Irradiación solar (KW/m2 *día), se puede hacer con un piranómetro. 
 
El registrador de datos debe permitir almacenar mediciones y contar con software 
de descarga y presentación de datos. Según la Guía técnica de aplicación para 
instalaciones de energías renovables (2014), la población consiste en un número 
total de registros de radiación solar por parte del piranómetro, la elección de los 
datos de radiación solar dependerá directamente de la situación de la instalación, 
así como de las condiciones meteorológicas predominantes y particulares de cada 
lugar (p. 41).  
 
 “Los datos ofrecidos en las tablas de radiación suelen ser medias de medidas 
realizadas durante el transcurso de un mes se pueden presentar condiciones 
meteorológicas prolongadas de lluvias, días nublados, tiempo seco y claro, que 
pueden afectar a los cálculos mensuales de radiación solar” (Guía técnica de 





2.5. Técnicas e instrumentos  
 
Dada la naturaleza del estudio, es preciso tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones técnicas e instrumentos de recolección.  
 
 El método de cálculo del sistema fotovoltaico está basado en la norma de 
construcción de energías renovables Ecuador NEC-11, capítulo 14.  
 
Dentro de las consideraciones técnicas necesarias y primordiales para el diseño 
del sistema se consideran: 
  
 Estimación del consumo de energía, para lo cual se elaborarán tablas en 
las que deben constar el consumo de energía promedio diarias de uso y 
mensuales en kWh. 
 
 La determinación de la cantidad de energía incidente disponible en la 
ubicación de la instalación, Irradiación solar (kW/m2 /día), se puede hacer 
con un piranómetro. 
 
Tabla 4 Técnicas e Instrumentos. 
Técnicas Instrumentos 
 
Medición de campo 
Analizador de Redes 
Piranómetro 
Contador eléctrico (EEQ) 
Cálculo Ecuaciones 
Comparación y estadística Tablas 






2.6.  Equipos 
 
Se detallan los equipos utilizados para la adquisición de medidas del presente 
proyecto. 
 
2.6.1.  Analizador de Redes Hioki 3196 
 
Los analizadores de la serie 3196 POWER QUALITY ANALYZER de la marca 
japonesa “HIOKI”, son instrumentos de medida programables capaces de registrar 
en memoria los principales parámetros eléctricos y fenómenos relacionados con 
las ondas de voltaje y corriente. El mismo se tiene disponible como equipo para 
servicios en campo del personal de Field Service de la empresa.  
 
 
Figura 11 Analizador de Redes Hioki modelo 3196 
 
Características técnicas  
 
 Voltaje de alimentación: 12 V DC output AC ADAPTER 9458 
(Universal 100 to 240 V AC, 50/60 Hz), or BATTERY PACK 9459 (7.2 
V/2450 m Ah Ni-MH).  
 Dimensiones y peso: 298 mm (11.73 in)W × 215 mm (8.46 in)H × 67 mm 
(2.64 in)D, 2.25 kg (79.4 oz)...sin batería.  
 Interface: PC card slot (9726/ 9727/ 9728 PC card, 128Mb to 512Mb), 
RS-232C, LAN (10BASE-T).  
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 Normas: El Equipo Hioki trabaja y calcula parámetros eléctricos en 
función de la norma EN 50 160,  
 Safety: En61010-1:2001; Voltage Input: Pollution Degree 2, 
Measurement Category III (anticipated transient over voltage 6000 V)  
 Circuito de medida: Monofásico/dos hilos, Monofásico/tres hilos, 
trifásico/tres hilos, Trifásico/cuatro hilos.  
 
2.6.1.1. Puesta en marcha del analizador HIOKI 3196 
 
 
Figura 12 Configuración del analizador 3196 Power Quality Analyzer 
Fuente: Manual de operación Hioki 3196 
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2.6.1.2. Botones y Funciones analizador HIOKI 3196 
 
 
Figura 13 Interface Analizador 3196 Power Quality Analyser 
Fuente: Manual de operación Hioki 3196 
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2.6.1.3. Diagramas de conexión  
 
 Es importante colocar la toma de tierra para evitar interferencias sobre el 
aparato. 
 
 Colocar las pinzas de voltaje y corriente en cada una de las fases de la red 
que se requiere medir, y la conexión con el neutro si éste se encuentra 
disponible.  
 
 Verificar las configuraciones de conexión indicadas en los esquemas para 
obtener las lecturas de los parámetros eléctricos de forma correcta.  
 
A continuación se detallan los esquemas de conexión para las distintas 
configuraciones de medición: 
 
 
Figura 14 Esquema de conexión monofásico – 2 hilos 




Figura 15 Esquema de conexión trifásico – 3 hilos – 2 canales. 




Figura 16 Esquema de conexión trifásico – 3 hilos – 3 canales. 





Figura 17 Esquema de conexión trifásico – 4 hilos – 4 canales 
Fuente: Manual de operación Hioki 3196 
 
 
2.6.2. Sunny Sensorbox 
 
Con la Sunny SensorBox y los sensores externos es posible registrar datos sobre 
el entorno de su instalación fotovoltaica, los cuales son relevantes para la 
monitorización de su rendimiento. (SMA, 2004)  
 
Para ello la Sunny SensorBox posee un sensor de irradiación integrado y un 
sensor externo de temperatura del módulo. Además, usted puede conectar un 
sensor de temperatura ambiente opcional y un anemómetro opcional a la Sunny 






Figura 18 Sunny sensorBox 
Fuente: Manual de operación 
 
Con la intensidad de irradiación (W/m2) del sensor de irradiación integrado y el 
rendimiento registrado de la instalación fotovoltaica a lo largo de un día, usted 
podrá establecer una comparación entre el rendimiento producido por la 
instalación y la intensidad de irradiación medida. Se pueden visualizar los datos 
recogidos por la Sunny SensorBox a través del Sunny Portal o Flashview. 
 
2.6.2.1. Montaje Sunny SensorBox 
 
Requisitos para el lugar de montaje de la Sunny SensorBox: 
 La Sunny SensorBox se puede montar en intemperie (IP65). 
 La temperatura ambiente tiene que estar entre -25 °C y 70 °C. 
 Si se utiliza el sensor de irradiación integrado, la Sunny SensorBox debe 
montarse con el mismo ángulo de inclinación y la misma orientación que 
la instalación fotovoltaica, para poder así obtener resultados de medición 
que se puedan cotejar con el rendimiento de la instalación. 
 La selección del lugar de montaje depende de los sensores utilizados, para 
lo cual deben tenerse en cuenta las longitudes de cable máximas de estos. 
 Sensor de temperatura del módulo: longitud de cable preconfeccionada de 
2,5 m. El cable no puede alargarse ni acortarse. 
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 Sensor de temperatura ambiente: longitud máxima del cable de 30 m. 
 Anemómetro: longitud de cable preconfeccionada de 3 m (el cable se 
puede acortar o alargar hasta una longitud máxima de 30 m).  
 La longitud de cable máxima de la última Sunny SensorBox al RS485-
Power Injector es de 150 m.  
 La longitud máxima del cable de todo el bus de comunicación RS485 es de 
1.200 m. 
 
 Montaje sobre el marco del módulo 
 
1. Determinar el lugar de montaje teniendo en cuenta el espacio disponible y 
la orientación prescrita para la Sunny SensorBox. 
 
 
Figura 19 Montaje Base de Sensor 
Fuente: Manual de operación Hioki 3196 
 
2. Fijar la placa de montaje al marco del módulo con tornillos y tuercas 
correderas adecuados (del fabricante del marco del módulo).  
3. Por lo general los tornillos hasta el M10 encajan en las tuercas correderas 
del fabricante del marco de módulo. 
4. Abrir las tapas laterales de la Sunny SensorBox usando las escotaduras. 





Figura 20 Montaje Sensor 
Fuente: Manual de operación 
 




Figura 21 Esquema de conexiones eléctricas. 
Fuente: Manual de operación 
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2.7. Datos solares de otras fuentes disponibles 
 
2.7.1. Secretaria del Ambiente  
 
En la página web de la Secretaría de Ambiente reposan públicamente datos de 
radiación solar desde el año 2008 hasta la fecha, ya que se actualizan 
continuamente aproximadamente cada hora. Para el propósito, se descargó la 
información hasta Mayo del año 2017, para iniciar con el proceso de validación de 
los datos de radiación solar con los datos obtenidos con el sensor instalado en la 
empresa Wartsila.  
 
 
Figura 22 Página Web Secretaría del Ambiente 
Fuente: Secretaría del Ambiente. 
 
La “Secretaría de Ambiente” publica en su página web 
(http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/indice-de-
calidad-del-aire-2), ver Figura 22  datos de radiación solar de 7 estaciones 




Tabla 5 Estaciones climatológicas Secretaría del Ambiente 
ESTACIÓN  UBICACIÓN 
Nombre Latitud Logitud 
Altura  
m.s.n.m 
Carapungo -0,9833 -78,4472 2 660 
Cotocollao -0,10778 -78,4972 2 793 
Belisario -0,18 -78,49 2 835 
El Camal -0,25 -78,51 2 840 
Tumbaco -0,21 -78,4 2 331 
Los Chillos -0,3 -78,46 2 453 
Guamani -0,334 -78,553 2 800 
Fuente: Secretaría del Ambiente 
 
El sensor empleado para la medición por parte de la “Secretaría de Ambiente” es 
también un piranómetro de la marca Kipp & Zonen modelo CMP 3, medición de 
radiación solar global, 180° de visión y estabilidad del 1% por año. (Secretaría del 
Ambiente, 2016)  
 
2.7.2. Atlas Solar del Ecuador  
 
Se procedió a realizar un análisis de los mapas de insolación y datos de radiación 
solar para determinar los niveles en sector de Tababela. Gracias a ARCONEL 
(Agencia de Regulación y Control de Electricidad), entidad gubernamental que 
tiene por misión “Regular y Controlar los servicios públicos de suministro de 
energía eléctrica y de alumbrado público general, se realizó la revisión del mapa 
solar de la Provincia de Pichincha, lugar donde se encuentra localizada la 
parroquia de Tababela, gracias a que en la página web de dicha entidad se 
encuentra el archivo titulado “ATLAS SOLAR DEL ECUADOR CON FINES 
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA”, el CONELEC contrató en el año 2008 la 
elaboración del Mapa Solar del Ecuador, y se basa en datos tomados de sistemas 
satelitales del NREL (National Renewable Energy Laboratory) de los Estados 







Figura 23 Mapa Solar del Ecuador. Insolación Global Promedio 
Fuente: Atlas Solar del Ecuador con fines de Generación Eléctrica 
 
De la Figura 23, gracias al histograma de frecuencias, se deduce que en el 
territorio ecuatoriano se recibe un promedio de 4,5 kWh/m2/día de irradiación 
solar. 
 
2.7.3. La Nasa 
 
Existe un sitio web de recursos de energía renovable patrocinado por el Programa 
de Ciencias Aplicadas de la NASA la cual tiene una aplicación On-line que 
permite obtener tablas de datos de radiación solar para una localización particular.  
(ATMOSPHERIC SCIENCE DATA CENTER  – CENTRO DE DATOS DE 
CIENCIA ATMOSFÉRICA), que además de los datos de radiación solar diario, 




La NASA, a través de su "Dirección de Misión Científica, ha apoyado desde hace 
mucho tiempo los sistemas satelitales y la investigación, proporcionando datos 
importantes para el estudio de los procesos climáticos. Estos datos incluyen 
estimaciones a largo plazo de las cantidades meteorológicas y los flujos de energía 
solar superficial. Estos productos basados en satélites y modelados han 
demostrado ser lo suficientemente precisos como para proporcionar datos fiables 
de recursos solares y meteorológicos sobre regiones donde las mediciones 
superficiales son escasas o inexistentes y ofrecen dos características únicas: los 
datos son globales y, en general, contiguos en el tiempo. (NASA Langley 
Research Center, 2016) 
 
Para fomentar el uso comercial de los datos solares y meteorológicos globales, la 
NASA apoyó y continúa apoyando el desarrollo del conjunto de datos de 
meteorología superficial y energía solar (SSE) que se ha formulado 
específicamente para las necesidades de diseño de sistemas fotovoltaicos y de 
energías renovables. De igual importancia es el acceso a estos datos; Para este fin 
los parámetros SSE están disponibles a través de aplicaciones web amigables 
basadas en las necesidades de los usuarios. (NASA Langley Research Center, 
2016) 
 
El sitio web original de entrega de datos de SSE, destinado a facilitar el acceso a 
los parámetros necesarios en la industria de las energías renovables (por ejemplo, 
energía solar y eólica), se publicó en 1997. Los datos solares y meteorológicos 
contenidos en esta primera versión se basaron En los datos científicos de la NASA 
/ Programa Mundial de Investigación sobre el Clima de la Versión 1.1 (SRB) y los 
datos TOVS del Proyecto Internacional de Climatología de Nubes por Satélite 
(ISCCP). En general, la meteorología y la radiación solar para la versión 6.0 de 
SSE se obtuvieron de los programas de investigación de satélites y de re-análisis 
de la NASA Science Mission Directorate. Los parámetros basados en los datos 
solares y / o meteorológicos se obtuvieron y validaron basándose en las 
recomendaciones de los asociados en la industria energética. La versión 6.0 
amplía la cobertura temporal de los datos meteorológicos y solares de 10 años a 
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más de 22 años (por ejemplo, julio de 1983 a junio de 2005) con datos mejorados 
de la NASA e incluye nuevos parámetros y estudios de validación. (NASA 
Langley Research Center, 2016) 
 
El sitio web pide las coordenadas en Grados Decimales (G.D.) o Grados  Minutos 
Segundos (G.M.S.) de la localización que requerimos información. Para ello se 
utilizó la herramienta de Google Maps y obtener estas coordenadas. 
 
 
Lugar: Wartsila Ecuador S.A. 
Ubicación: Tababela – Ecuador 
Grados Decimales:  
Latitud: -0.20 
Longitud: -78.33 
Figura 24 Ubicación Wartsila Ecuador 
Fuente: Google Maps 
 
Una vez ingresados los datos requeridos, se obtienen los resultados siguientes: 
Figura 25 Datos Obtenidos de página Web NASA. 
Fuente: Nasa Website 
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2.8. Radiación sobre superficie inclinada y horas solares. 
 
Según la Norma Ecuatoriana de Construcción – NEC (2011) “el campo de 
colectores debe tener una inclinación mínima de 5° y máxima de 15° y es 
recomendable la orientación hacia la línea equinoccial.” (Cap. 14, p. 22) con el fin 
de garantizar la no acumulación de suciedades en la cubierta, la cual disminuye la 
eficiencia de los paneles solares.  
 
Para determinar la radiación sobre superficie inclinada (𝐻𝑇̅̅ ̅̅ ), la cual se determina 
según NEC, (2011): 
 
𝐻𝑇̅̅ ̅̅ = 𝑘 ∗ ?̅? 
Donde: 
 
 ?̅? = Es la media mensual diaria de radiación sobre una superficie horizontal. 
k = Es un factor de corrección para planos inclinados.  
 
El número de horas diarias de irradiación solar a 1000 W/m2, determina el número 












HS = número de horas diarias de irradiación solar a 1000 W/m2 










ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se analizan los resultados obtenidos de la radiación solar en 
vatios por metro cuadrado (W/m2) con el Sunny sensor box y la potencia de la 
carga en vatios por hora (W/h) obtenidas con el analizador de redes Hioki 3196 y 
de las planillas de consumo eléctrico desde el año 2016 en la empresa Wartsila. 
Con estos datos se determinará la potencia que puede entregar a la red el sistema 
fotovoltaico y conocer el porcentaje en el que se disminuiría la energía consumida 
por la empresa en el tiempo en el que el sistema fotovoltaico se encuentra en 
operación.  
 
3.1 Recurso Solar  
 
Los datos mensuales de radiación solar en la zona de estudio se obtuvieron de los 
valores promedio de las medidas realizadas durante el transcurso de los meses de 
Enero a Mayo del presente año, considerando condiciones meteorológicas varias 
como son lluvias, días nublados soleados los mismos que están expresadas en 
Wh/m2. 
 
El sensor empleado para este estudio almacena los datos medidos cada 15 minutos 
durante los meses descritos anteriormente.   
 
Se han considerado varios análisis para estudiar las medidas de radiación solar, 
descritas a continuación.  
 
Valor promedio por horas de Irradiación solar durante cada mes (Wh/m2):  
Este valor se obtuvo mediante el cálculo del promedio de los datos obtenidos de 




En base a estos datos se analizaron las horas con mayor eficiencia para el uso del 
panel solar, considerando las horas en las cuales existe radiación mayor a 200 




Figura 26 Curva de comportamiento I-V del sensor 
Fuente: Technical DataSheet  
 
Irradiación solar diaria (Wh/m2/dia):  
Este valor se calculó tomando los datos de radiación solar medidos por el sensor 
(Sunny SensorBox) cada 15 minutos al día, los mismos que fueron sumados y 
divididos para cuatro, (Ver Anexo A 6-10)  estableciendo de esta manera valores 
de la irradiación solar en un día. 
 
 Valor Promedio mensual de irradiación (Wh/m2/dia):  
Este dato se obtuvo mediante el promedio obtenido de la energía solar promedio 
diaria de cada uno de los meses analizados, con la finalidad de determinar qué 




3.1.1 Procesamiento y Análisis de datos obtenidos 
 
Valor promedio por horas de Irradiación solar durante cada mes  
 
En Tabla 6 se registran los valores promedios obtenidos de irradiación, generados 
de acuerdo al comportamiento del clima durante todo el mes de análisis dentro de 
las horas establecidas de estudio; por tanto se pudo observar que los meses de 
abril y mayo registran los valores de irradiación más alta en comparación al resto 
de meses analizados dentro de las primeras horas del día.  
 
En las horas cercanas al medio día, es decir entre las 11:00 am y 13:00 pm se 
registran los valores de irradiación más altas obtenidas durante todo el día para los 
cinco meses analizados, mientras tanto la mínima irradiación encontrada fue a las 
18:00. Se puede establecer también que los valores reportados de irradiación solar 
desde las primeras horas de luz hasta las altas horas de la tarde se encuentran 
sobre los 200 W/m2 establecido como valor estándar para la mayor eficiencia del 
panel solar empleado.    
 
Tabla 6 Promedio por hora de irradiación solar (Wh/m2) 
MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
8:00 118,25 102,52 97,26 189,37 164,06 
9:00 317,52 299,18 307,20 413,17 354,46 
10:00 521,13 540,78 506,59 584,07 519,49 
11:00 649,15 670,37 600,52 706,76 551,29 
12:00 719,77 702,38 631,76 725,33 603,00 
13:00 677,66 662,53 582,43 664,10 632,49 
14:00 601,93 549,13 448,57 538,15 587,70 
15:00 456,87 471,56 336,48 359,97 462,23 
16:00 292,41 294,96 222,42 249,96 329,07 
17:00 159,67 167,37 138,34 112,95 152,54 
18:00 54,16 40,39 37,17 25,81 25,20 
Fuente: Ángel Zambrano 
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Mediante el Gráfico 1 se pudo observar con mayor claridad lo indicado en la 
tabla anterior, en donde se estableció que los datos tabulados de irradiación solar 
son directamente proporcionales al tiempo de análisis, hasta llegar a un punto en 
donde la irradiación solar alcanza su máximo esplendor dependiendo de las 
condiciones climáticas presentes en ese momento para luego de ello empezar a 
decrecer hasta llegar a valores de irradiación menores a los 100 Wh/m2. El pico 
más alto de irradiación solar se registró a las 12:00 para la mayoría de los meses 
estudiados a excepción del mes de mayo en donde a la 13:00 pm presento un valor 
de 632,49 Wh/m2 considerado como el más elevado registrado para ese mes, es 
importante también mencionar que la irradiación reportada en este mes después de 
la una de la tarde es la más alta registrada en relación a las obtenidas en los meses 
de enero hasta abril.    
Gráfico 1 Promedio de irradiación solar mensual 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
Por esta razón, se puede considerar que las horas en donde el panel solar presenta 
mayor efectividad para la producción de energía se encuentran dentro del rango de 
las 11:00 am a 13:00 pm ya que en este se presentan las mejores condiciones para 
la irradiación debido a la ubicación perpendicular del sol, en donde la radiación 
emitida por este astro llegan de manera directa, se puede apreciar que las 
condiciones climáticas son un factor importante para la obtención de resultados, 
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ya que los días van desde totalmente despejados o soleados a días con 
nubosidades y lluvias que absorben las radiaciones solares, disminuyendo la 
irradiación sobre la superficie.    
 
Irradiación solar diaria 
Considerando el análisis de la Irradiación obtenida durante los cinco primeros 
meses del año, se obtuvo como resultado el promedio de los datos por día  
establecidos en la siguiente tabla.   
 
Tabla 7 Irradiación solar diaria (Wh/m2/dia) 
DIA  Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
1 3384,00 3484,30 4168,25 2864,08 4221,58 
2 4051,33 4096,08 4523,74 4446,17 4701,21 
3 4053,28 4643,19 4582,37 4285,96 6268,30 
4 4717,23 6439,13 4343,19 5720,95 5084,54 
5 3056,66 5844,91 3526,55 5754,38 3744,37 
6 2726,57 4775,62 3870,04 5268,78 3431,79 
7 5126,50 5944,91 4438,17 4299,63 3529,83 
8 4280,30 5094,20 3466,04 3259,21 1927,38 
9 4121,78 4389,62 3732,46 3415,75 4240,42 
10 4070,36 6484,37 3281,33 4281,13 2626,99 
11 4094,41 5575,60 2596,08 4910,58 3950,12 
12 4316,42 4698,74 3892,02 4101,92 4531,14 
13 5064,11 5009,31 3400,34 4406,87 3698,46 
14 4756,93 3490,82 3798,17 4742,38 2792,67 
15 3059,30 2914,33 2404,71 5052,53 3321,82 
16 7022,77 3140,83 3901,34 5454,46 4237,59 
17 6053,52 3551,46 4709,34 4417,13 5103,65 
18 6032,13 5275,58 4226,91 3989,50 4233,70 
19 5122,89 6276,00 3686,87 2567,41 6049,64 
20 1773,22 4046,50 4581,50 3805,88 3503,46 
21 2176,96 5934,54 6072,40 4675,62 5535,32 
22 7175,97 2155,29 3213,80 5569,55 5125,83 
23 6401,49 4387,59 4099,96 5996,91 5654,42 
24 7065,65 4519,91 3828,05 4142,50 4017,79 
25 4914,98 3025,17 5719,91 4863,05 5026,08 
26 3162,79 2792,33 3691,33 5102,29 3936,41 
27 4973,62 4780,38 3832,84 6364,13 5648,25 
28 5112,63 3301,46 5592,55 4602,58 6535,71 
29 4729,30   2856,04 4612,33 4575,34 
30 4780,36   3430,01 4458,04 5061,58 
31 4186,75   1811,50   3811,67 
Fuente: Ángel Zambrano 
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Mediante estos resultados se pudo distinguir que el mes que presento mayor 
cantidad de variaciones de radiación solar fue el mes de enero ya que la tendencia 
de este no fue constante al presentar cambios bruscos de aumento o disminución 
de irradiación día a día, resultado que pudo generarse debido a la presencia de 
nubes o precipitaciones lluviosas. Mientras que marzo fue el mes en donde 
existieron menor cantidad de fluctuaciones y la variación registrada por día fue 
mínima; obteniendo valores de radiación solar dentro de un rango de 3000 a 6000 
Wh/m2.dia.  
 
Al considerar los meses con mayores cambios a nivel climático se pudo observar 
que la radiación solar obtenida aun en los días nublados o lluviosos se obtienen 
niveles de radiación solar factibles para el uso del panel solar.      
 
Mediante el Gráfico 2 se puede observar que en el primer mes del año se registran  
fluctuaciones de radiación solar significativas a partir del día 15 con picos altos 
registrados para los días 16, 22 y 24 reportado valores superiores a los 7000 
Wh/m2/día. Mientras que para los días 20 y 21 existió una disminución 
considerable de radiación solar, sin embargo se puede establecer que estas 
mediciones con niveles bajas no son influyentes en el resultado obtenido durante 
el mes.  
Gráfico 2 Promedio diario de irradiación solar del mes Enero 
Fuente: Ángel Zambrano 
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Durante el mes de Febrero se observó que el valor más bajo de radiación solar 
registrado fue en el día 22, así como también se pudo distinguir que existe una 
mayor cantidad de días soleados que registraron valores de radiación solar muy 
favorables para la generación de energía a partir de radiación solar,  a pesar de no 
alcanzar valores de 7000 W/m2 como los registrados el mes anterior. (Ver Gráfico 
3).  
 
Gráfico 3 Promedio diario de irradiación solar del mes Febrero 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
 
De acuerdo al Gráfico 4 presentado a continuación se puede diferenciar que la 
mayoría de días en los que se midió la radiación solar tuvieron un 
comportamiento similar con días no muy despejados, registrando como valor más 
alto el medido el día 21, así como también se pudo observar que la tendencia de 
las mediciones durante el periodo de 31 días establecidos fue muy similar día a 







Gráfico 4 Promedio diario de irradiación solar del mes Marzo 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
Mediante el resultado obtenido en la Gráfico 5 de los valores promedio de 
irradiación solar al día medidos durante el mes de abril se puede distinguir que 
existieron cuatro puntos con irradiaciones bajas registrados en los días 1, 8, 9, y 
19 resultantes de los cambios climáticos presentados, tales como nubosidades o 
lluvias, así como también la tendencia existente en este mes fue variante, pero con 
un promedio final favorable para la generación de energía a partir de radiación 
solar. 
Gráfico 5 Promedio diario de irradiación solar del mes Abril 




Finalmente en el mes de mayo se evidencio que la irradiación solar medida 
durante el mes es muy variante con picos altos y bajos dependientes del clima, el 
punto más bajo se registró según el Gráfico 6 el día 8 dando un valor cercano a 
los 2000 Wh/m2,  sin embargo la radiación promedia mensual obtenida es muy 
favorable para generar energía a partir de fuentes solares. 
 
         
Gráfico 6 Promedio diario de irradiación solar del mes Mayo 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
Valor Promedio mensual de irradiación 
 
Finalmente se obtuvieron los valores promedios de irradiación solar obtenidos 
durante el mes en donde de acuerdo al Gráfico 7 reportado a continuación se 
pudo distinguir que el mes que presento un valor promedio de irradiación mayor 
fue el mes de abril, registrando un valor de 4581,06 Wh/m2/día, mientras que el 
mes de marzo fue considerado como aquel en donde la irradiación solar fue 
mínima ya que el valor reportado para este fue de 3912,12 Wh/m2/día, cabe 
recalcar que si bien es cierto este es uno de los valores más bajos reportados 
durante los meses de análisis, comparándolo con los valores de irradiación de 
países como Alemania que es uno de los principales exponentes de la energía 
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solar con un promedio de 2700 Wh/m2/día el promedio de marzo excede en un 
45% al valor promedio normal en Alemania, por lo que es factible la 
implementación de un sistema foto voltaico en Ecuador, que goza de un lugar 
privilegiado por encontrase en el centro de la tierra en la línea ecuatorial.              
 
 
Gráfico 7 Promedio de irradiación solar mensual 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
3.1.2 Procesamiento y Análisis de datos solares de otras fuentes disponibles 
 
3.1.2.1 Datos de radiación solar de la Secretaría del Ambiente 
 
La estación más cercana a la empresa Wartsila Ecuador ubicada en el sector de 







































Figura 27 Distancia entre estación de Monitoreo y Wartsila Ecuador 
Fuente: Google Maps. 
 
Los datos de radiación solar se descargaron de la página Web desde Enero del 
2012 hasta Mayo del 2017, la principal dificultad y esfuerzo se presentó en la 
organización de los datos, es decir en la construcción de la base de datos 
reportados como una tabla resumen en el anexo B1.   
 
En primera instancia se hace el análisis de los meses de Enero a Mayo del 2017 
(Ver Anexo B 1-5) con el fin de contrastar con los valores obtenidos del sensor 
instalado en la empresa Wartsila Ecuador. 
 













2017 Enero 4696,02 4566,59 2,76% 
2017 Febrero 4531,14 4502,58 0,63% 
2017 Marzo 4043,73 3912,19 3,25% 
2017 Abril 4698,44 4581,06 2,50% 
2017 Mayo 4418,92 4391,2 0,63% 




Como se puede apreciar en la Tabla 8 el error entre las mediciones obtenidas con 
el sensor instalado en la empresa Wartsila Ecuador y la estación de monitoreo de 
la Secretaria del Ambiente ubicada en Tumbaco varía de 0,63 % a 3,25 % 
aproximadamente, estos valores se los puede considerar como despreciables ya 
que son bajos y podrían deberse a la exactitud del equipo +/- 5%. 
 
3.1.2.2 Datos de radiación solar de Atlas Solar del Ecuador  
 
Con la ayuda del atlas solar del Ecuador y al documento Norma Ecuatoriana de 
Construcción edición 2011 (NEC, 2011) capítulo 14, se obtienen los datos de la 
Tabla 9 para contrastarlos con los valores obtenidos del sensor instalado en la 
empresa Wartsila Ecuador. 
  















Enero 4940,00 4566,59 7,56% 
Febrero 4640,00 4502,58 2,96% 
Marzo 4780,00 3912,19 18,16% 
Abril 4530,00 4581,06 1,13% 
Mayo 4830,00 4391,2 9,08% 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 9, el error entre las mediciones obtenidas con 
el sensor instalado en la empresa Wartsila Ecuador y los valores del atlas solar del 
Ecuador varía de 1,13% a 18,16% aproximadamente, se podría considerar el error 
como alto, hay que considerar que la base de datos usada para el atlas solar data 
de 1985 a 1991 y los datos se los obtiene mediante satélite, además que los datos 
dependen mucho de la percepción al visualizar en la escala de colores, sin 
embargo nos da un valor aproximado de la radiación solar. 
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3.1.2.3 Datos de radiación solar de la Nasa  
 
Con la ayuda de los datos obtenidos a través de la página WEB de la Nasa, se 
obtienen los datos de la Tabla 10 para contrastarlos con los valores obtenidos del 
sensor instalado en la empresa Wartsila Ecuador. 
  













Enero 4130,00 4566,59 -10,57% 
Febrero 4340,00 4502,58 -3,75% 
Marzo 4550,00 3912,19 14,02% 
Abril 4333,00 4581,06 5,72% 
Mayo 4120,00 4391,2 -6,58% 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 10, el error entre las mediciones obtenidas 
con el sensor instalado en la empresa Wartsila Ecuador y los valores de la NASA 
varía de -3,75 % a 14,02 % aproximadamente, es importante recalcar que la 
NASA nos da valores porcentuales de variación máximos y mínimos del 
promedio mensual de radiación, si analizamos los datos obtenidos están dentro de 
estos límites. 
 
3.1.2.4 Comparación entre datos medidos y datos solares de otras fuentes 
disponibles 
 
De acuerdo a la norma ecuatoriana de construcción capítulo 14 se recomienda 
disponer de un sistema actualizado de la información de radiación solar en el sitio 
donde se instalará el sistema solar fotovoltaico de al menos con datos de 12 meses 




En este caso los datos medidos fueron contemplados durante los meses Enero a 
Mayo, al disponer de diversas fuentes de radiación solar se usarán las mismas para 
obtener los datos faltantes de los meses de Junio a Diciembre.  
 
A continuación se describe sobre la Tabla 11 el porcentaje de error del promedio 
mensual de radiación solar expresado en Wh/m2/día de los meses medidos en la 
empresa Wartsila y las diferentes fuentes de consulta. 
 
Tabla 11 Porcentaje de error entre valores medidos en Wartsila VS otras fuentes 
de datos solares. 
MES 
% error Valores 
medidos VS Valores 
(NASA Website) 
% error Valores 
medidos VS Valores 
Estación Tumbaco 
% error Valores 
medidos VS Valores 
Atlas Solar 
Enero -10,57% 2,76% 7,56% 
Febrero -3,75% 0,63% 2,96% 
Marzo 14,02% 3,25% 18,16% 
Abril 5,72% 2,50% 1,13% 
Mayo -6,58% 0,63% 9,08% 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 11, los valores que presentan mayor 
desviación de los valores medidos son los datos provenientes del Atlas solar del 
Ecuador hasta un 18,16% y los de la Nasa hasta un 14,02 %.  
 
Los datos más aproximados a los medidos son los de secretaría del ambiente en la 
estación de Tumbaco con valores hasta un 3,25 % que se pueden considerar 
despreciables o causados por la exactitud del equipo +/- 5%.  
 
Además la distancia a la que se encuentra la estación de Tumbaco es solo de 8 Km 
aproximadamente. Con estos antecedentes se usó la base de datos de la estación 
de Tumbaco de la Secretaria del ambiente desde el año 2012 y disponibles en el 
Anexo B 1. 
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Enero 4403,18 5841,27 5569,03 5194,78 5550,25 4709,30 5211,30 
Febrero 4685,71 4411,18 5410,05 6158,16 5364,32 4531,14 5093,42 
Marzo 5379,82 5337,97 4599,41 5177,96 4702,49 4043,73 4873,56 
Abril 4750,34 5330,58 5576,98 5614,48 5228,13 4698,44 5199,82 
Mayo 4898,41 4706,58 5079,92 4823,06 5569,08 4418,92 4915,99 
Junio 5609,40 5499,64 5272,44 5870,53 5035,31 ND 5457,46 
Julio 5916,79 5804,54 6065,65 5320,24 5405,95 ND 5702,63 
Agosto 6340,64 5860,64 6095,49 6537,55 6858,90 ND 6338,64 
Septiembre 7049,65 5325,19 6031,55 6941,15 5244,33 ND 6118,37 
Octubre 5219,67 5573,38 5553,66 5655,46 5268,30 ND 5454,09 
Noviembre 5230,93 5368,32 5324,80 5185,65 5127,67 ND 5247,47 
Diciembre 5296,32 5522,21 5186,50 5891,56 4645,21 ND 5308,36 
Fuente: Secretaria del Ambiente 
 
 
En la Tabla 12, se detalla el promedio mensual de insolación global día 
(Wh/m2/día) obtenida de la estación de Tumbaco perteneciente a la Secretaría del 
Ambiente desde el año 2012 hasta el 2017. En la última columna se determina el 
promedio anual de insolación global día por mes desde el año 2012 hasta 2017, 





Gráfico 8 Promedio mensual de Insolación global día (Wh/m2/día) 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
En el Gráfico 8 Promedio mensual de Insolación global día (Wh/m2/día), se 
observa el comportamiento de la irradiación solar desde el año 2012 al 2017 en la 
serie de color azul. En la serie de color anaranjado se representa la irradiación 
solar medida en la empresa Wartsila de Enero a Mayo del 2017. Se aprecia 
claramente que la tendencia es la misma en las dos series, dejando al mes de 
Marzo como el mes con menor promedio de irradiación solar del año. Además se 
aprecia que los niveles de irradiación solar en el 2017 es menor que la del 
promedio del 2012 al 2017, esto se debe a que en el presente año el Ecuador se ha 
visto afectado por una etapa de lluvias intensas durante el transcurso de los 
primeros meses del año y que de acuerdo a expertos no se ha visto en los últimos 
años (Inamhi, 2017). Con estos antecedentes se ve la importancia de tener datos 
solares de varios años que permitan tener una mejor estimación del recurso solar y 
podrían dar mucha más exactitud al estudio económico, ya que los resultados, por 
ejemplo de ingresos por venta de energía y el tiempo de recuperación de 
inversión, serían más exactos. Estos indicadores son extremadamente importantes 
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3.1.2.5. Cálculo de radiación sobre superficie inclinada y horas solares. 
 
Para determinar la radiación sobre superficie inclinada (𝐻𝑇̅̅ ̅̅ ), la cual se determina 
según NEC, (2011): 
 
𝐻𝑇̅̅ ̅̅ = 𝑘 ∗ ?̅? 
Donde: 
 
 ?̅? = Es la media mensual diaria de radiación sobre una superficie horizontal, este 
se obtendrá del promedio mensual de irradiación solar obtenido en la Tabla 12. 
k = Es un factor de corrección para planos inclinados, según NEC (2011), 
Capítulo 14, tabla 14.B1.1 se estandariza los valores de k para los distintos valores 
de  inclinación de paneles de acuerdo a la latitud y mes del año. En nuestro caso la 
ubicación de Wartsila detallada en la Figura 24 tiene una latitud de -0,2 por lo 
que se selecciona este valor de k. 
 
Tabla 13 Valor de k para latitud 0° 
Fuente: (NEC, 2011), Capítulo 14, tabla 14.B1.1. 
 
Para nuestro caso se tomará los valores de compensación del factor k de la Tabla 
13 con una inclinación de 10° para los paneles solares, con estos valores se 













 2012 - 2017 
Valor k 
Lat. = 0° 




inclinada   
Wh/m2/día 
Enero 5211,30 1,03 5367,64 
Febrero 5093,42 1,01 5144,36 
Marzo 4873,56 0,99 4824,83 
Abril 5199,82 0,96 4991,83 
Mayo 4915,99 0,93 4571,88 
Junio 5457,46 0,92 5020,87 
Julio 5702,63 0,93 5303,45 
Agosto 6338,64 0,95 6021,71 
Septiembre 6118,37 0,99 6057,19 
Octubre 5454,09 1,02 5563,18 
Noviembre 5247,47 1,04 5457,37 
Diciembre 5308,36 1,04 5520,69 
Promedio 5410,10   5320,42 
Fuente: Ángel Zambrano 
 
En la Tabla 14 se aprecia la radiación solar sobre los paneles solares inclinados 
10 ° con respecto al plano horizontal, con esto se garantiza la no acumulación de 
suciedades que afecten al rendimiento de los mismos. Al inclinar los paneles se 
observa que el promedio de radiación solar disminuye aproximadamente un 1.66 
%, quedando un valor promedio anual de irradiación solar de 5320 W/m2/día. 
 
Para determinar el número de horas solares de irradiación solar a 1000 W/m2 se 












HS = número de horas diarias de irradiación solar a 1000 W/m2 
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𝐻𝑇̅̅ ̅̅  = Radiación sobre una superficie inclinada (Wh/m2/día), de acuerdo a lo 
obtenido en la Tabla 14. 
 
Tabla 15 Promedio mensual de horas solares 
MES 















Fuente: Ángel Zambrano 
 
En la Tabla 15 se obtiene el promedio mensual de horas solares pico (HS), estos 
valores nos ayudarán con la estimación de energía generada a través del sistema 
fotovoltaico. Se puede apreciar que se obtiene un valor promedio anual de horas 
solares de 5.32.   
 
3.2 Análisis de Carga   
 
Wartsila es una empresa líder mundial en el mercado marino y de energía, 
brindando soluciones durante todo el ciclo de vida de las instalaciones. A través 
del énfasis en la innovación tecnológica y la eficiencia total. Wartsila enfoca 
principalmente en sus oficinas y talleres los servicios de ventas, mantenimiento 
correctivo y preventivo de partes de motores Wartsila, capacitaciones, servicio de 
mantenimiento en alternadores y turbos. Para ello está distribuida en el edificio de 




Figura 28 Distribución de espacios Wartsila Ecuador. 
Fuente: Wartsila Ecuador 
 
La empresa dispone de dos fuentes de suministro eléctrico trifásicas desde la red 
nacional, una de 220 V y la otra de 440 V, distribuidas como se detalla a 
continuación en la Figura 29 y Figura 30: 
 
Figura 29 Diagrama Unifilar Barra 220 V. 
Fuente: Wartsila Ecuador 
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Figura 30 Diagrama Unifilar Barra 440 V. 
Fuente: Wartsila Ecuador 
Cada suministro tiene un contador de energía independiente, en la siguiente tabla 
se detallan los datos de los mismos: 
  
Tabla 16 Datos de medidores de energía instalados en Wartsila 
Medidores de Energía instalados en 
Wartsila 
Voltaje 220 V 440 V 





Fuente: Ángel Zambrano 
 
Con los datos de los mismos se recopila la información de consumo de energía en 





Tabla 17 Consumo de Energía Barra de 220 V durante el año 2016 en Wartsila. 
Consumo de Energía Wartsila 2016  
N. Suministro:  1917137-K  





















Enero 7593,00 4170,00 947,00 1,00 1304,20 
Febrero 6249,00 3284,00 817,00 1,00 985,04 
Marzo 6551,00 3543,00 830,00 1,00 1154,24 
Abril 7589,00 4489,00 1039,00 1,00 1338,82 
Mayo  6888,00 3871,00 1028,00 1,00 1244,00 
Junio  6415,00 3498,00 964,00 1,00 1120,33 
Julio 6561,00 3624,00 1018,00 1,00 1138,24 
Agosto 5855,00 3307,00 883,00 1,00 1041,79 
Septiembre 7654,00 4109,00 1044,00 1,00 1326,40 
Octubre 6879,00 3563,00 1017,00 1,00 1197,17 
Noviembre 6670,00 3559,00 982,00 1,00 1173,68 
Diciembre 7267,00 3967,00 1076,00 1,00 1281,56 
Promedio 6847,58 3748,67 970,42 1,00 1192,12 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito 
 
En la Tabla 17 se detallan los valores de consumo de energía por mes del año 
2016 en la barra de 220 Voltios, de la misma se puede apreciar que el consumo de 
energía mensual de 7:00 a 22:00 es de 6847,58 kWh, el consumo de energía 
promedio de 22:00 a 7:00 horas es de 3748,67 kWh, este valor corresponde a los 
equipos que funcionan de manera indefinida como aires acondicionados, 
calefactores, UPS, servidores, iluminación. El consumo de reactivos es bajo en 
comparación al de energía activa por lo que el factor de potencia es 








Tabla 18 Consumo de Energía Barra de 440 V durante el año 2016 en Wartsila. 
 
Consumo de Energía Wartsila 2016 
N. Suministro:  1922265-9 























Enero 1963,00 353,00 642,00 0,96 422.79 
Febrero 1413,00 180,00 892,00 0,87  316,88 
Marzo 1778,00 391,00 727,00 0,95 451.48 
Abril 2296,00 525,00 1272,00 0,91 459.60 
Mayo  918,00 249,00 707,00 0,86 390.14 
Junio  762,00 265,00 475,00 0,91 245.68 
Julio 774,00 120,00 531,00 0,86 223.40 
Agosto 1211,00 167,00 852,00 0,85 350.88 
Septiembre 2909,00 891,00 1102,00 0,96 551.48 
Octubre 3559,00 714,00 1584,00 0,94 702.81 
Noviembre 2643,00 441,00 1728,00 0,87 584.37 
Diciembre 5891,00 2183,00 3219,00 0,93 999.78 
Promedio 2176,42 539,92 1144,25 0,91 489,31 
 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito 
 
En la Tabla 18 se detallan los valores de consumo de energía por mes del año 
2016 en la barra de 440 Voltios, de la misma se puede apreciar que el consumo de 
energía mensual de 7:00 a 22:00 es de 2176,42 kWh, el consumo de energía 
promedio de 22:00 a 7:00 horas es de 539,92 kWh, este valor corresponde a los 
compresores de aire que funcionan en modo automático. El consumo de reactivos 
es considerable por lo que el factor de potencia promedio es aproximadamente 
0,91. Al momento la empresa paga por el bajo factor de potencia en este 






Tabla 19 Consumo de Energía Barra de 220 V durante el año 2017 en Wartsila. 
 
Consumo de Energía Wartsila 2017 
N. Suministro:  1917137-K  


























Enero 4212,00 1885,00 3398,00 1048,00 0,99 1105.60 
Febrero 4455,00 1882,00 3310,00 1123,00 0,99 1104.76 
Marzo 4289,00 1635,00 3174,00 1020,00 0,99 1047.39 
Abril 5276,00 2164,00 3910,00 1230,00 0,99 1278.22 
Promedio 4558.00 1891,50 3448,00 1105,25 0,99 1133,99 
 
Fuente: Hioki 3196 
 
En la Tabla 19 se detallan los valores de consumo de energía por mes del año 
2017 hasta Abril en la barra de 220 Voltios, la misma está divida en tres horarios 
de 7:00 a 18:00 horas que son las horas normales de trabajo donde el consumo de 
energía mensual es de 4558,00 kWh, el segundo horario es de 18:00 a 22:00 horas 
que normalmente se realizan tareas de prioridad alta y con autorización del Jefe 
inmediato en el cuál el promedio de consumo de energía es de 1891,50 kWh. El 
último horario es de 22:00 a 7:00 en el cuál no es permitido trabajar y la demanda 
de energía corresponde a los equipos que funcionan de manera indefinida y de 
modo automático como aires acondicionados, calefactores, UPS, servidores, 
iluminación, etc y asciende a un promedio de 3448 kWh. El consumo de reactivos 
no es considerable por lo que el factor de potencia promedio es aproximadamente 









Tabla 20 Consumo de Energía Barra de 440 V durante el año 2017 en Wartsila. 
Consumo de Energía Wartsila 2017 
N. Suministro:  1922265-9 



























Enero 2672,00 499,00 839,00 2337,00 0,83 716.37 
Febrero 2628,00 655,00 672,00 2325,00 0,82 687.58 
Marzo 2174,00 243,00 307,00 1564,00 0,85 560.62 
Abril 2605,00 500,00 777,00 2555,00 0,80 680.49 
Promedio 2519.75 474,25 648,75 2195,25 0,82 661,27 
Fuente: Hioki 3196 
 
En la Tabla 20 se detallan los valores de consumo de energía por mes del año 
2017 hasta Abril en la barra de 440 Voltios, la misma está divida en tres horarios 
de 7:00 a 18:00 horas que son las horas normales de trabajo donde el consumo de 
energía mensual es de 2519,75 kWh, el segundo horario es de 18:00 a 22:00 horas 
en el que normalmente se realizan tareas de prioridad alta y con autorización del 
Jefe inmediato en el cuál el promedio de consumo de energía es de 474,25 kWh. 
El último horario es de 22:00 a 7:00 en el cuál no es permitido trabajar y la 
demanda de energía corresponde a los equipos que funcionan de manera 
indefinida y de modo automático, esta asciende a un promedio de 648,75 kWh. El 
consumo de reactivos es considerable por lo que el factor de potencia promedio es 
aproximadamente 0,82. Al momento la empresa paga por el bajo factor de 
potencia en este suministro. El promedio de pago mensual por consumo eléctrico 
promedio es de 661,27 dólares. 
 








4.1 Título de la propuesta. 
 





En la actualidad, dentro de un mundo consiente de la necesidad de reformar la 
ideología de producción de energía hacia la protección general de la naturaleza, la 
conservación del ambiente y reducir la producción de gases contaminantes, la 
dependencia de las fuentes eléctricas convencionales debe reducirse en gran 
medida, tanto a nivel nacional, como de aportación doméstica al sistema.  
 
Respecto a la generación eléctrica con energía solar entre el 2011 y 2012 el 
Consejo Nacional de Electrificación “CONELEC” aprobó 17 proyectos de 
generación eléctrica con paneles solares en Imbabura, Pichincha, Manabí, Santa 
Elena entre otros con un potencial de 272 MW, la energía solar a menor escala se 
ha aplicado en 91 comunidades de Esmeraldas, Guayas, Morona Santiago, Napo, 
Orellana, Pastaza, Sucumbíos gracias al programa Euro-Solar “Energías 
renovables para el desarrollo”. (Araujo, Alberto, 2013, pág. 10). 
 
Ecuador, por su ubicación es un país con un excelente recurso solar. La 
irradiación diaria (promedio anual) sobre una superficie horizontal es superior a 
4.0 kWh/m2/día, en todo el territorio nacional y en algunos sitios es superior. 
Como es en el caso de Tababela con una irradiación diaria de 5 kWh/m2/día 
aproximadamente lo que lo hace un lugar privilegiado para aplicaciones solares. 
Por encontrarse en la mitad del mundo la irradiación es constante a lo largo de 
todo el año. Además se dispone de fuentes de información que el Estado 
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Ecuatoriano ha invertido en los últimos años como lo es  El Atlas Solar del 
Ecuador con fines de generación eléctrica, estaciones de monitoreo de la 
Secretaría del Ambiente y datos disponibles al público en su página Web, así 
como de datos obtenidos en el documento presentado por Joffre Constante y 
Enrique Palacios “El recurso solar para generación eléctrica, análisis para el 
distrito metropolitano de Quito”. Estos datos permitirán realizar el diseño de un 
sistema eléctrico complementario a la red, que pueda generar la suficiente energía 
eléctrica para abastecer el consumo de energía en la empresa Wartsila Ecuador, y 
por su particularidad de estar en paralelo con la red se puede garantizar que no 
habrá cortes de energía durante la operación normal de la empresa si la demanda 
es mayor que lo producido por el sistema en mención. Además la ubicación 
geográfica de la empresa es muy favorable, puesto que no existe presencia de 
obstáculos para el aprovechamiento de este recurso. 
 
Por lo expuesto anteriormente se considera que el trabajo investigativo en 
mención es viable para su elaboración.  
 
4.3 Objetivos de la propuesta. 
 
4.3.1.  Objetivo general 
 
Diseñar un sistema de generación eléctrico fotovoltaico complementario a la red 
de electrificación a partir de la evaluación del potencial térmico solar en la 
empresa Wartsila Ecuador, ubicada en el sector de Tababela-Quito. 
 
4.3.2.  Objetivo específicos 
 
- Investigar los requerimientos energéticos necesarios para el proceso a 
desarrollarse. 
 
- Determinar los parámetros de diseño de un sistema de generación 
fotovoltaico complementario a la red para la empresa Wartsila, que pueda 
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mantener una simbiosis adecuada de las dos fuentes de suministro 
evitando interrupciones innecesarias en la operación normal de la 
corporación. 
 




4.4 Estructura de la propuesta. 
 
Se utilizarán los resultados de la irradiación solar promedio y el promedio de la 
carga obtenida en el desarrollo del capítulo III para dimensionar, proponer y 
seleccionar los componentes principales del sistema fotovoltaico más adecuado 
para la empresa Wartsila.  
 
De acuerdo al análisis de carga instalada en la empresa Wartsila se detalla a 
continuación la alternativa para el sistema fotovoltaico conectado a la red. 
 
 Sistema fotovoltaico de inyección trifásica a la red eléctrica de 220 V: El 
cuál esta en conformado por tres inversores monofásicos, destinando uno 
para cada fase. 
 
4.5 Desarrollo de la propuesta. 
 
El primer aspecto en considerar a la hora de realizar el diseño del sistema solar 
fotovoltaico conectado a la red eléctrica es la potencia pico, según el CONELEC 
(2011) en su regulación 004-11 estableció: “Los precios establecidos en esta 
Regulación se garantizarán y estarán vigentes por un período de 15 años a partir 
de la fecha de suscripción del título habilitante, para todas las empresas que 
hubieren suscrito dicho contrato hasta el 31 de diciembre de 2012” (p. 6), por lo 
que al momento ya no se otorgan concesiones ni autorizaciones para el desarrollo 
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de este tipo de proyectos solares fotovoltaicos, pero se anuncia que se trabaja en el 
desarrollo de una regulación que norme el uso de techos. Esto implica que el valor 
excedente de energía producida por el sistema fotovoltaico inyectado a la red no 
se pueda facturar, además por la características de los medidores de energía 
instalados de tipo no bidireccionales, no tienen la capacidad de distinguir la 
dirección en que fluye la energía, por lo que se verá como consumo que se cargará 
al costo de la factura mensual. 
 
Con estos antecedentes se realiza un análisis del comportamiento de la carga en la 
empresa Wartsila detallado en la Tabla 19 y Tabla 20, tomando los horarios de 
7:00 a 18:00 horas que de acuerdo al análisis obtenido en el Gráfico 1 es el 
horario donde tiene incidencia la generación de energía a partir de la radiación 
solar.  
 
Determinación de Potencia Pico en Barra de 220 V: 
 
Consumo de energía máxima reportada mensual = 5276,00 kWh. 
Consumo de energía promedio mensual =  4558,00 kWh. 
Consumo de energía mínima reportada  mensual = 1635,00 kWh. 
 
Se toma el consumo de energía mínima, el valor de menor consumo en el horario 
de 18:00 a 22:00 horas que correspondería a las cargas fijas mínimas que siempre 
se encuentran energizadas como son; UPS, servidores, aires acondicionados, entre 
otros. Esta carga se puede considerar como base y que no variará en fines de 
semana y días festivos donde la empresa permanece cerrada, garantizándonos que 
la energía producida por el sistema fotovoltaico se consuma en la empresa y no se 
inyecte en la red. Para obtener el consumo de energía diario se divide por el 
número de días y se decrementa un margen de seguridad del 20% para evitar 
inyectar energía a la red eléctrica obteniéndose 43,95 kWh/día. 
 
Según la Norma Ecuatoriana de Construcción - NEC en su capítulo 14, ecuación 









 HS = Horas solares 
 PR = Rendimiento global del sistema  
 
Según NEC, (2011) el rendimiento por funcionamiento a temperaturas diferentes 
de las condiciones normales se calcula según las ecuaciones siguientes. Se asume 
que la radiación instantánea es de 1000 W/m2: 
 
PR = 𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝜂𝑠𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 
PR = 0,91 ∗ 0,98 ∗ 0,95 = 0,85 
 
Donde: 
𝑇𝐶 = 𝑇𝑎 + 1,25(𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20) 
𝑇𝐶 = 15,8 + 1,25(45 − 20) = 47,05 
 
𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 −  𝐶𝑇(𝑇𝐶 − 25) 
𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝 = 1 −  0,0039 (47,05 − 25) 
𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0,91 
 
Tc = Temperatura de la celda a una irradiación de 1000 W/m2. 
Ta = Temperatura ambiente = 15,8 °C de acuerdo a la temperatura media anual en 
Tababela. (climate-data.org, s.f.) 
CT = Coeficiente de variación de la potencia por funcionamiento a temperaturas 
diferentes de las estándares de prueba, obtenido de hojas de datos de panel solar 
SIMAX 125 de -0,39 %/°C. 
NOCT =  Temperatura de operación normal de la celda, obtenido de hoja de datos 
de 45 °C. 
𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =  Rendimiento inversor, marca SMA modelo Sunny Boy de 0,95. 
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𝜂𝑠𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 = Según NEC, (2011) “El rendimiento por efectos de suciedad no debe 
ser inferior a 2%”. (p.60), por lo que se obtiene un valor de 0,98. 
 
Una vez obtenido los datos necesarios se calcula la potencia pico del sistema: 
 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
43,95 𝑘𝑊ℎ
5,3 ℎ ∗ 0,85
= 9,75 𝑘𝑊. 
 
Selección de Inversor  
 
Para la selección del inversor, la alternativa  para el nivel de voltaje de corriente 
alterna 220 Vac es conectar un inversor a cada fase de la acometida principal 
como se detalla en la Figura 31. 
 
 
Figura 31 Diagrama de conexión 
Fuente: Angel Zambrano 
Para determinar la potencia de cada inversor necesitamos la potencia por fase, 










= 3,25 𝑘𝑊. 
 
Después de analizar varios tipos de inversores se selecciona el siguiente, por su 
facilidad de instalación y alto rendimiento, el cuál fue cotizado por la empresa 
PROVIENTOS.SA, distribuidora de materiales de energías renovables: 
Marca: SMA  
Modelo: SUNNY BOY SB serie 3000 
 
Descripción: El nuevo Sunny Boy sin transformador es la solución perfecta para 
generadores fotovoltaicos exigentes e hasta para instalaciones ubicadas 
parcialmente a la sombra. Su rendimiento es más eficiente y su manejo más 
cómodo. Con la elevada tensión de CC, se produce un ahorro de costes al emplear 
menos strings paralelos. Con una pantalla LCD gráfica mucho más informativa y 
posibilidad de ajuste de potencia reactiva. (extraído de hoja de datos). 
 
 
Figura 32 Inversor SMA Sunny Boy 3000 
Fuente: Hoja de datos. 
 
Entrada Corriente Continua: 
Potencia máxima: 3200W  
Tensión máxima: 600VDC  
Rango de tensión para MPPT: 268 V – 480 V  
Corriente máxima: 12A  
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Número máximo de strings: 3 
Salida Corriente Alterna  
Potencia aparente de CA máxima: 3000 VA  
THD: 4% 
Tensión nominal: 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V  
Corriente máx. de salida : 15 A. 
Frecuencia: 50/60 Hz  
Factor de potencia (cos phi): -0.8 a 0.8 
Rendimiento: 95 % 
 
Selección de Paneles Solares: 
 
De la variedad de paneles en el mercado se escoge el panel con las siguientes 
características: 
 
Marca: SIMAX  
Modelo: Panel Mono cristalino 200 Wp / SM572 - 200 
Potencia: 200W 0...+ 3% 
Voltaje circuito abierto/Vmpp: 45.1 / 37.0V  
Corriente cortocircuito/Impp: 5.88/ 5.41 A  
Configuración: 6 x 12 (125 x 125mm)  
NOCT: 47ºC +/-2 Max. 
Voltaje String: 1000VDC 
Dimensiones: 1580 x 808 x 45 mm  
Garantía técnica: 5 años  
Garantía de potencia: 90% a 10 años, 80% a 25 años 
Coeficiente de Temperatura (Pmax): -0.39% / °C 
Coeficiente de Temperatura (Voc): -0.34% / °C 




Figura 33 Panel Solar SIMAX SM572 - 200 
Fuente: Hoja de datos. 
Para definir el número total de paneles en la instalación, se debe tomar en cuenta 
las características del inversor el cual fija la potencia máxima de nuestra 
instalación. Los límites de potencia son los siguientes:  
 
Número de Inversores: 3  
Potencia Max. Entrada por inversor = 3200 [W]  








= 16 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜. 
 
Luego se procede a calcular el número máximo de módulos por ramal, y la 
cantidad de ramales en paralelo para finalmente conocer el total de paneles 
presentes en la instalación.  
 




















= 2,04 = 2 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜. 
 
Con estos datos se realiza el arreglo de paneles en serie y paralelo de la siguiente 
forma:  
Para obtener el número de paneles en serie por ramal dividimos el número 








= 8 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∙ 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 
 
Nos da un valor de 8 paneles en serie por ramal que es menor a los 13 paneles que 
se deben conectar máximo en serie para proteger el inversor, sin embargo para 
garantizar el correcto funcionamiento del inversor se debe garantizar un voltaje 
mínimo de 268 V, para ello verificamos que en las peores condiciones con los 8 
paneles en serie cumpla esta condición: 
 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑁𝑠 ∗ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 =   37 ∗ 8 ∗ 0,95 = 281,2 𝑉. 
 
El arreglo de paneles sería el adecuado, 2 ramales de 8 paneles en serie cada uno, 
nos da un total de 16 paneles con una Potencia pico de 3,2 kWp, esto es por cada 
fase y para cada inversor. En total se requerirían 48 paneles. 
 
Dimensionamiento de cables en corriente directa (CC) y Alterna (CA) 
 
De acuerdo a lo establecido por NEC, (20011): 
Las secciones de los conductores externos deben ser tales que las caídas de 
tensión en ellos sean inferiores al 3% entre el arreglo fotovoltaico y el 
regulador de carga, inferiores al 1% entre la batería y el regulador de carga, 
e inferiores al 3% entre el regulador de carga y las cargas. Todos estos 
valores corresponden a la condición de máxima corriente. (Cap. 14, p.50) 
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El cable entre el arreglo fotovoltaico y el regulador de carga se debe 
seleccionar de tal forma que su ampacidad sea 1,25 veces la corriente de 
cortocircuito de todo el campo fotovoltaico. Igual para el cable entre el 
regulador y la batería. (Cap. 14, p.50) 
 
∆𝑉 =





𝜌 = Resistividad del cobre en (0,0176 Ω mm2/m)  
L= Longitud en (m) del arreglo fotovoltaico al inversor  
𝐼𝑚á𝑥 = Corriente máxima * 1,25 = 12*1,25 = 15 A. 
s= sección en mm2 = 2,5 mm2 se obtiene de hojas de datos de acuerdo a la 
corriente. 
∆𝑉 = Caída de tensión (V). 
 
∆𝑉 =
2 ∗ 0,0176Ω mm2/m ∗ 15𝑚 ∗ 15 𝐴
2,5 𝑚𝑚2








= 1,07 % 
 
Con el cable de 2,5 mm2 de sección es suficiente para garantizar una caída de 
tensión menor al 3%. 
 
Para el dimensionamiento de los cables entre la salida del inversor y la acometida 
se usa los datos de placa del inversor, donde 𝐼𝑚á𝑥 = 15 (A)  
𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗ 1,25 = 18,75 
De acuerdo a las tablas de sección de conductor y corriente se selecciona un clave 
de 2,5 mm2, con estos datos se obtiene el porcentaje de pérdidas de voltaje: 
 
∆𝑉 =
2 ∗ 0,0176Ω mm2/m ∗ 15𝑚 ∗ 18,75 𝐴
2,5 𝑚𝑚2










= 1,8 % 
Con el cable de 2,5 mm2 de sección es suficiente para garantizar una caída de 
tensión menor al 3%. 
 
Estructuras y Accesorios:  
 
La estructura que soporta los módulos debe ser de material inalterable a la 
corrosión y a los agentes atmosféricos (acero galvanizado en caliente o el 
aluminio anodizado). La estructura debe ser capaz de soportar el peso de los 
módulos (del orden de 10 kg/m2) y las cargas de viento y nieve, según la 
normativa vigente. Facilitan la instalación de mantenimiento de los paneles a la 
vez que proporcionan no solo la orientación necesaria, sino también el ángulo de 
inclinación idóneo para un mejor aprovechamiento de la radiación. 
 
Cálculo de la energía producida anualmente por el sistema  
 
 La energía producida por el sistema fotovoltaico en un período anual puede ser 
estimada, de forma aproximada, con la ecuación siguiente:   
 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 ∗  𝐻𝑆 ∗ 𝑃𝑅 
Donde: 
 
Potencia Pico: Potencia total pico del sistema fotovoltaico = 9,6 kWp. 
HS: Horas Solares, detalladas en promedio mensual en Tabla 15. 
PR: Rendimiento global del sistema = 0,85. 
 
Con estos datos se calcula la producción mensual de energía del sistema 






















Enero 5,37 0,85 9,6 31 1357,80 
Febrero 5,14 0,85 9,6 28 1175,38 
Marzo 4,82 0,85 9,6 31 1220,49 
Abril 4,99 0,85 9,6 30 1222,00 
Mayo 4,57 0,85 9,6 31 1156,50 
Junio 5,02 0,85 9,6 30 1229,11 
Julio 5,30 0,85 9,6 31 1341,56 
Agosto 6,02 0,85 9,6 31 1523,25 
Septiembre 6,06 0,85 9,6 30 1482,80 
Octubre 5,56 0,85 9,6 31 1407,26 
Noviembre 5,46 0,85 9,6 30 1335,97 
Diciembre 5,52 0,85 9,6 31 1396,51 
Fuente: Angel Zambrano 
 
 
Gráfico 9 Energía mensual generada a partir del sistema Fotovoltaico. 






















En la Tabla 21 se observa la producción mensual de energía a partir del sistema 
fotovoltaico, se tiene un promedio mensual de producción de energía de 1320,72 
kWh, el valor más alto de producción de energía es 1523 kWh, que es menor a 
1635 kWh, valor obtenido como carga mínima de la Tabla 19 para los días no 
laborables de la empresa, con lo que se garantiza no inyectar energía a la red 
eléctrica.  El total de producción anual es de 15848,63 kWh, este cálculo es 
importante, debido a que una vez calculada la energía producida se puede 
multiplicar por un valor monetario y con esto conocer el porcentaje de ahorro del 
sistema. 
 
Como se puede observar en el Gráfico 9, la energía generada mensualmente es 
casi constante, cosa que no sucede en países como Alemania que es de los 
pioneros en energía solar debido a la presencia de las 4 estaciones, con estos 
antecedentes la explotación de la tecnología fotovoltaica en el sector de Tababela 
presenta condiciones favorables para contribuir en forma importante a los 
requerimientos energéticos del país. 
 
Espacio físico requerido para la instalación 
 
Para calcular el espacio necesario para los 48 paneles del sistema fotovoltaico se 
toma en cuenta las dimensiones de la hoja de datos: 
 
Largo: 1580 mm. = 1,58 m. 
Ancho: 808 mm.  = 0,808 m. 
Espesor: 35 mm.  
 
Determinamos el área de cada panel: 
 
𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1,58𝑚 ∗ 0,808𝑚 =  1,28 𝑚2 
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑁𝑝 = 1,28 𝑚2 ∗ 48 =   61,44  𝑚2 
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Se requeriría de un área mínima de 61,44 m2 para la instalación de los paneles 
solares, no sería un limitante ya que el techo de los galpones de taller tiene un área 
de 1150 m2, este sería el lugar ideal para la instalación fotovoltaica ya que no se 
tiene ningún obstáculo sobre ellos. 
 
Costos involucrados en la construcción del sistema fotovoltaico. 
 
En la Tabla 22 se muestra a continuación los costos involucrados de materiales, 
mano de obra, montaje y transporte que se necesita para la construcción del 
sistema fotovoltaico, la cotización fue realizada por la empresa PORVIENTOS 
S.A.: 
 
Tabla 22 Costos de implementación del Sistema Fotovoltaico 
 
Fuente: PROVIENTOS S.A. 
 
En la Tabla 22 se puede observar que los costos más relevantes  del sistema son 







4.6. Valoración socio-económica y ambiental de la propuesta. 
 
4.6.1 Valoración económica. 
 
Para determinar el valor económico de producción de energía del sistema 
fotovoltaico es necesario determinar la tarifa de kWh consumido que la compañía 
paga a la empresa eléctrica, para ello tomamos los datos de la Tabla 17, las 
columnas de precio de pago mensual y consumo mensual, dándonos un valor de 
0,11 USD/kWh.  
 
Con los datos obtenidos en la Tabla 21 de producción mensual obtenemos un 
total de producción anual de 15848,63 kWh, para obtener el valor anual de 
producción económico del sistema fotovoltaico aplicamos la siguiente fórmula: 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑃 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑘𝑊ℎ 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 15848,63 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,11 𝑈𝑆𝐷/𝑘𝑊ℎ 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1743,34 𝑈𝑆𝐷 
 
Para determinar el periodo de retorno de la inversión de la instalación solar 
fotovoltaica propuesta, se usa la fórmula siguiente:  
 








T: tiempo de recuperación de la inversión (años).  
I: Inversión total del proyecto.  
E: Beneficio anual económico de la energía producida.  




Para los costos de mantenimiento se considerará el 10% del valor de producción 
anual económico, es decir 174,34 USD, que se puede considerar un valor 







𝑇 = 16,6 𝑎ñ𝑜𝑠 
De este modo, obtenemos que nuestra inversión la recuperaremos en 
aproximadamente 16 años de los 25 años de vida útil del proyecto sin incluir 
costes financieros y de amortización. 
 
4.6.2. Valoración Ambiental. 
 
Los principales contaminantes de la generación de electricidad en el país son el 
dióxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Las emisiones 
de CO2 representan más del 90% del total de gases de efecto invernadero 
proveniente de la generación de electricidad.  
 
La implementación del sistema fotovoltaico ayudará a reducir la contaminación en 
el medio ambiente, con beneficios tanto local como universal, para el bienestar de 
los seres vivos del planeta, el cálculo de emisiones dejadas de emitir al ambiente, 
según MAE, (2013) se define un factor de emisión de 0,75 tCO2/MWh. 
 
Tabla 23 Factor de Emisión de CO2 del sistema interconectado del Ecuador 
 




Para calcular los beneficios medioambientales que conlleva el sistema 
fotovoltaico conectado a la red de electrificación, se aplica la siguiente ecuación: 
 
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = 15,848 𝑀𝑊ℎ ∗ 0,75 𝑡 𝐶𝑂2/𝑀𝑊ℎ 
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = 11,88 𝑡 𝐶𝑂2. 
 
Por lo tanto la instalación del sistema fotovoltaico conectado a la red, aportaría en 
la reducción de aproximadamente 11,88 toneladas de CO2 por año a la atmosfera, 
así como también favorecerá a dejar la dependencia de combustibles fósiles y a 






 Al evaluar el potencial solar en el sector de Tababela mediante la medición 
de irradiación solar y contrastación con diferentes fuentes disponibles, se 
concluye que, debido a la ubicación del territorio Ecuatoriano cerca de la 
línea ecuatorial, el país y específicamente el sector de Tababela gozan de 
uno de los niveles de irradiación solar más elevados con un promedio 
anual de 5,4 kWh/m2 aproximadamente, dando apertura al uso de la 
energía solar como generadora de energía eléctrica. 
 
 Teniendo como origen la demanda energética que se requiere en la 
empresa Wartsila, con un promedio mensual de 4558 kWh en la barra de 
220 V, y al no disponer de una regulación de tarifa aún definida en 
Ecuador para aplicaciones fotovoltaicas de menor escala, conectadas a la 
red y con razón social diferente a la producción de energía, se limita el 
sistema de generación fotovoltaico a 9,6 kWp que es el valor mínimo de 
consumo de energía en la empresa, obtenido después del análisis durante 
los fines de semana y feriados donde la empresa no trabaja. Con esto se 
garantiza que la energía generada se consuma en su totalidad internamente 
y no se inyecte a la red eléctrica, ya que no se podría facturar por la 
misma. 
 
 Por el nivel de voltaje al que se va conectar el sistema fotovoltaico (220 V 
trifásico) se tomaron en cuenta para el diseño inversores monofásicos de 
220 V, de las mismas características en cada una de las fases, garantizando 
así que no se produzca un desbalance entre las fases. 
 
 La implantación de este sistema renovable de energía repercute en la 
disminución de las emisiones de CO2, y por tanto en la reducción de la 
contaminación atmosférica por efecto invernadero y del cambio climático 
que de él se deriva. Respecto al CO2, en una instalación de estas 
características, se reduciría en 11,88 toneladas/año la emisión de este gas 
al dejar de usar generación quemando combustibles fósiles, colaborando 
en la preservación del entorno medioambiental e incentivando la 
implementación de este tipo de sistemas. 
 
 La producción anual conjunta del sistema fotovoltaico es de 15 848,63 
kWh, lo que nos representa un valor económico de 1743,34 USD al año 
que la empresa dejará de pagar a la generadora eléctrica, recuperando el 
valor del sistema en un promedio de 16 años. Tomando en cuenta la vida 
útil de los componentes del sistema fotovoltaico de 25 años se  hace 
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factible la implementación del mismo. Sin embargo durante el proceso de 
investigación no se profundiza el análisis económico, ya que el objetivo de 
la investigación se centra en la factibilidad ambiental y técnica.  
 
 Las implementación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica 
dan la opción al consumidor de ser productor de energía, beneficiándose 
de su consumo interno y en muchos países permitiendo la venta; 
consiguiéndose con ello descentralizar la generación de energía eléctrica y 
generarla en el mismo sitio donde se la va a utilizar, evitando de esta 
maneras posibles pérdidas que se producen en su transporte y distribución. 
Además se garantiza que la producción de la empresa no se vea afectada 
en caso de una demanda más alta que la generada o un fallo en el sistema 
fotovoltaico por su característica de estar conectada a la red nacional. 
 
 La ejecución de proyectos de este tipo permitirá, además de identificar los 
entornos y las potenciales barreras técnicas, reconocer las barreras sociales 
y económicas a las que previsiblemente se enfrentaría la implementación 







 Se recomienda la utilización de softwares de diseño disponibles que 
puedan servir como complemento para el dimensionamiento de una 
instalación fotovoltaica, así se obtiene un mejor resultado en los cálculos 
finales que aproximan el proyecto aún más a la realidad. 
 
 Difundir a través de medios digitales los datos obtenidos de radiación solar 
como una base para el diseño de sistemas fotovoltaicos e incluso analizar 
la posibilidad de utilizar los valores para el diseño de sistemas solares 
térmicos para calentamiento de agua en hogares residenciales o procesos 
que lo requieran.  
 
 Realizar el monitoreo de radiación solar en diferentes ciudades del 
Ecuador, teniendo así una estimación más real de la radiación solar 
facilitando la implementación y el desarrollo de sistemas fotovoltaicos en 
el país. 
 
 La manutención del sistema se provee para una vida útil de 25 años, 
siendo primordial adjuntar en un estudio posterior un cronograma de 
mantenimiento industrial, así como medidas de seguridad para el personal 
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- ANEXO A DATOS DE RADIACIÓN SOLAR OBTENIDOS POR EL
SUNNY SENSOR BOX EN (W/m2).
- ANEXO B DATOS DE RADIACIÓN SOLAR EN (WH/M2).
SECRETARIA DEL AMBIENTE.
- ANEXO C ATLAS SOLAR DEL ECUADOR.
- ANEXO D SMA SENSORBOX TECH DATA.
- ANEXO E HIOKI 3196 TECH DATA.
- ANEXO F HOJA DE DATOS PANEL FOTOVOLTAICO.
- ANEXO G HOJA DE DATOS  INVERSOR SMA SUNNY BOY 3000.
- ANEXO H VALIDACIONES.
ANEXO A
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Enero 1 130.63 320.75 306.88 454.63 503.21 680.25 374.79 382.79 100.92 106.04 20.88 3381.75
2017 Enero 2 82.87 272.17 528.08 689.50 650.33 609.13 373.63 410.96 243.58 149.42 38.50 4048.16
2017 Enero 3 154.25 386.96 664.67 559.67 583.46 687.17 330.40 331.66 226.70 89.69 30.42 4045.03
2017 Enero 4 319.75 534.42 664.67 739.67 741.33 711.58 558.09 202.50 176.71 25.29 16.40 4690.40
2017 Enero 5 44.00 276.08 507.79 711.00 767.71 420.50 64.88 97.29 86.83 61.92 16.08 3054.08
2017 Enero 6 58.75 125.67 214.54 263.96 239.00 362.93 285.15 394.15 449.73 273.08 58.75 2725.70
2017 Enero 7 189.04 457.09 576.17 668.42 689.04 777.42 751.48 486.83 352.70 106.75 65.25 5120.17
2017 Enero 8 252.96 454.34 697.00 754.33 727.25 599.96 616.14 17.13 43.54 97.67 17.00 4277.30
2017 Enero 9 184.67 100.63 625.83 757.88 786.92 552.06 618.38 107.58 213.63 102.83 57.04 4107.44
2017 Enero 10 28.42 103.42 182.25 598.85 750.58 803.30 575.33 275.75 307.76 265.25 178.95 4069.86
2017 Enero 11 62.79 128.04 566.75 786.46 835.25 654.57 637.92 254.96 136.79 20.00 7.13 4090.66
2017 Enero 12 65.00 360.04 617.29 741.00 815.09 572.17 645.75 418.29 62.25 10.13 7.17 4314.17
2017 Enero 13 140.71 327.17 428.58 649.38 832.08 775.31 866.23 675.36 274.42 66.67 25.56 5061.44
2017 Enero 14 8.96 146.13 704.63 736.33 735.25 751.05 786.35 666.74 157.82 37.50 25.92 4756.68
2017 Enero 15 26.29 114.33 207.00 351.33 502.92 478.34 486.76 493.65 263.10 103.95 30.88 3058.55
2017 Enero 16 152.08 505.75 676.33 724.04 769.42 900.72 878.96 853.64 757.89 608.41 190.16 7017.40
2017 Enero 17 112.84 563.50 607.75 689.33 803.95 902.88 889.34 769.72 447.80 227.29 29.88 6044.27
2017 Enero 18 57.75 340.06 679.00 779.84 921.73 882.60 851.94 739.65 551.95 201.42 22.58 6028.51
2017 Enero 19 122.46 386.70 691.05 811.56 857.36 915.65 873.41 250.16 130.67 58.79 13.96 5111.76
2017 Enero 20 178.09 100.58 197.49 270.92 501.80 254.15 224.92 128.79 81.90 16.21 7.14 1961.99
2017 Enero 21 18.25 100.88 156.01 335.34 395.54 318.88 334.65 288.58 131.66 80.42 12.08 2172.28
2017 Enero 22 210.92 547.71 695.84 792.04 908.51 909.47 902.56 824.28 768.02 459.52 156.13 7174.97
2017 Enero 23 52.84 190.08 454.40 819.20 939.01 926.10 924.74 834.24 691.16 431.45 137.90 6401.11
2017 Enero 24 248.54 530.75 684.96 853.34 940.67 963.48 853.68 807.50 637.91 394.45 149.25 7064.53
2017 Enero 25 188.17 485.09 657.54 551.67 581.02 433.07 456.94 424.46 584.79 396.79 154.71 4914.23
2017 Enero 26 15.54 135.25 449.13 530.42 805.28 526.17 292.75 200.58 119.92 59.38 25.00 3159.41
2017 Enero 27 62.87 345.84 353.00 809.03 1101.55 801.71 481.05 570.46 217.29 162.63 66.38 4971.79
2017 Enero 28 87.38 504.17 607.67 792.75 839.25 767.96 552.08 589.71 234.75 93.84 42.33 5111.88
2017 Enero 29 60.42 262.50 512.09 596.92 593.38 924.50 843.29 630.75 172.50 105.92 26.04 4728.30
2017 Enero 30 239.79 458.79 668.25 594.29 793.37 736.25 563.79 553.67 138.89 17.21 13.22 4777.52
2017 Enero 31 108.79 278.17 572.29 710.46 401.79 408.00 764.59 481.17 301.04 119.92 36.17 4182.38
4568.51Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
ANEXO A A 1Promedio por horas de Irradiación solar durante Enero(Wh/m2)
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Febrero 1 26.29 114.33 432.00 351.33 502.92 478.34 486.76 493.65 388.10 178.95 30.88 3483.55
2017 Febrero 2 62.79 353.04 616.75 786.46 835.25 607.08 412.08 254.96 136.79 20.00 7.13 4092.33
2017 Febrero 3 90.19 341.13 618.80 374.17 665.53 714.83 722.50 593.63 127.00 351.88 38.96 4638.61
2017 Febrero 4 249.75 364.96 531.92 806.88 908.25 922.84 819.63 870.83 659.96 285.75 13.38 6434.13
2017 Febrero 5 341.58 482.88 724.29 864.33 672.88 745.63 479.29 651.50 387.92 433.50 48.00 5831.79
2017 Febrero 6 149.38 392.08 638.42 771.00 884.42 912.54 435.42 317.25 149.25 69.25 54.38 4773.37
2017 Febrero 7 341.58 482.88 724.29 864.33 672.88 620.63 704.29 651.50 387.92 433.50 48.00 5931.79
2017 Febrero 8 284.54 626.96 650.00 823.17 859.33 633.88 647.63 479.25 51.00 14.63 17.08 5087.45
2017 Febrero 9 107.17 395.50 581.46 567.00 687.92 445.71 446.50 452.25 350.92 234.71 120.50 4389.62
2017 Febrero 10 52.84 265.08 479.40 819.20 939.01 926.10 907.63 834.24 691.16 431.45 137.90 6484.00
2017 Febrero 11 93.04 341.71 600.96 821.75 835.33 867.96 592.29 480.10 553.96 357.71 28.79 5573.60
2017 Febrero 12 30.34 230.75 603.28 799.25 699.58 927.58 585.79 420.63 324.79 64.46 12.29 4698.74
2017 Febrero 13 79.24 161.71 403.50 858.04 666.63 783.75 908.29 752.79 223.17 150.25 53.33 5040.70
2017 Febrero 14 85.71 280.42 588.92 602.88 361.33 242.29 456.25 428.33 258.61 141.46 42.50 3488.69
2017 Febrero 15 166.34 232.00 362.46 503.59 335.63 392.92 561.63 114.13 63.58 113.58 64.50 2910.33
2017 Febrero 16 44.42 242.96 749.21 412.88 308.88 596.46 162.29 235.42 268.63 68.67 49.96 3139.75
2017 Febrero 17 42.46 154.04 305.00 407.33 872.50 531.71 224.67 276.46 458.04 154.17 124.58 3550.96
2017 Febrero 18 64.17 311.92 667.00 860.88 913.04 898.42 564.54 439.17 346.50 191.87 16.58 5274.08
2017 Febrero 19 78.92 442.71 657.34 844.00 909.84 888.54 924.79 835.13 415.96 210.63 65.79 6273.63
2017 Febrero 20 144.21 565.58 701.54 777.00 830.08 356.50 102.50 375.29 120.38 42.29 28.88 4044.25
2017 Febrero 21 173.92 416.29 635.38 838.88 856.83 851.50 860.92 724.67 404.00 164.29 7.38 5934.04
2017 Febrero 22 2.58 48.75 117.04 207.96 275.38 378.42 468.00 328.71 245.13 70.38 12.96 2155.29
2017 Febrero 23 65.04 373.50 594.54 764.54 809.00 765.21 318.38 302.21 251.29 106.17 35.71 4385.59
2017 Febrero 24 17.50 105.92 378.92 613.42 854.00 973.75 824.08 405.54 198.63 123.92 22.50 4518.16
2017 Febrero 25 13.00 137.13 413.92 690.29 766.29 587.04 236.83 99.42 56.58 19.59 5.08 3025.17
2017 Febrero 26 34.79 216.08 350.92 474.92 717.17 265.71 156.09 227.21 257.50 76.63 14.58 2791.58
2017 Febrero 27 7.25 126.71 403.50 858.04 666.63 783.75 908.29 752.79 223.17 50.25 0.00 4780.38
2017 Febrero 28 21.59 170.13 611.08 406.92 360.25 451.88 458.34 406.79 258.88 126.38 29.25 3301.46
4501.18
ANEXO A Promedio por horas de Irradiación solar durante Febrero(Wh/m2) A 2
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Marzo 1 61.46 298.92 587.96 775.88 706.42 704.42 599.42 189.96 118.58 89.25 35.63 4167.88
2017 Marzo 2 30.34 230.75 603.28 624.25 699.58 927.58 585.79 420.63 324.79 64.46 12.29 4523.74
2017 Marzo 3 16.17 83.42 189.75 703.25 813.50 540.83 586.67 861.50 517.79 221.37 47.25 4581.49
2017 Marzo 4 90.19 341.13 618.80 374.17 665.53 714.83 722.50 293.63 127.00 351.88 38.96 4338.61
2017 Marzo 5 85.71 280.42 588.92 602.88 361.33 242.29 456.25 428.33 250.34 161.00 66.96 3524.42
2017 Marzo 6 102.92 455.25 506.79 327.38 443.63 642.08 535.71 409.54 222.92 175.25 47.83 3869.29
2017 Marzo 7 113.09 438.00 544.33 642.17 631.38 625.50 558.79 415.92 293.96 130.25 44.79 4438.17
2017 Marzo 8 64.29 343.71 733.33 644.63 802.67 487.96 199.92 66.84 32.67 73.17 15.96 3465.12
2017 Marzo 9 86.00 361.21 543.04 288.54 310.25 402.08 472.33 407.83 635.58 205.71 18.38 3730.96
2017 Marzo 10 93.42 422.17 518.71 609.42 453.13 582.92 359.92 51.88 43.92 121.00 23.79 3280.25
2017 Marzo 11 132.17 302.00 378.75 220.29 336.00 510.54 347.83 142.54 111.92 88.46 24.33 2594.83
2017 Marzo 12 153.71 190.21 519.94 747.17 667.96 531.17 319.79 325.46 216.88 178.38 37.71 3888.35
2017 Marzo 13 43.71 111.58 197.04 712.42 604.96 646.84 254.17 484.79 255.92 62.00 26.92 3400.34
2017 Marzo 14 54.67 370.17 508.46 641.17 885.21 678.83 225.46 158.75 156.25 106.33 12.13 3797.42
2017 Marzo 15 44.92 149.17 317.00 281.38 324.25 331.04 264.25 262.63 317.88 92.92 19.04 2404.46
2017 Marzo 16 159.25 522.46 729.83 789.17 791.29 488.17 132.96 192.00 55.04 25.75 6.04 3891.96
2017 Marzo 17 171.58 218.63 489.38 766.88 893.09 886.88 515.17 273.71 324.04 96.04 68.21 4703.59
2017 Marzo 18 37.08 144.62 425.79 659.04 727.08 810.75 759.88 325.92 190.17 112.09 33.75 4226.16
2017 Marzo 19 17.92 154.29 387.50 460.92 561.29 600.29 849.71 461.33 19.67 87.17 86.54 3686.62
2017 Marzo 20 68.00 462.33 653.46 686.25 625.59 844.63 665.17 206.42 94.25 124.17 149.92 4580.17
2017 Marzo 21 150.92 583.21 739.25 824.33 952.89 982.13 827.37 725.20 180.54 71.35 25.29 6062.48
2017 Marzo 22 88.00 219.58 445.79 620.33 727.17 612.09 276.29 64.09 85.63 56.29 17.92 3213.17
2017 Marzo 23 352.04 599.13 736.83 807.79 622.21 307.13 72.38 265.21 208.00 73.71 18.96 4063.37
2017 Marzo 24 51.79 172.96 517.42 746.54 831.00 781.50 536.67 112.83 51.17 18.79 6.29 3826.96
2017 Marzo 25 341.58 482.88 724.29 864.33 672.88 620.63 479.29 651.50 387.92 433.50 48.00 5706.79
2017 Marzo 26 75.50 300.13 402.42 581.96 650.58 519.63 472.58 323.08 258.83 85.83 18.71 3689.25
2017 Marzo 27 100.63 226.42 473.58 691.09 660.29 285.33 345.00 527.37 255.59 215.50 51.04 3831.84
2017 Marzo 28 93.04 416.71 750.96 821.75 952.28 542.96 592.29 480.10 553.96 357.71 28.79 5590.55
2017 Marzo 29 29.46 129.63 296.09 520.08 476.59 430.54 349.92 271.59 181.33 122.46 48.13 2855.79
2017 Marzo 30 98.92 476.42 535.13 407.64 492.87 625.17 299.67 257.71 125.17 73.33 33.88 3425.88
2017 Marzo 31 6.71 35.88 40.42 173.00 241.79 148.67 242.59 372.75 297.25 213.58 38.88 1811.50
3908.75
ANEXO A Promedio por horas de Irradiación solar durante Marzo(Wh/m2) A 3
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Abril 1 19.75 107.17 109.34 225.29 587.54 609.13 278.04 447.67 283.33 171.38 25.46 2864.08
2017 Abril 2 169.38 468.79 594.63 798.21 584.58 670.17 467.42 352.46 190.83 118.67 27.17 4442.30
2017 Abril 3 191.92 425.79 742.29 704.00 604.96 630.34 312.08 204.96 261.00 157.25 44.79 4279.38
2017 Abril 4 52.42 172.58 384.54 806.17 961.46 682.54 802.50 753.84 638.33 405.50 58.75 5718.62
2017 Abril 5 282.58 574.17 506.21 778.54 772.75 735.00 775.63 600.33 604.00 86.79 10.88 5726.88
2017 Abril 6 381.88 559.46 642.96 864.04 422.21 407.04 391.96 763.46 602.87 159.00 32.67 5227.53
2017 Abril 7 347.88 491.75 698.13 683.79 643.50 446.00 572.38 214.63 108.17 41.84 15.25 4263.30
2017 Abril 8 58.71 374.63 469.71 596.96 708.63 367.38 351.88 93.50 144.88 72.42 20.54 3259.21
2017 Abril 9 36.00 303.42 498.71 461.63 552.92 422.56 341.03 369.71 152.29 231.33 46.17 3415.75
2017 Abril 10 403.38 613.04 750.96 804.29 831.79 474.54 76.84 18.83 167.38 66.71 24.38 4232.13
2017 Abril 11 88.65 348.92 708.50 833.71 951.13 648.17 606.83 199.69 311.91 181.58 29.75 4908.83
2017 Abril 12 222.84 501.29 608.08 776.50 737.13 606.58 407.96 71.71 92.71 62.50 11.63 4098.92
2017 Abril 13 105.71 542.96 418.53 743.04 509.71 486.67 450.63 613.04 373.71 127.54 30.96 4402.49
2017 Abril 14 110.83 475.92 764.29 783.21 955.67 460.13 700.09 189.04 132.75 103.96 61.75 4737.63
2017 Abril 15 112.54 376.54 504.21 723.67 727.04 868.00 736.33 472.13 390.04 97.88 21.67 5030.03
2017 Abril 16 284.54 626.96 650.00 823.17 944.59 633.88 947.63 454.25 51.00 14.63 17.08 5447.71
2017 Abril 17 379.75 544.46 666.08 834.17 903.58 627.21 247.88 134.13 34.42 27.67 2.88 4402.21
2017 Abril 18 97.38 256.63 481.29 645.71 673.13 923.29 659.79 210.92 22.50 11.75 2.13 3984.50
2017 Abril 19 102.33 317.67 431.71 514.79 503.88 358.46 64.12 42.00 133.08 81.88 15.00 2564.91
2017 Abril 20 263.58 382.34 504.54 459.79 499.71 802.00 670.00 96.75 75.29 36.75 2.63 3793.38
2017 Abril 21 149.38 392.08 638.42 771.00 884.42 912.54 335.42 317.25 149.25 69.25 54.38 4673.37
2017 Abril 22 242.29 261.96 544.50 791.71 836.88 838.42 634.58 633.13 452.50 285.92 45.17 5567.05
2017 Abril 23 427.46 496.04 743.21 799.21 642.50 826.17 856.21 756.67 369.00 17.63 18.25 5952.33
2017 Abril 24 153.92 346.75 606.00 788.04 947.25 985.46 237.71 40.42 26.88 3.83 1.00 4137.25
2017 Abril 25 97.00 504.63 748.38 789.33 762.46 820.50 717.38 251.67 129.21 26.13 12.25 4858.92
2017 Abril 26 87.63 384.46 735.21 672.58 820.75 920.42 816.00 308.21 188.42 129.58 36.67 5099.92
2017 Abril 27 249.75 364.96 531.92 806.88 908.25 922.84 819.63 795.83 659.96 285.75 13.38 6359.13
2017 Abril 28 127.04 312.25 638.75 700.17 624.38 724.96 739.42 363.63 251.17 90.13 23.88 4595.75
2017 Abril 29 354.21 605.96 726.17 777.79 607.88 401.04 355.63 363.00 286.75 93.92 18.33 4590.67
2017 Abril 30 80.38 261.67 474.88 445.54 649.21 711.63 771.67 666.42 215.08 129.50 49.50 4455.46
4569.65Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
ANEXO A Promedio por horas de Irradiación solar durante Abril(Wh/m2) A 4
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Mayo 1 79.50 221.63 651.17 672.38 485.71 595.58 595.21 205.38 493.63 194.38 26.13 4220.67
2017 Mayo 2 62.71 305.46 503.75 495.46 679.63 645.38 832.96 693.54 245.83 197.96 30.71 4693.38
2017 Mayo 3 264.33 456.29 660.79 784.21 857.38 904.71 846.42 791.67 507.34 174.25 17.33 6264.71
2017 Mayo 4 120.75 455.71 462.67 646.34 661.88 793.50 696.88 491.29 447.54 263.79 40.08 5080.42
2017 Mayo 5 264.29 369.79 667.04 706.67 666.67 515.67 310.21 178.25 46.39 7.25 6.75 3738.97
2017 Mayo 6 204.67 305.13 368.96 484.08 507.50 562.21 349.96 353.88 158.00 83.21 24.13 3401.71
2017 Mayo 7 36.04 216.71 373.92 554.63 506.04 681.38 472.42 360.79 304.54 17.13 4.25 3527.83
2017 Mayo 8 22.67 76.88 227.59 252.13 298.84 297.25 265.83 218.75 177.63 69.63 20.21 1927.38
2017 Mayo 9 58.96 198.50 552.29 439.08 348.67 471.42 600.75 696.75 576.75 275.25 4.50 4222.92
2017 Mayo 10 6.17 67.00 122.83 106.04 131.09 131.54 540.78 657.09 603.00 243.17 21.38 2630.07
2017 Mayo 11 14.67 39.00 131.46 292.00 687.92 645.71 721.50 752.25 525.92 139.71 0.00 3950.12
2017 Mayo 12 84.42 298.25 657.59 808.59 674.75 572.71 634.88 456.04 291.21 43.67 3.38 4525.47
2017 Mayo 13 160.67 284.04 504.96 395.96 503.67 803.42 569.38 282.33 161.50 23.54 2.13 3691.59
2017 Mayo 14 40.75 112.83 230.62 403.12 447.00 382.00 343.50 354.39 338.83 122.83 15.63 2791.51
2017 Mayo 15 73.21 243.46 362.13 533.67 697.40 792.75 468.50 120.29 9.75 12.63 2.17 3315.94
2017 Mayo 16 156.50 223.75 569.00 790.59 796.58 698.00 632.25 268.00 71.33 24.50 0.00 4230.51
2017 Mayo 17 132.83 580.50 704.67 770.75 783.42 785.15 815.50 312.09 103.75 73.17 35.42 5097.23
2017 Mayo 18 51.42 140.92 252.33 350.23 476.17 783.84 855.48 731.74 506.42 85.17 0.00 4233.70
2017 Mayo 19 322.25 512.79 656.54 784.58 789.29 848.33 585.00 575.54 533.56 358.88 36.38 6003.14
2017 Mayo 20 226.92 550.87 603.54 384.08 194.83 411.58 519.29 251.42 180.58 124.04 23.63 3470.79
2017 Mayo 21 42.42 354.88 539.79 593.21 607.33 937.74 754.29 705.58 564.71 343.13 89.42 5532.49
2017 Mayo 22 62.00 498.25 637.58 509.67 776.00 831.83 894.46 508.92 173.21 202.79 25.71 5120.42
2017 Mayo 23 357.34 581.59 708.25 559.67 630.21 667.00 666.79 587.54 529.00 307.17 40.46 5635.01
2017 Mayo 24 187.67 406.25 635.46 372.08 605.38 444.29 264.25 513.13 346.17 212.83 28.79 4016.29
2017 Mayo 25 407.67 618.58 746.08 704.71 678.42 594.84 499.17 452.92 220.67 55.63 25.75 5004.41
2017 Mayo 26 92.96 393.29 528.88 451.04 422.13 446.12 529.08 586.83 313.88 102.21 65.50 3931.91
2017 Mayo 27 130.59 391.54 685.42 473.34 869.00 757.79 759.17 574.79 557.54 399.25 45.71 5644.13
2017 Mayo 28 339.46 481.42 730.17 742.84 813.92 888.75 862.25 736.92 582.63 268.00 71.63 6517.96
2017 Mayo 29 317.71 453.21 519.96 678.09 807.59 649.54 513.59 252.67 206.63 137.92 27.04 4563.92
2017 Mayo 30 374.12 572.79 697.29 761.08 786.96 681.25 458.50 424.75 200.54 77.79 11.67 5046.75
2017 Mayo 31 390.38 577.00 411.63 589.71 501.54 385.84 360.38 233.71 222.83 88.04 35.29 3796.34
4381.54
ANEXO A Promedio por horas de Irradiación solar durante Mayo(Wh/m2) A 5
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)




























































































2017 Enero 1 9.00 27.50 74.00 145.00 276.00 469.33 418.33 166.00 229.33 340.33 128.50 386.67 372.00 433.00 436.67 494.33 454.50 483.00 410.67 339.50 779.67 702.00 665.00 618.00 736.00 378.50 469.67 221.50 429.50 314.33 528.00 417.50 271.33 73.50 98.00 100.67 131.50 148.33 179.00 61.33 35.50 40.67 15.50 15.33 12.00 3384.00
2017 Enero 2 12.67 28.33 44.50 103.33 155.33 274.00 291.33 248.33 275.00 469.33 473.33 575.00 594.67 704.00 638.00 640.67 775.33 779.00 806.33 520.00 496.00 536.00 708.67 480.50 711.33 699.50 368.00 211.00 216.00 443.00 419.50 466.00 315.33 290.00 236.00 231.33 217.00 188.00 187.00 143.67 79.00 72.50 53.00 17.50 11.00 4051.33
2017 Enero 3 33.00 103.00 148.67 150.33 215.00 213.33 280.00 540.50 514.00 650.67 670.00 638.67 699.33 629.50 706.00 446.67 456.50 683.67 676.90 514.50 458.76 825.00 834.70 652.98 436.00 383.67 263.00 273.50 401.43 356.60 398.54 299.51 272.00 349.00 202.45 203.00 152.33 120.50 102.45 86.79 49.00 48.67 34.50 19.50 19.00 4053.28
2017 Enero 4 107.33 227.00 305.00 343.33 403.67 468.50 521.00 556.67 591.50 623.00 649.33 679.00 707.33 723.67 742.00 744.67 748.33 736.00 751.33 742.00 736.00 732.00 723.00 703.00 688.33 666.00 490.67 646.00 429.67 276.00 193.00 131.00 210.00 216.67 174.00 211.67 104.50 34.33 35.00 11.33 20.50 3.50 43.75 3.33 15.00 4717.23
2017 Enero 5 10.33 19.67 26.00 42.33 88.00 216.50 284.00 325.33 278.50 248.67 291.33 609.50 881.67 776.67 510.00 781.00 776.33 726.33 779.50 771.00 794.00 827.33 657.00 110.67 87.00 25.50 37.50 66.00 130.50 88.00 38.00 95.50 167.67 128.50 129.50 61.33 28.00 55.33 68.00 74.00 50.33 30.00 20.33 10.00 4.00 3056.66
2017 Enero 6 3.50 16.67 34.00 66.33 118.00 152.00 141.67 96.00 113.00 235.33 196.50 187.33 239.00 188.00 240.67 397.67 229.50 199.00 188.00 263.00 306.00 382.00 414.33 342.50 312.87 238.58 287.40 268.30 346.33 315.67 412.67 358.67 489.60 512.70 456.70 420.50 409.00 378.60 311.80 287.90 114.00 124.00 67.00 28.00 16.00 2726.57
2017 Enero 7 25.33 61.00 74.67 202.00 418.50 452.00 506.67 547.00 322.67 398.00 578.00 715.67 613.00 827.00 629.33 633.33 584.00 560.00 702.33 712.50 781.33 708.50 805.67 745.00 850.50 785.80 834.00 798.70 587.40 414.00 543.90 498.90 490.50 425.60 436.70 390.00 158.50 102.50 99.00 112.00 113.50 134.00 80.50 34.00 12.50 5126.50
2017 Enero 8 12.00 36.33 235.33 347.50 392.67 476.67 521.00 556.67 263.00 662.00 688.00 712.00 726.00 746.50 754.33 769.00 747.50 768.67 737.33 750.00 653.00 552.00 656.33 553.50 638.00 895.40 698.60 789.54 81.00 38.00 19.00 1.50 10.00 31.50 42.00 47.67 53.00 77.67 114.50 112.50 86.00 26.50 18.50 15.00 8.00 4280.30
2017 Enero 9 57.33 261.00 147.00 126.67 204.00 89.50 39.67 179.33 94.00 379.00 665.33 721.00 738.00 730.00 755.50 770.67 775.33 774.50 786.67 785.00 801.50 732.33 355.00 376.67 744.25 840.60 766.30 794.12 72.50 80.50 84.00 110.50 155.33 296.50 250.00 192.33 115.67 89.50 89.00 113.33 119.50 100.00 76.67 36.50 15.00 4121.78
2017 Enero 10 2.00 8.50 4.33 19.33 81.50 160.67 95.00 59.00 99.00 183.67 244.00 115.67 185.67 285.50 531.00 757.67 821.23 789.40 655.50 634.00 923.43 854.60 912.10 810.10 636.41 690.10 646.58 662.67 302.00 286.90 383.30 243.20 189.60 287.00 367.00 365.32 211.70 376.40 327.60 254.70 102.30 287.70 312.40 106.70 9.00 4070.36
2017 Enero 11 15.00 108.00 40.00 46.50 56.67 104.00 165.50 159.67 83.00 219.00 704.67 603.33 740.00 769.00 781.00 796.50 799.33 824.33 836.00 859.67 821.00 736.00 749.00 416.00 717.29 765.35 706.44 728.39 351.50 373.33 260.00 244.50 142.00 191.50 194.50 127.67 33.50 27.67 21.50 19.33 11.50 10.00 8.00 7.00 3.50 4094.41
2017 Enero 12 9.00 18.67 46.67 74.00 120.67 227.00 235.50 406.00 571.67 595.50 555.33 622.33 696.00 707.33 736.00 757.00 763.67 782.00 801.00 797.67 879.67 397.00 401.67 838.00 652.00 652.00 652.00 652.00 627.00 605.00 568.50 365.67 134.00 102.00 58.50 77.00 11.50 8.33 6.00 13.50 12.67 13.50 5.00 1.00 9.17 4316.42
2017 Enero 13 10.67 44.00 124.50 196.33 198.00 205.00 335.67 334.00 434.00 469.67 426.33 418.00 400.33 578.00 668.50 612.33 738.67 870.50 818.00 812.50 827.33 782.00 772.00 803.55 743.67 967.80 680.60 960.00 856.50 950.32 750.12 650.45 350.54 423.56 268.93 320.68 84.50 86.67 103.00 48.00 29.00 57.00 25.00 13.00 7.22 5064.11
2017 Enero 14 1.00 4.00 16.50 8.67 6.67 13.00 38.50 103.67 429.33 648.00 733.67 676.33 760.50 753.00 721.33 765.00 706.00 655.33 550.50 915.67 819.50 760.35 659.12 880.43 704.32 795.05 679.68 780.13 890.56 902.45 850.33 705.33 208.85 239.02 173.98 175.12 43.17 40.89 43.50 26.94 38.67 58.00 20.50 17.67 7.50 4756.93
2017 Enero 15 3.00 3.33 14.33 46.50 41.00 52.33 119.00 141.00 145.00 183.00 199.67 179.33 266.00 369.00 343.33 336.00 357.00 415.33 529.00 573.00 494.33 402.50 580.23 480.21 450.43 402.00 326.50 568.33 650.21 580.87 623.11 420.50 350.12 304.00 251.04 294.12 203.23 108.60 153.20 75.00 79.00 47.50 21.00 26.00 29.00 3059.30
2017 Enero 16 21.50 35.00 130.00 287.33 156.00 395.67 474.67 561.00 591.67 635.00 676.00 690.33 704.00 717.50 723.00 726.67 729.00 758.00 750.67 771.00 798.00 940.30 920.12 840.32 902.13 850.12 925.12 860.20 880.40 750.23 920.12 943.90 800.32 850.32 750.50 780.32 650.40 580.12 753.20 650.30 450.00 300.20 180.23 160.10 120.10 7022.77
2017 Enero 17 37.00 75.00 103.67 101.00 171.67 477.00 567.00 622.67 587.33 457.50 559.00 677.00 737.50 669.67 543.33 759.00 785.32 801.33 780.23 800.67 833.56 860.56 940.50 880.34 930.12 848.12 950.70 830.34 928.19 834.23 760.12 804.20 680.34 520.56 450.12 388.40 432.10 331.50 194.00 216.00 167.67 61.50 38.67 13.33 6.00 6053.52
2017 Enero 18 14.50 82.33 40.33 51.00 57.33 65.33 290.12 582.12 422.67 653.00 665.67 683.33 714.00 737.00 758.67 769.50 854.18 964.33 894.12 936.12 892.33 965.45 839.34 918.50 807.12 860.16 906.70 860.12 780.78 830.34 773.45 650.23 704.56 580.12 638.12 490.87 498.68 188.56 260.23 196.78 160.10 64.50 13.50 10.33 2.00 6032.13
2017 Enero 19 44.50 152.33 144.33 102.50 90.67 130.67 485.67 430.12 500.33 649.50 696.33 741.67 676.70 776.00 880.33 754.00 835.90 801.00 808.76 943.78 875.90 922.10 899.99 960.70 879.79 852.80 927.51 850.22 863.12 335.34 288.56 187.45 189.30 170.50 106.50 158.67 87.00 88.00 51.00 47.67 48.50 35.50 11.33 7.00 2.00 5122.89
2017 Enero 20 17.65 51.83 77.54 184.50 398.50 192.67 99.33 65.00 45.33 98.67 180.50 240.50 270.30 340.50 228.36 166.67 305.60 465.40 422.8 550.70 489.30 349.00 216.50 193.60 257.50 248.67 214.50 190.00 246.50 205.50 155.00 85.67 68.98 88.89 67.40 102.60 68.70 36.07 14.33 6.56 7.88 7.65 6.90 8.00 6.00 1773.22
2017 Enero 21 18.73 1.50 10.50 23.67 37.33 97.00 72.00 127.00 107.50 154.70 155.00 177.33 137.00 141.00 299.67 420.10 480.60 408.33 415.33 330.00 428.50 357.33 282.10 240.00 396.10 225.33 454.15 298.50 360.60 263.67 423.00 260.33 207.30 163.33 88.60 180.70 94.00 97.33 87.67 60.00 76.67 23.00 10.50 9.33 5.50 2176.96
2017 Enero 22 4.00 89.00 220.00 219.33 315.33 489.00 527.00 564.33 610.50 646.67 685.00 718.00 733.67 745.00 752.50 775.33 895.33 862.60 923.00 888.40 960.02 908.87 897.00 935.00 897.00 918.50 902.67 849.50 939.56 837.50 809.50 898.51 751.60 839.60 883.67 718.60 630.20 580.00 457.67 463.50 336.90 239.00 230.00 128.00 27.50 7175.97
2017 Enero 23 1.50 10.67 33.00 64.00 103.67 143.00 158.33 193.00 266.00 394.33 430.50 482.17 510.60 780.50 841.70 756.98 897.60 895.63 950.00 957.50 952.91 950.04 938.70 921.06 894.60 992.53 959.90 901.90 844.63 864.27 757.63 846.76 868.30 924.00 782.25 604.80 453.60 589.50 480.00 436.70 219.60 192.00 215.00 112.50 32.10 6401.49
2017 Enero 24 4.50 68.67 231.67 325.50 368.33 460.00 505.67 559.00 598.33 618.67 685.50 709.33 726.33 841.32 853.86 851.01 867.16 946.22 953.88 947.83 914.76 994.40 984.20 946.96 928.34 900.48 869.22 836.83 808.20 939.50 712.00 837.00 741.50 787.40 576.80 627.12 560.33 518.50 484.50 346.80 228.00 222.98 217.50 115.00 41.50 7065.65
2017 Enero 25 3.00 23.00 84.33 302.00 343.33 420.50 469.67 548.67 501.50 508.33 746.00 664.50 711.33 545.00 712.00 450.33 499.33 552.59 480.48 500.59 790.40 484.77 446.35 368.38 432.79 411.00 396.50 531.75 488.51 402.00 419.50 403.33 473.00 663.67 599.50 581.00 495.00 471.33 433.50 346.33 336.00 261.33 227.00 115.00 15.50 4914.98
2017 Enero 26 13.55 4.00 14.50 18.00 25.67 26.67 98.00 177.67 238.67 252.50 441.33 591.67 511.00 350.00 700.33 618.00 453.33 607.14 831.14 902.50 880.33 686.67 617.50 498.00 302.50 290.00 329.00 305.00 247.00 242.50 179.33 221.50 159.00 204.67 104.00 96.33 74.67 58.67 66.00 58.33 54.50 42.33 33.00 21.67 3.00 3162.79
2017 Enero 27 7.33 17.33 42.50 65.33 126.33 326.67 489.00 302.67 265.00 252.00 268.33 438.67 453.00 601.12 772.00 940.21 922.80 1039.30 920.23 1199.85 1246.81 753.33 894.50 933.00 626.00 514.33 472.70 515.67 421.50 651.33 515.50 626.00 489.00 296.00 197.50 178.33 197.33 203.33 159.50 164.67 123.00 126.00 78.00 44.00 17.50 4973.62
2017 Enero 28 3.00 34.50 60.67 106.67 147.67 445.00 477.67 526.00 568.00 631.00 496.33 712.00 591.33 647.67 887.00 765.00 871.33 938.00 803.00 774.33 841.67 886.00 780.00 649.50 756.33 588.00 434.00 518.00 668.33 790.00 654.50 508.33 406.00 331.33 284.00 155.67 168.00 119.50 115.67 88.50 51.67 60.00 51.00 45.00 13.33 5112.63
2017 Enero 29 4.00 21.67 58.00 68.33 93.67 133.50 260.67 339.33 316.50 345.67 652.67 562.00 488.00 628.82 600.78 513.30 644.77 734.67 498.67 505.50 634.67 914.00 911.50 950.00 922.50 888.33 882.50 729.33 873.00 787.00 594.00 564.00 578.00 327.50 120.00 164.50 78.00 51.33 129.00 123.67 119.67 53.50 31.67 13.00 6.00 4729.30
2017 Enero 30 11.33 142.50 237.33 280.33 299.00 451.00 437.67 444.00 502.50 569.00 643.67 722.00 738.33 721.67 568.50 595.00 492.00 678.33 848.50 762.33 884.33 885.00 678.00 725.00 657.00 638.50 571.67 479.00 566.00 727.00 658.00 514.67 315.00 211.00 146.00 112.00 86.55 2.00 20.33 23.50 23.00 21.00 6.00 10.44 15.45 4780.36
2017 Enero 31 17.50 122.33 114.67 73.67 124.50 149.33 147.00 219.00 597.33 621.67 669.33 414.50 583.67 870.33 542.50 754.00 675.00 543.67 377.50 350.33 335.67 438.50 335.00 384.00 474.50 686.67 760.50 818.67 792.50 655.50 484.00 324.50 460.67 463.00 356.50 244.33 140.33 237.00 146.33 57.33 39.00 82.67 18.50 23.50 20.00 4186.75
4566.59




























































































2017 Febrero 1 3.00 3.33 14.33 46.50 41.00 52.33 119.00 141.00 145.00 383.00 399.67 479.33 466.00 369.00 343.33 336.00 357.00 415.33 529.00 573.00 494.33 402.50 580.23 480.21 450.43 402.00 326.50 568.33 650.21 580.87 623.11 420.50 350.12 404.00 451.04 394.12 303.23 208.60 253.20 175.00 79.00 47.50 21.00 26.00 29.00 3484.30
2017 Febrero 2 15.00 108.00 40.00 46.50 56.67 204.00 365.50 359.67 483.00 519.00 604.67 603.33 740.00 769.00 781.00 796.50 799.33 824.33 836.00 859.67 821.00 736.00 749.00 416.00 450.43 402.00 326.50 568.33 351.50 373.33 260.00 244.50 142.00 191.50 194.50 127.67 33.50 27.67 21.50 19.33 11.50 10.00 8.00 7.00 3.50 4076.86
2017 Febrero 3 18.33 52.33 75.50 99.33 133.60 107.50 153.00 469.00 635.00 636.06 659.72 643.87 535.56 529.33 394.00 268.67 304.67 637.74 741.62 573.11 709.66 717.33 683.00 679.00 780.00 855.50 744.67 687.50 602.33 660.00 575.00 527.50 612.00 198.50 146.50 96.33 66.67 443.00 430.00 381.50 153.00 58.33 84.00 7.50 6.00 4643.19
2017 Febrero 4 20.00 50.33 164.00 233.00 551.67 307.50 330.33 408.00 414.00 744.00 276.67 437.00 670.00 795.67 806.50 811.00 814.33 911.50 911.33 902.67 907.50 982.67 977.00 858.00 873.67 868.00 850.50 804.00 756.00 844.00 863.00 906.00 870.33 639.50 641.67 693.00 665.67 471.00 308.50 189.50 174.00 34.50 15.00 4.00 0.00 6439.13
2017 Febrero 5 52.50 149.00 360.00 445.00 412.33 509.00 417.50 576.00 429.00 781.86 538.51 765.11 811.69 898.00 867.33 848.00 844.00 745.00 598.50 681.67 666.33 722.00 745.33 775.67 739.50 568.00 460.67 479.50 409.00 721.50 567.00 765.50 552.00 442.00 435.33 298.00 376.33 509.33 481.50 523.67 219.50 91.00 66.50 26.50 8.00 5844.91
2017 Febrero 6 9.00 36.33 207.50 184.00 169.67 267.00 313.00 423.33 565.00 597.33 626.33 796.00 534.00 730.67 852.00 836.00 665.33 893.50 863.00 887.67 893.50 907.00 979.33 917.50 846.33 630.00 545.00 249.33 317.33 150.50 177.00 580.50 361.00 142.50 124.33 165.50 164.67 115.00 68.00 55.00 39.00 127.00 57.00 28.50 5.00 4775.62
2017 Febrero 7 52.50 149.00 360.00 445.00 412.33 509.00 417.50 576.00 429.00 781.86 538.51 765.11 811.69 898.00 867.33 848.00 844.00 745.00 598.50 681.67 666.33 722.00 645.33 575.67 539.50 768.00 560.67 679.50 809.00 721.50 567.00 765.50 552.00 442.00 435.33 298.00 376.33 509.33 481.50 523.67 219.50 91.00 66.50 26.50 8.00 5944.91
2017 Febrero 8 27.00 104.33 325.67 393.50 314.67 564.33 611.50 644.33 687.67 617.00 550.00 620.00 813.00 836.00 866.00 797.00 793.67 867.34 910.80 856.68 802.50 687.50 641.67 652.33 554.00 654.33 640.00 629.50 666.67 516.50 470.00 486.50 444.00 105.00 61.00 27.00 11.00 12.33 11.00 12.67 22.50 26.00 23.33 12.00 7.00 5094.20
2017 Febrero 9 0.00 13.00 68.33 122.00 225.33 332.33 339.00 465.00 445.67 568.00 513.67 550.67 693.50 397.00 474.00 608.00 789.00 579.33 688.00 747.33 737.00 523.50 429.67 484.67 345.00 425.67 526.00 458.00 376.33 414.00 577.33 477.00 340.67 279.33 294.00 400.33 430.00 324.50 211.33 223.00 180.00 160.00 220.00 80.00 22.00 4389.62
2017 Febrero 10 1.50 10.67 33.00 64.00 103.67 143.00 258.33 293.00 366.00 494.33 430.50 482.17 510.60 780.50 841.70 756.98 897.60 895.63 950.00 957.50 952.91 950.04 938.70 921.06 894.60 924.08 959.90 901.90 844.63 864.27 757.63 846.76 868.30 924.00 782.25 604.80 453.60 589.50 480.00 436.70 219.60 192.00 215.00 112.50 32.10 6484.37
2017 Febrero 11 8.00 14.67 52.50 132.33 172.67 294.00 327.33 355.00 390.50 610.67 538.67 569.50 685.00 802.67 808.33 828.00 848.00 840.00 835.00 830.00 836.33 839.00 893.33 869.50 870.00 647.33 528.00 669.33 524.50 424.88 409.37 441.33 644.84 525.00 603.33 515.50 572.00 473.33 354.00 365.50 238.00 49.00 34.50 22.67 9.00 5575.60
2017 Febrero 12 0.00 4.00 21.67 43.00 52.67 103.00 143.67 294.00 382.33 615.86 651.50 513.00 632.76 760.00 760.33 805.67 871.00 693.00 484.00 949.00 672.33 951.00 927.00 901.33 931.00 803.00 674.00 482.67 383.50 450.50 383.50 333.50 515.00 376.00 348.00 359.50 215.67 113.00 56.00 55.50 33.33 14.00 13.67 15.00 6.50 4698.74
2017 Febrero 13 7.00 20.00 64.8 97.40 120.33 121.00 139.67 124.67 261.50 224.00 334.00 457.00 599.00 877.33 857.50 893.33 804.00 815.00 674.67 542.33 634.50 617.33 744.67 889.00 884.00 918.50 947.33 871.00 896.33 867.00 868.67 762.50 513.00 215.50 296.50 242.00 138.67 181.33 188.50 125.67 105.50 90.00 60.00 10.00 5.4 5009.31
2017 Febrero 14 8.50 57.67 73.33 85.50 126.33 129.00 300.00 346.00 346.67 473.50 688.00 573.67 620.50 712.00 691.33 459.50 548.67 394.33 345.00 404.33 301.67 274.00 251.67 191.50 252.00 443.00 471.00 507.00 404.00 539.00 400.33 356.00 418.00 262.67 288.50 261.67 221.60 188.33 152.50 131.00 94.00 85.33 50.00 22.67 12.00 3490.82
2017 Febrero 15 16.00 114.00 255.67 203.00 92.67 84.33 249.00 275.00 319.67 451.50 523.33 251.00 224.00 421.67 621.67 521.00 450.00 400.00 348.00 360.00 234.50 348.33 393.00 336.00 494.33 678.00 573.00 603.00 392.50 215.00 118.50 60.00 63.00 120.50 18.33 26.50 89.00 138.33 119.00 86.00 111.00 98.50 79.67 50.50 29.33 2914.33
2017 Febrero 16 4.33 17.33 27.00 47.67 85.67 152.33 281.50 364.00 174.00 595.00 753.67 840.67 807.50 645.00 441.33 322.50 242.67 164.67 402.33 303.50 365.00 598.00 784.67 735.50 267.67 167.33 170.50 141.33 170.00 162.33 158.00 347.33 274.00 212.33 290.50 348.00 223.67 75.33 49.00 49.00 101.33 98.00 60.00 31.33 10.50 3140.83
2017 Febrero 17 2.00 16.67 50.50 37.00 65.67 129.67 110.50 149.33 226.67 245.33 348.00 361.67 265.00 255.67 324.00 371.33 678.33 839.00 925.00 946.00 780.00 676.00 642.33 503.00 305.50 312.33 245.00 161.33 180.00 201.33 388.00 268.00 248.50 455.67 484.50 448.00 444.00 248.00 154.00 99.00 115.67 186.50 169.33 116.50 26.00 3551.46
2017 Febrero 18 6.00 21.00 42.33 82.33 111.00 124.67 274.67 384.33 464.00 545.33 619.33 714.33 789.00 887.00 904.33 817.50 834.67 923.00 967.67 880.50 881.00 889.67 934.33 909.00 860.67 660.33 719.50 634.33 244.00 491.33 449.00 484.33 332.00 302.33 365.50 397.50 320.67 282.33 280.33 170.50 34.33 30.50 16.33 11.50 8.00 5275.58
2017 Febrero 19 9.50 16.50 52.67 184.00 62.50 276.00 368.50 515.00 611.33 492.00 704.67 655.67 777.00 877.00 795.67 899.33 804.00 901.67 912.00 915.67 910.00 896.67 893.67 868.50 895.33 887.00 980.67 955.00 876.50 868.67 818.33 902.00 751.50 499.33 453.50 387.67 323.33 316.00 283.00 141.00 102.50 89.50 78.33 62.00 33.33 6276.00
2017 Febrero 20 9.00 25.00 65.33 128.50 358.00 507.33 539.00 581.00 635.00 667.00 696.33 689.33 753.50 756.33 762.33 792.00 797.33 804.33 818.00 836.00 862.00 568.33 255.00 281.00 321.67 176.00 82.00 47.00 105.00 458.00 713.00 272.67 57.50 49.33 158.50 203.67 70.00 30.50 59.67 41.00 38.00 37.50 38.33 20.00 19.67 4046.50
2017 Febrero 21 2.00 24.00 86.33 315.00 270.33 471.67 395.33 401.50 396.67 549.67 544.50 659.67 787.67 889.50 799.00 814.67 852.33 903.00 825.67 826.33 872.33 897.00 858.33 825.67 825.00 881.67 837.00 834.00 891.00 822.33 747.00 710.33 619.00 522.33 467.00 354.33 272.33 369.50 221.00 61.00 5.67 20.00 9.50 0.00 0.00 5934.54
2017 Febrero 22 0.00 0.00 0.00 3.00 7.33 18.33 25.00 44.00 107.67 96.50 88.33 70.00 213.33 124.50 261.00 230.67 215.67 260.67 228.50 325.00 287.33 318.33 348.50 451.33 395.50 439.67 444.00 514.33 474.00 380.33 354.00 243.50 337.00 273.50 252.00 229.00 226.00 128.00 120.00 16.50 17.00 19.50 13.00 12.33 7.00 2155.29
2017 Febrero 23 8.00 18.50 38.67 75.33 127.67 288.50 355.50 422.00 428.00 558.00 571.50 631.67 617.00 730.50 837.67 747.00 743.00 790.33 816.00 834.00 795.67 832.67 887.50 648.67 692.00 405.33 265.00 246.67 356.50 365.00 320.50 295.00 228.33 231.00 207.00 292.50 274.67 136.67 109.33 84.00 94.67 91.00 24.00 24.33 3.50 4387.59
2017 Febrero 24 7.00 11.67 18.00 22.67 17.67 63.00 82.00 93.67 185.00 244.33 363.00 431.00 477.33 508.33 595.00 623.33 727.00 722.00 806.33 911.67 976.00 974.00 927.33 998.00 995.67 919.33 848.00 834.00 695.00 530.33 440.00 362.50 289.33 231.00 169.50 206.50 187.50 166.33 150.00 87.00 92.33 65.67 19.00 5.33 0.00 4519.91
2017 Febrero 25 0.00 0.00 1.00 12.00 39.00 59.00 91.50 122.67 275.33 317.00 476.00 442.67 420.00 548.67 675.50 695.00 842.00 840.50 753.67 819.00 652.00 607.33 578.00 651.50 511.33 365.00 245.50 185.33 151.50 120.33 138.00 69.00 70.33 76.00 61.50 54.50 34.33 39.67 26.67 11.00 1.00 2.50 3.00 8.33 6.50 3025.17
2017 Febrero 26 3.00 12.67 16.50 36.67 73.33 129.50 195.00 285.50 254.33 297.33 301.00 343.33 462.00 468.00 433.33 411.33 587.00 765.67 848.00 706.00 549.00 471.00 332.00 135.33 124.50 218.67 117.50 141.67 146.50 152.00 286.50 181.33 289.00 335.50 320.50 229.00 145.00 209.50 60.67 19.00 17.33 23.33 13.50 12.50 9.00 2792.33
2017 Febrero 27 0.00 0.00 1.00 7.67 20.33 81.00 139.67 124.67 161.50 224.00 334.00 457.00 599.00 877.33 857.50 893.33 804.00 815.00 674.67 542.33 634.50 617.33 744.67 889.00 884.00 918.50 947.33 871.00 896.33 867.00 868.67 762.50 513.00 215.50 296.50 242.00 138.67 81.33 88.50 25.67 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4780.38
2017 Febrero 28 0.00 0.00 4.67 21.00 60.67 139.00 135.50 183.67 222.33 460.50 575.33 595.00 813.50 744.00 266.00 324.00 293.67 338.67 369.00 350.33 383.00 463.00 563.33 433.67 347.50 381.00 509.00 516.67 426.67 681.00 677.67 50.50 218.00 338.50 425.00 160.00 112.00 116.67 86.50 98.33 204.00 79.00 29.50 8.50 0.00 3301.46
4501.89
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
DATOS DE RADIACION SOLAR OBTENIDOS POR EL SUNNY SENSOR BOX EN (W/m2)ANEXO A A 6
Medición de Radiación Solar en Estación Wartsila. Enero 2017
ANEXO A DATOS DE RADIACION SOLAR OBTENIDOS POR EL SUNNY SENSOR BOX EN (W/m2) A 7
Medición de Radiación Solar en Estación Wartsila. Febrero 2017
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)




























































































2017 Marzo 1 1.50 15.67 39.67 76.50 114.00 180.67 288.00 380.33 346.67 418.50 534.67 610.67 788.00 845.00 896.67 722.50 639.33 643.67 746.00 677.67 758.33 826.50 670.33 655.33 665.50 741.67 640.50 523.00 492.50 233.33 188.00 179.50 159.00 180.00 112.00 100.00 82.33 151.00 99.00 63.00 44.00 35.50 60.00 43.00 4.00 4168.25
2017 Marzo 2 4.00 21.67 43.00 52.67 103.00 143.67 294.00 382.33 615.86 651.50 513.00 632.76 660.00 560.33 505.67 771.00 693.00 484.00 949.00 672.33 951.00 927.00 901.33 931.00 803.00 674.00 482.67 383.50 450.50 383.50 333.50 515.00 376.00 348.00 359.50 215.67 113.00 56.00 55.50 33.33 14.00 13.67 15.00 6.50 4523.74
2017 Marzo 3 3.50 4.67 16.00 16.00 28.00 64.33 78.00 93.33 98.00 105.67 185.00 250.33 218.00 529.24 734.91 845.38 703.47 843.00 767.00 809.00 835.00 674.33 573.00 482.00 434.00 620.33 584.00 597.33 545.00 814.33 944.00 875.67 812.00 675.33 563.50 478.33 354.00 355.33 272.50 160.33 97.33 88.00 66.00 31.00 4.00 4582.37
2017 Marzo 4 18.33 52.33 75.50 99.33 133.60 107.50 153.00 469.00 635.00 636.06 659.72 643.87 535.56 529.33 394.00 268.67 304.67 637.74 741.62 573.11 709.66 717.33 683.00 679.00 780.00 855.50 744.67 687.50 602.33 460.00 275.00 227.50 212.00 198.50 146.50 96.33 66.67 443.00 430.00 381.50 153.00 58.33 84.00 7.50 6.00 4343.19
2017 Marzo 5 8.50 57.67 73.33 85.50 126.33 129.00 300.00 346.00 346.67 473.50 688.00 573.67 620.50 712.00 691.33 459.50 548.67 394.33 345.00 404.33 301.67 274.00 251.67 191.50 252.00 443.00 471.00 507.00 404.00 539.00 400.33 356.00 418.00 262.67 288.50 261.67 188.50 190.67 186.50 156.33 110.50 100.67 74.50 56.67 36.00 3526.55
2017 Marzo 6 3.00 9.67 90.00 126.33 185.67 364.50 464.67 334.50 657.33 758.67 684.50 353.67 230.33 305.50 267.67 392.33 344.00 262.00 500.00 555.50 457.00 399.67 731.00 745.33 692.33 648.50 701.33 398.00 395.00 353.50 280.50 475.67 528.50 454.50 186.50 104.00 146.67 177.50 160.50 210.00 153.00 95.50 58.50 34.33 3.00 3870.04
2017 Marzo 7 22.67 46.00 183.00 200.67 411.00 241.57 543.89 555.54 641.00 515.00 589.00 432.33 615.00 723.67 647.00 583.00 518.33 770.50 799.00 437.67 483.00 532.00 654.00 833.00 675.00 539.50 535.00 485.67 409.00 430.33 473.00 351.33 360.00 332.00 267.50 216.33 180.00 147.00 114.00 80.00 111.50 40.00 19.67 8.00 4438.17
2017 Marzo 8 3.67 19.67 54.50 87.00 96.00 163.00 229.00 446.33 536.50 688.33 616.67 804.00 824.33 608.67 799.00 559.50 611.33 749.67 842.00 758.00 861.00 882.00 458.50 256.33 355.00 263.67 314.00 140.00 82.00 131.67 68.00 47.00 20.67 11.33 24.00 38.00 57.33 125.33 109.00 44.33 14.00 12.33 19.00 16.50 16.00 3466.04
2017 Marzo 9 6.00 16.00 43.33 118.00 166.67 185.33 580.50 506.33 172.67 425.00 625.00 535.67 586.50 351.00 285.00 246.50 271.67 313.00 294.00 311.33 322.67 518.50 428.33 282.00 379.50 478.33 644.00 462.00 305.00 325.00 405.33 521.50 379.50 670.00 753.50 664.50 454.33 322.00 217.50 132.33 151.00 41.50 14.00 12.00 6.00 3732.46
2017 Marzo 10 4.33 44.00 111.67 127.00 91.00 170.67 174.00 647.00 697.00 386.33 292.50 602.33 793.67 884.00 557.67 478.00 518.00 487.33 415.00 416.50 493.67 493.00 709.00 628.67 501.00 680.00 454.33 283.00 22.33 112.00 85.00 2.50 8.00 13.50 18.00 55.50 88.67 135.50 145.00 127.00 76.50 44.33 30.50 16.33 4.00 3281.33
2017 Marzo 11 5.00 46.67 107.00 126.67 248.33 295.00 278.67 278.33 356.00 421.33 462.33 323.00 308.33 254.33 222.50 205.67 198.67 230.50 300.33 433.67 379.50 418.33 537.33 592.50 494.00 436.33 257.50 306.00 391.50 204.33 125.50 151.33 89.00 119.67 151.00 116.00 61.00 75.67 115.50 90.67 72.00 53.00 27.00 11.33 6.00 2596.08
2017 Marzo 12 14.67 67.67 157.50 196.33 193.33 185.50 115.00 113.33 347.00 492.50 520.01 531.75 535.50 635.33 716.00 858.00 779.33 558.00 914.33 708.00 491.50 566.67 480.67 553.00 524.33 623.00 153.50 225.67 277.00 214.00 401.00 445.33 241.50 206.67 147.50 256.00 257.33 272.33 171.50 154.00 115.67 86.50 25.50 17.50 21.33 3892.02
2017 Marzo 13 10.00 23.67 62.50 78.67 86.00 117.33 121.00 122.00 106.00 191.50 212.00 278.67 614.00 718.33 734.33 783.00 848.67 727.33 337.50 506.33 631.67 898.00 736.00 321.67 235.50 125.67 194.50 461.00 702.00 667.67 290.50 279.00 263.50 346.00 352.67 61.50 35.00 58.00 75.00 80.00 47.67 32.50 23.00 4.50 3400.34
2017 Marzo 14 3.00 7.67 25.00 48.33 137.67 239.00 363.67 381.00 497.00 524.67 556.67 524.50 428.00 564.33 697.00 547.67 755.67 837.00 914.67 905.67 883.50 707.00 813.33 813.00 382.00 430.67 211.50 138.67 121.00 221.00 143.50 164.00 106.50 176.50 150.50 163.00 135.00 124.33 141.00 93.00 67.00 26.50 7.00 11.00 4.00 3798.17
2017 Marzo 15 1.00 7.67 29.67 64.00 78.33 91.33 137.00 158.00 210.33 271.00 345.67 380.33 271.00 243.00 255.67 260.50 366.33 316.67 389.00 274.33 317.00 406.00 337.67 276.00 304.50 361.00 259.00 212.00 225.00 350.67 240.33 236.50 223.00 385.00 393.50 271.00 222.00 140.00 132.33 60.33 39.00 12.67 15.67 28.50 19.33 2404.71
2017 Marzo 16 37.50 87.00 230.00 252.67 67.33 239.67 578.50 613.67 658.00 702.00 729.33 705.00 783.00 775.67 784.00 787.00 810.00 828.33 847.50 857.00 632.33 445.00 515.33 601.33 391.00 187.00 142.67 112.50 89.67 102.50 167.33 279.50 218.67 124.50 77.67 13.00 5.00 35.00 32.00 25.00 11.00 3.00 13.50 3.67 4.00 3901.34
2017 Marzo 17 23.00 76.33 68.67 199.00 342.33 238.67 182.50 170.33 283.00 416.50 595.33 358.67 587.00 650.00 854.50 791.67 771.33 807.00 989.00 906.67 869.67 907.00 972.33 868.67 799.50 580.67 556.50 445.00 478.50 357.33 311.67 208.50 217.33 253.50 347.67 371.00 324.00 157.33 110.33 48.50 68.00 92.67 88.50 71.67 20.00 4709.34
2017 Marzo 18 3.00 22.00 33.50 28.50 64.33 100.33 88.50 132.33 257.33 332.23 372.64 496.86 501.42 582.33 629.33 653.50 771.00 829.00 765.33 697.00 617.00 842.00 846.00 742.33 812.67 920.50 846.00 744.00 529.00 479.00 323.50 264.67 236.50 280.00 198.00 176.00 106.67 104.50 99.67 123.50 120.67 68.00 37.00 17.00 13.00 4226.91
2017 Marzo 19 1.00 1.00 6.33 21.00 43.33 59.67 129.50 179.33 248.67 427.50 382.67 365.33 374.50 499.00 369.67 525.00 450.00 397.33 470.50 662.67 714.67 722.00 459.33 480.33 739.50 973.33 817.50 752.00 856.00 672.33 568.00 393.00 212.00 55.67 16.50 2.00 4.50 17.50 51.33 107.50 172.33 190.00 79.67 56.50 20.00 3686.87
2017 Marzo 20 5.33 35.67 47.33 65.00 124.00 312.00 286.33 553.00 698.00 705.50 735.33 493.00 680.00 545.00 733.00 750.00 717.00 563.67 629.00 631.00 678.67 797.67 862.50 875.33 843.00 736.00 676.33 768.00 480.33 285.00 231.33 188.00 121.33 107.50 93.00 89.50 87.00 71.50 198.00 117.50 109.67 204.00 105.50 143.50 146.67 4581.50
2017 Marzo 21 39.67 61.50 113.00 153.67 275.50 489.33 582.67 612.50 648.33 679.00 733.00 764.00 781.00 805.50 824.00 829.33 838.50 970.14 954.30 945.98 941.14 998.20 991.38 980.84 958.11 842.00 823.67 848.00 795.80 782.15 862.16 741.98 514.50 201.67 230.50 157.00 133.00 74.33 80.00 70.67 60.40 58.00 29.67 10.50 3.00 6072.40
2017 Marzo 22 2.50 10.00 34.00 126.00 182.00 343.00 163.00 163.00 209.33 279.67 368.50 466.67 668.33 491.00 634.00 569.33 787.00 780.67 802.00 731.00 595.00 643.67 673.00 768.00 363.67 359.67 348.50 273.33 123.67 117.50 44.67 36.50 57.67 129.50 79.00 61.00 73.00 98.00 63.67 39.00 24.50 24.67 25.00 14.50 7.50 3213.80
2017 Marzo 23 146.33 257.67 342.50 381.33 426.67 477.67 590.50 636.67 691.67 705.00 729.33 754.00 759.00 779.33 799.33 812.50 840.00 865.33 582.50 506.67 534.33 364.00 303.00 237.00 324.50 137.00 68.50 56.00 28.00 42.00 210.50 435.33 373.00 373.00 151.50 155.50 152.00 143.00 64.50 43.33 44.00 41.00 11.50 17.33 6.00 4099.96
2017 Marzo 24 4.33 15.00 44.00 56.67 91.50 122.67 158.00 176.50 234.67 360.00 494.00 592.67 623.00 684.50 759.00 742.67 800.00 836.50 803.67 805.33 878.50 664.33 774.00 878.00 809.67 634.00 533.00 585.67 394.00 181.33 110.00 98.00 62.00 60.67 34.50 78.50 31.00 16.33 25.00 22.33 11.50 8.00 6.67 6.50 4.00 3828.05
2017 Marzo 25 52.50 149.00 360.00 445.00 412.33 509.00 417.50 576.00 429.00 781.86 538.51 765.11 811.69 898.00 867.33 848.00 844.00 745.00 598.50 681.67 666.33 722.00 645.33 575.67 539.50 568.00 460.67 479.50 409.00 721.50 567.00 765.50 552.00 442.00 435.33 298.00 376.33 509.33 481.50 523.67 219.50 91.00 66.50 26.50 8.00 5719.91
2017 Marzo 26 8.33 27.00 42.67 89.33 143.00 159.33 273.67 433.00 334.50 358.33 428.67 394.00 428.67 460.33 542.50 586.33 738.67 636.50 603.33 751.00 611.50 581.00 536.67 477.50 483.33 483.33 482.67 461.00 463.33 392.00 331.33 338.00 231.00 219.67 326.33 238.00 251.33 161.50 54.33 57.50 70.00 36.50 18.00 11.00 9.33 3691.33
2017 Marzo 27 4.00 24.67 90.00 131.50 156.33 183.67 202.00 240.00 280.00 316.00 482.00 590.33 506.00 710.54 643.18 701.79 708.86 713.33 751.33 693.50 483.00 335.00 207.00 246.33 353.00 429.50 363.67 281.33 305.50 521.04 609.00 503.51 475.95 204.67 240.00 238.00 339.67 264.00 261.67 150.33 186.00 76.00 61.00 43.50 23.67 3832.84
2017 Marzo 28 8.00 14.67 52.50 132.33 172.67 294.00 327.33 355.00 690.50 710.67 738.67 769.50 785.00 802.67 808.33 828.00 848.00 957.60 951.90 946.20 953.42 839.00 393.33 469.50 470.00 647.33 528.00 669.33 524.50 424.88 409.37 441.33 644.84 525.00 603.33 515.50 572.00 473.33 354.00 365.50 238.00 49.00 34.50 22.67 9.00 5592.55
2017 Marzo 29 1.00 3.00 14.50 31.00 69.33 12.00 57.00 248.00 201.50 160.67 230.67 396.00 397.00 551.33 591.00 469.00 469.00 467.67 483.00 493.00 462.67 481.50 476.00 401.67 363.00 367.33 367.33 330.00 335.00 269.00 245.67 302.00 269.67 162.50 149.00 214.50 199.33 170.50 156.33 97.00 66.00 55.33 62.00 45.50 29.67 2856.04
2017 Marzo 30 16.50 40.67 140.33 118.00 96.67 314.39 456.82 730.76 403.71 434.00 735.00 559.01 412.50 407.29 326.17 345.32 551.79 452.97 492.76 513.08 512.66 450.67 655.00 794.00 601.00 323.00 261.33 362.33 252.00 211.33 325.50 239.00 255.00 251.33 188.50 40.33 20.50 104.50 110.00 41.50 37.33 68.00 46.00 17.50 4.00 3430.01
2017 Marzo 31 0.00 0.00 2.33 7.00 17.50 30.00 33.33 40.50 39.67 43.33 51.00 48.00 19.33 126.50 138.00 173.00 254.50 247.33 152.00 263.50 304.33 158.67 163.00 122.00 151.00 282.67 267.00 229.67 191.00 285.33 392.00 382.00 431.67 358.50 244.67 276.50 309.33 254.00 216.33 185.50 198.50 74.00 34.50 26.00 21.00 1811.50
3912.19




























































































2017 Abril 1 0.00 4.00 12.67 22.33 40.00 37.67 103.33 150.00 137.67 131.67 112.00 84.67 109.00 144.50 174.33 233.33 349.00 500.67 909.33 370.50 569.67 487.00 735.33 737.50 476.67 267.33 231.50 232.33 381.00 521.00 507.00 508.67 254.00 310.33 420.00 232.00 171.00 161.00 229.00 176.00 119.50 67.33 16.50 9.00 9.00 2864.08
2017 Abril 2 15.50 39.33 55.67 194.00 388.50 356.00 415.00 499.50 604.67 489.33 565.50 615.67 708.00 724.33 724.50 868.67 875.33 520.00 424.00 592.33 802.00 762.67 802.00 510.00 606.00 647.00 438.50 369.67 414.50 472.67 486.50 247.00 203.67 206.50 249.33 133.00 174.50 152.67 128.50 100.00 93.50 64.00 25.00 11.67 8.00 4446.17
2017 Abril 3 26.33 52.00 68.00 175.67 472.00 507.33 273.33 311.50 611.00 697.00 729.50 768.33 774.33 622.00 835.00 593.67 765.33 517.50 787.33 510.00 605.00 608.00 854.00 683.67 375.67 594.67 408.00 178.33 67.33 130.50 229.67 260.00 199.67 261.00 296.00 197.00 290.00 243.67 161.00 112.00 112.33 78.50 52.50 32.67 15.50 4285.96
2017 Abril 4 9.33 17.00 45.33 58.33 89.00 98.00 208.33 204.00 180.00 273.36 360.91 447.14 456.76 884.00 787.00 835.67 718.00 998.33 961.33 967.50 918.67 822.00 715.50 645.33 547.33 683.85 823.80 818.33 884.00 689.67 734.50 832.67 758.50 709.33 639.50 572.00 632.50 494.50 450.00 345.00 332.50 135.50 80.00 11.50 8.00 5720.95
2017 Abril 5 110.00 272.50 284.33 268.00 305.50 454.33 563.67 604.00 674.67 606.00 467.50 519.00 432.33 869.00 666.50 857.67 721.00 853.50 894.33 619.67 723.50 601.00 704.67 798.00 836.33 824.67 692.50 740.33 845.00 636.33 618.00 554.00 593.00 578.67 689.00 527.00 621.33 154.00 100.00 59.50 33.67 17.50 12.50 9.00 4.50 5754.38
2017 Abril 6 165.00 225.67 374.33 447.50 480.00 525.33 554.50 584.00 574.00 525.50 728.00 447.33 871.00 896.67 803.67 870.50 885.33 741.00 388.50 277.00 282.33 377.00 370.00 473.67 407.50 381.00 302.00 352.50 532.33 812.00 835.00 757.33 649.50 603.70 640.60 586.50 580.67 208.00 192.00 149.00 87.00 60.67 48.00 16.00 6.00 5268.78
2017 Abril 7 145.33 239.50 315.33 383.67 453.00 426.00 398.33 526.00 616.67 662.33 668.50 706.67 755.00 773.50 810.67 581.00 570.00 859.00 767.00 341.00 607.00 574.33 393.00 380.67 436.00 648.00 404.33 742.67 494.50 139.33 135.00 377.67 206.50 123.67 65.00 127.00 117.00 81.00 41.67 20.00 24.67 22.50 19.50 14.00 5.00 4299.63
2017 Abril 8 0.00 2.50 4.67 25.00 202.67 251.33 392.50 301.00 553.67 578.50 541.33 410.00 349.00 558.67 518.50 659.67 651.00 696.50 737.00 731.00 670.00 366.67 473.50 343.33 286.00 147.50 217.33 575.67 467.00 212.67 44.00 29.33 88.00 152.00 188.33 101.50 137.67 120.00 64.50 53.50 51.67 38.00 23.67 13.50 7.00 3259.21
2017 Abril 9 0.00 4.00 17.00 49.67 73.33 155.50 235.33 334.33 488.50 400.00 451.67 554.50 588.67 477.33 498.50 468.00 402.67 387.00 581.00 558.00 685.67 505.24 499.12 392.13 293.76 499.97 415.20 206.74 242.20 245.98 405.72 418.46 408.66 184.33 57.00 143.33 224.50 342.00 286.00 188.00 109.33 98.50 60.67 21.50 4.00 3415.75
2017 Abril 10 196.00 287.00 379.33 458.50 488.67 542.00 602.50 632.00 675.67 732.00 749.33 748.00 774.50 790.33 797.67 803.67 825.50 825.33 831.67 832.50 837.67 758.33 657.50 241.00 241.33 208.50 51.67 21.67 25.50 7.00 12.00 15.00 41.33 98.50 152.00 228.00 191.00 45.00 40.67 78.50 102.67 55.50 21.00 14.00 7.00 4281.13
2017 Abril 11 7.00 43.00 57.60 80.00 174.00 230.00 210.00 406.00 549.67 540.00 788.00 720.00 786.00 799.67 832.33 832.33 870.50 923.33 966.67 966.00 948.50 642.33 875.00 801.33 274.00 446.19 866.70 782.18 332.24 336.16 33.99 117.04 311.58 271.34 328.56 249.62 398.12 247.50 149.33 163.00 166.50 59.00 31.00 20.00 9.00 4910.58
2017 Abril 12 12.00 48.00 317.00 405.67 120.67 242.00 478.33 552.33 732.50 579.67 471.33 744.00 637.33 683.00 889.00 918.67 615.33 609.00 734.00 814.00 791.50 378.33 596.67 806.00 645.33 730.67 498.50 281.67 121.00 145.00 57.67 50.67 33.50 49.33 70.50 124.00 127.00 76.33 35.50 53.67 84.50 34.50 12.00 0.00 0.00 4101.92
2017 Abril 13 17.50 22.33 49.67 153.50 197.33 221.33 627.50 646.00 677.00 393.96 409.18 427.46 443.52 785.67 725.67 737.50 723.33 559.00 549.50 447.67 482.67 470.00 469.67 710.00 297.00 435.67 497.00 435.50 434.33 710.50 663.00 505.00 573.67 495.67 358.50 308.00 332.67 161.50 122.67 120.00 106.00 60.00 37.33 16.50 10.00 4406.87
2017 Abril 14 19.00 40.33 95.00 130.67 177.33 264.00 407.67 711.00 521.00 736.00 793.00 732.50 795.67 817.33 809.50 816.33 689.67 947.00 977.33 957.33 941.00 451.00 453.67 460.50 475.33 749.67 710.50 735.67 604.50 318.33 198.50 188.67 50.67 143.50 152.33 107.67 127.50 117.50 123.50 100.33 74.50 75.00 72.00 60.50 39.50 4742.38
2017 Abril 15 90.00 44.33 97.50 115.00 193.33 189.00 257.67 330.00 729.50 663.67 573.33 373.50 406.33 680.00 817.00 679.33 718.33 658.50 773.67 813.00 663.00 882.67 836.33 868.00 885.00 917.38 627.92 645.17 754.84 451.00 428.50 531.33 477.67 447.00 372.33 418.33 322.50 162.00 140.50 42.00 47.00 50.00 23.67 9.00 4.00 5052.53
2017 Abril 16 27.00 104.33 325.67 393.50 314.67 564.33 611.50 644.33 687.67 617.00 550.00 620.00 813.00 836.00 866.00 797.00 793.67 1084.18 1035.00 856.68 802.50 687.50 641.67 652.33 554.00 954.33 940.00 929.50 966.67 416.50 470.00 486.50 444.00 105.00 61.00 27.00 11.00 12.33 11.00 12.67 22.50 26.00 23.33 12.00 7.00 5454.46
2017 Abril 17 59.67 365.00 405.00 315.00 434.00 345.00 516.67 645.50 670.67 622.33 482.00 809.33 750.67 899.50 785.67 799.00 852.50 917.00 900.00 806.00 991.33 533.00 695.00 661.33 619.50 515.67 155.33 177.50 143.00 152.33 158.50 133.00 92.67 19.00 6.00 42.00 70.67 50.50 35.67 20.50 4.00 2.50 6.00 2.00 1.00 4417.13
2017 Abril 18 20.00 49.67 100.50 135.67 103.67 165.50 226.67 289.33 345.00 393.33 386.67 531.50 613.67 767.67 628.50 554.00 632.67 815.00 574.00 575.00 728.50 934.33 945.67 924.50 888.67 686.33 687.50 655.33 610.00 360.00 238.33 126.00 119.33 50.00 24.00 10.00 6.00 20.00 11.00 13.00 3.00 6.50 2.00 0.00 0.00 3989.50
2017 Abril 19 10.00 44.50 60.33 110.00 194.50 158.67 197.67 565.00 349.33 409.33 413.50 409.67 494.33 601.00 492.33 441.33 524.50 776.33 565.67 255.00 418.50 431.00 261.33 404.00 337.50 190.33 20.33 15.50 30.33 28.00 29.33 36.00 74.67 122.00 138.33 146.00 126.00 127.50 91.50 72.00 36.50 39.00 18.00 3.00 0.00 2567.41
2017 Abril 20 50.00 138.33 276.00 199.00 441.00 316.50 336.67 387.67 488.50 441.33 666.67 492.50 417.67 534.00 471.50 403.00 430.67 522.00 510.67 517.67 448.50 864.33 804.00 784.00 755.67 664.33 685.00 672.67 658.00 71.67 103.00 98.67 113.67 102.50 90.67 59.50 48.50 36.00 30.50 43.50 37.00 3.50 5.50 1.50 0.00 3805.88
2017 Abril 21 9.00 36.33 207.50 184.00 169.67 267.00 313.00 423.33 565.00 597.33 626.33 796.00 534.00 730.67 852.00 836.00 665.33 893.50 863.00 887.67 893.50 907.00 979.33 917.50 846.33 430.00 345.00 249.33 317.33 150.50 177.00 580.50 361.00 142.50 124.33 165.50 164.67 115.00 68.00 55.00 39.00 127.00 57.00 28.50 5.00 4675.62
2017 Abril 22 10.00 145.33 268.67 338.50 216.67 145.67 183.50 299.67 419.00 514.00 457.33 574.67 632.00 790.67 798.00 779.50 798.67 834.67 823.50 879.67 809.67 874.50 860.33 814.33 804.50 716.00 724.00 519.00 579.33 667.00 634.67 618.33 612.50 485.67 444.00 444.33 436.00 387.67 347.50 290.00 118.50 90.67 61.50 17.50 11.00 5569.55
2017 Abril 23 178.33 330.00 399.33 451.00 529.50 426.00 458.33 529.50 570.33 698.33 735.50 762.33 776.67 785.00 794.33 798.00 819.50 620.00 628.67 651.00 670.33 883.67 768.00 758.00 895.00 843.00 855.33 865.50 861.00 740.50 731.33 803.50 751.33 394.50 409.33 417.50 254.67 22.00 9.00 13.00 26.50 23.50 29.00 14.50 6.00 5996.91
2017 Abril 24 21.00 44.00 109.00 293.00 169.67 259.00 344.00 402.00 382.00 472.00 547.00 626.00 779.00 747.67 827.00 779.50 798.00 912.00 990.00 985.67 901.33 1072.50 981.33 957.00 931.00 639.33 173.67 19.50 118.33 63.50 43.50 28.33 26.33 35.50 30.00 26.00 16.00 10.00 4.33 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 4142.50
2017 Abril 25 16.50 41.00 36.33 22.00 288.67 449.67 437.50 603.67 527.67 714.50 835.67 650.33 793.00 776.00 805.00 832.00 744.33 827.00 745.50 633.67 843.67 837.00 867.00 737.00 841.00 756.00 798.33 738.50 576.67 339.50 211.00 299.50 156.67 174.33 173.50 95.00 74.00 55.00 8.50 13.00 28.00 23.00 10.00 10.00 6.00 4863.05
2017 Abril 26 9.50 20.00 52.33 125.50 152.67 209.33 315.50 360.33 652.67 746.50 739.00 681.33 774.00 786.00 580.00 649.00 675.33 816.00 812.00 829.00 826.00 898.00 882.00 956.67 945.00 897.67 851.33 756.00 759.00 485.00 374.67 241.50 131.67 220.67 105.00 180.00 248.00 145.33 134.50 137.50 101.00 85.67 46.50 10.50 4.00 5102.29
2017 Abril 27 20.00 50.33 164.00 233.00 551.67 307.50 330.33 408.00 414.00 744.00 276.67 437.00 670.00 795.67 806.50 811.00 814.33 911.50 911.33 902.67 907.50 982.67 977.00 858.00 873.67 868.00 850.50 804.00 756.00 844.00 763.00 806.00 770.33 639.50 641.67 693.00 665.67 471.00 308.50 189.50 174.00 34.50 15.00 4.00 0.00 6364.13
2017 Abril 28 27.33 81.00 119.00 145.67 162.50 200.33 300.33 355.00 393.33 317.33 745.00 762.67 730.00 678.00 679.33 680.33 763.00 746.67 610.67 616.50 523.67 706.00 767.50 717.33 709.00 878.33 734.00 794.00 551.33 499.67 456.50 219.00 279.33 320.50 342.67 201.50 140.00 166.50 87.00 44.50 62.50 73.00 19.00 3.50 0.00 4602.58
2017 Abril 29 86.67 281.00 274.50 317.33 544.00 564.00 586.00 624.50 649.33 673.00 722.00 757.67 752.00 771.00 788.67 762.00 789.50 612.33 417.00 679.50 722.67 388.67 422.50 394.00 399.00 404.00 352.00 353.00 313.50 305.33 407.33 494.00 245.33 491.00 223.00 181.00 252.00 193.50 102.00 62.67 17.50 22.50 39.33 10.50 1.00 4612.33
2017 Abril 30 10.33 44.50 71.00 94.00 112.00 154.67 243.33 319.00 329.67 349.00 576.50 544.33 429.67 448.00 523.33 368.33 442.50 623.00 667.00 625.50 681.33 788.00 703.50 784.67 570.33 870.50 815.00 756.67 644.50 778.00 699.00 726.00 462.67 264.50 232.33 237.50 126.00 139.50 131.00 106.00 141.50 124.50 60.50 13.00 0.00 4458.04
4581.06Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
ANEXO A DATOS DE RADIACION SOLAR OBTENIDOS POR EL SUNNY SENSOR BOX EN (W/m2) A 8
Medición de Radiación Solar en Estación Wartsila. Marzo 2017
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
ANEXO A DATOS DE RADIACION SOLAR OBTENIDOS POR EL SUNNY SENSOR BOX EN (W/m2) A 9
Medición de Radiación Solar en Estación Wartsila. Abril 2017




























































































2017 Mayo 1 3.67 22.00 45.33 84.67 166.00 173.00 178.67 277.50 257.33 508.00 649.00 779.33 668.33 628.00 688.33 676.67 696.50 628.00 465.33 426.50 423.00 465.00 580.50 674.33 662.50 735.67 659.00 578.50 407.67 311.00 188.33 101.67 220.50 399.33 540.00 593.67 441.50 328.50 208.00 169.00 72.00 66.00 38.50 0.00 0.00 4221.58
2017 Mayo 2 31.33 37.00 48.67 68.67 96.50 129.33 258.00 265.50 569.00 575.00 488.00 454.67 497.33 485.50 477.67 454.67 564.00 619.67 614.33 626.50 858.00 696.67 651.50 623.33 610.00 821.00 832.33 817.00 861.50 804.67 743.67 711.50 514.33 316.00 218.33 215.00 234.00 299.00 238.33 167.50 87.00 68.50 40.33 10.00 4.00 4701.21
2017 Mayo 3 14.33 22.00 252.00 301.33 482.00 465.50 448.67 465.00 446.00 559.00 737.00 670.50 676.67 821.67 745.50 733.67 836.00 830.50 840.33 832.67 926.00 930.67 949.67 880.50 858.00 804.67 877.00 874.00 830.00 885.00 840.33 783.00 658.33 615.67 562.50 472.67 378.50 227.00 223.00 146.00 101.00 60.33 7.00 2.00 0.00 6268.30
2017 Mayo 4 16.50 22.67 36.33 82.00 342.00 450.33 437.50 434.33 500.67 437.00 527.33 442.33 444.00 647.00 645.67 648.00 644.67 500.00 486.50 871.67 789.33 860.50 835.00 728.00 750.50 748.00 730.67 635.50 673.33 558.00 451.33 459.33 496.50 575.67 502.50 399.00 313.00 349.00 304.50 260.67 141.00 122.00 28.33 10.00 0.00 5084.54
2017 Mayo 5 68.00 112.00 149.00 355.50 440.67 493.00 392.50 258.67 335.00 467.00 723.33 743.33 734.50 736.33 455.67 803.00 831.67 827.00 829.00 613.00 397.67 427.33 517.00 549.33 569.00 394.50 332.00 214.33 300.00 209.33 122.33 170.00 211.33 121.33 9.50 8.33 2.00 1.50 14.00 11.50 9.00 12.00 6.00 0.00 3744.37
2017 Mayo 6 120.33 152.50 110.00 216.67 339.50 537.67 335.00 138.50 209.33 191.33 364.50 381.00 539.00 469.00 370.00 355.33 742.00 721.33 481.67 350.00 477.00 653.67 444.50 548.67 602.00 383.00 315.00 347.33 354.50 400.33 352.00 402.50 260.67 114.00 257.00 233.00 28.00 67.00 118.50 93.00 54.33 40.50 23.00 21.50 11.50 3431.79
2017 Mayo 7 8.00 6.00 5.00 34.67 98.50 148.33 259.67 345.50 113.33 263.33 341.00 411.67 479.67 488.50 620.00 629.00 481.00 447.33 403.33 773.50 400.00 572.67 846.50 746.00 560.33 537.00 615.33 413.33 324.00 278.33 289.33 413.50 462.00 461.00 367.67 203.50 186.00 38.00 15.50 14.00 1.00 3.50 9.50 4.00 0.00 3529.83
2017 Mayo 8 4.00 9.33 35.33 42.00 57.00 88.50 58.33 103.67 152.00 258.67 285.67 214.00 245.50 231.00 314.00 218.00 357.67 306.00 299.67 232.00 239.50 264.33 375.67 309.50 263.00 312.00 274.00 214.33 208.67 188.33 250.00 228.00 225.00 207.00 143.50 135.00 116.50 99.67 46.00 16.33 39.00 24.50 13.33 4.00 1927.38
2017 Mayo 9 70.00 48.00 29.67 59.50 98.67 152.00 129.00 271.67 241.33 404.50 577.00 646.67 581.00 668.00 474.00 340.00 274.33 442.33 244.00 273.00 435.33 417.50 466.33 509.33 492.50 503.33 656.00 580.00 663.67 726.00 603.00 672.67 785.33 691.00 610.00 529.00 477.00 374.50 373.67 226.50 126.33 15.00 3.00 0.00 0.00 4240.42
2017 Mayo 10 3.33 9.00 25.00 47.00 86.00 110.00 99.67 119.33 139.00 133.33 96.67 87.50 111.00 129.00 130.00 133.67 137.67 123.00 119.33 114.00 132.50 160.33 371.13 420.85 511.73 859.43 762.00 760.67 577.00 528.67 749.33 682.00 570.67 410.00 376.33 216.00 210.00 170.33 71.00 13.50 1.00 0.00 2626.99
2017 Mayo 11 3.00 8.33 22.00 25.33 32.33 39.00 39.00 45.67 68.00 113.67 150.67 193.50 197.00 274.00 308.00 389.00 579.33 688.00 747.33 737.00 623.50 729.67 684.67 545.00 625.67 726.00 758.00 776.33 714.00 777.33 777.00 740.67 679.33 594.00 400.33 430.00 324.50 211.33 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3950.12
2017 Mayo 12 22.67 37.00 86.00 89.67 125.00 224.67 301.33 314.00 353.00 574.67 513.00 775.67 767.00 776.50 802.67 810.67 844.50 768.67 650.67 654.00 625.67 692.00 570.50 535.00 493.33 688.00 634.33 678.67 538.50 529.00 502.50 467.67 325.00 415.50 320.67 213.00 215.67 55.50 84.50 24.67 10.00 6.50 7.00 0.00 0.00 4531.14
2017 Mayo 13 27.50 99.67 219.67 152.00 171.33 165.67 197.50 248.00 525.00 712.00 658.00 334.33 315.50 269.67 391.00 422.50 500.67 412.67 603.00 472.00 527.00 600.66 960.00 945.00 708.00 731.33 616.00 546.50 383.67 328.33 274.00 321.67 205.33 264.50 129.00 190.50 62.00 32.67 21.50 25.00 15.00 2.00 2.00 4.50 0.00 3698.46
2017 Mayo 14 4.67 23.50 22.33 30.67 86.50 115.00 175.33 71.00 90.00 120.33 223.50 223.33 355.33 288.93 377.19 474.56 471.81 431.33 448.00 472.00 436.67 537.67 309.00 358.00 323.33 372.24 357.60 310.08 334.08 296.93 289.68 338.64 492.32 448.00 335.50 330.33 241.50 226.00 195.00 36.00 34.33 46.50 13.00 2.00 1.00 2792.67
2017 Mayo 15 23.50 40.33 56.33 87.50 108.67 131.00 208.50 330.67 303.67 330.00 323.67 368.33 426.50 513.33 515.33 507.00 599.00 654.28 712.14 698.94 724.24 895.00 848.00 744.33 683.67 588.00 536.67 431.33 318.00 308.00 101.50 46.33 25.33 22.00 1.00 1.00 15.00 7.00 21.00 21.00 1.50 5.67 3.00 0.00 0.00 3321.82
2017 Mayo 16 28.33 66.67 140.00 203.33 216.00 173.33 183.67 233.67 304.33 461.67 595.33 572.00 647.00 732.00 806.67 801.00 822.67 792.00 855.00 781.00 758.33 745.67 652.00 648.67 745.67 777.67 653.67 577.00 520.67 536.67 322.67 100.00 112.67 107.33 17.33 48.00 112.67 74.33 17.67 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4237.59
2017 Mayo 17 25.67 98.33 70.00 95.00 268.00 521.00 567.67 602.00 631.33 640.00 690.00 745.33 743.33 734.67 767.00 791.67 789.67 788.00 786.67 781.00 778.00 941.36 660.10 686.75 852.39 939.00 841.33 787.33 694.33 544.00 351.00 239.67 113.67 185.67 138.33 66.00 25.00 43.33 97.00 89.67 62.67 104.67 32.00 2.00 3.00 5103.65
2017 Mayo 18 5.33 26.33 63.33 110.67 135.33 143.67 144.67 140.00 201.00 263.33 306.67 238.33 296.97 346.53 345.59 411.84 480.33 400.67 431.33 592.33 744.67 788.00 863.00 739.67 804.90 922.82 889.76 804.44 824.15 719.76 721.92 661.13 638.33 575.33 540.67 271.33 199.33 139.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4233.70
2017 Mayo 19 186.00 217.00 158.00 374.67 539.33 475.50 484.33 534.00 557.33 707.67 770.50 632.00 516.00 791.00 778.33 780.00 789.00 788.67 791.67 792.50 784.33 876.00 832.00 811.00 874.33 680.00 519.33 465.67 675.00 630.33 582.50 593.67 495.67 679.03 599.15 466.24 389.82 458.00 389.00 366.50 222.00 120.00 15.50 8.00 2.00 6049.64
2017 Mayo 20 130.67 103.00 246.67 290.00 268.00 544.33 627.50 642.33 389.33 785.50 444.33 561.33 623.00 585.33 369.33 300.00 281.67 154.00 101.00 195.33 329.00 381.00 350.00 408.00 507.33 502.67 489.50 584.67 500.33 311.00 318.00 185.67 191.00 187.67 199.33 184.00 151.33 211.00 184.50 67.00 33.67 39.50 26.50 16.50 12.00 3503.46
2017 Mayo 21 11.33 23.00 26.33 30.33 90.00 184.33 475.50 282.67 477.00 627.00 385.67 780.00 366.50 583.00 808.00 589.50 392.33 739.67 604.00 490.33 595.33 787.67 975.76 1103.76 883.78 789.00 798.50 706.00 723.67 789.50 698.00 675.50 659.33 607.33 582.50 510.00 559.00 450.50 359.00 298.00 265.00 224.00 113.67 18.00 2.00 5535.32
2017 Mayo 22 21.67 25.50 26.33 56.67 139.50 312.00 564.33 591.00 525.67 497.33 809.00 696.33 547.67 532.00 493.33 409.33 604.00 774.33 807.00 803.00 719.67 850.00 864.00 810.33 803.00 904.50 852.67 929.67 891.00 777.67 528.00 488.67 241.33 250.50 196.00 130.00 116.33 378.00 282.00 76.67 74.50 72.50 26.33 4.00 0.00 5125.83
2017 Mayo 23 77.67 258.67 358.00 361.67 451.00 510.50 568.67 680.67 566.50 622.00 707.33 716.00 787.67 612.67 524.00 543.67 558.33 738.50 528.67 691.00 562.67 639.33 711.00 729.33 588.33 666.00 623.00 696.67 681.50 630.67 648.50 522.33 548.67 546.50 601.67 492.50 475.33 415.00 371.00 280.00 162.67 113.50 30.00 15.33 3.00 5654.42
2017 Mayo 24 6.00 56.00 149.67 291.00 254.00 228.33 263.00 576.33 557.33 646.00 659.67 670.67 565.50 488.67 362.33 335.00 302.33 462.00 786.50 590.00 583.00 456.00 472.00 431.50 417.67 276.33 355.00 255.67 170.00 345.67 538.50 532.33 636.00 540.00 350.67 268.00 226.00 266.50 215.33 201.00 168.50 66.67 30.50 15.00 3.00 4017.79
2017 Mayo 25 86.67 298.67 386.00 442.67 503.33 560.00 602.33 639.00 673.00 702.33 745.33 745.00 791.67 609.33 815.50 696.67 697.33 427.00 772.00 812.67 702.00 782.00 590.67 642.00 364.67 425.50 563.33 439.33 568.50 554.00 643.00 358.33 256.33 348.50 247.33 193.50 93.33 74.00 112.00 14.50 22.00 55.50 30.50 12.50 4.50 5026.08
2017 Mayo 26 18.00 40.67 73.50 82.67 175.00 297.50 358.67 390.00 527.00 605.00 644.33 529.50 336.67 301.33 579.50 487.00 436.33 349.50 392.33 572.67 374.00 451.33 320.33 431.50 581.33 439.50 548.33 553.00 575.50 562.33 677.00 629.00 479.00 413.50 422.33 259.00 160.67 129.50 86.33 100.00 93.00 84.00 88.00 66.50 23.50 3936.41
2017 Mayo 27 16.50 78.67 112.00 181.00 150.67 383.50 319.00 418.67 445.00 537.00 717.67 778.00 709.00 492.67 502.50 505.67 392.50 750.33 942.33 881.00 902.33 651.00 759.50 807.67 813.00 810.00 776.33 755.33 695.00 640.00 535.50 583.00 540.67 581.00 553.33 597.50 498.33 496.50 462.00 342.50 296.00 97.50 47.33 23.50 14.50 5648.25
2017 Mayo 28 71.00 329.67 326.50 374.00 327.67 380.00 513.67 450.00 582.00 699.33 727.33 745.00 749.00 766.67 787.00 779.67 638.00 818.00 807.67 822.00 808.00 895.33 976.50 854.67 828.50 907.00 882.67 845.00 814.33 872.50 745.67 696.00 633.50 693.67 630.50 585.33 421.00 385.67 332.00 202.33 152.00 145.00 127.00 7.00 7.50 6535.71
2017 Mayo 29 45.67 243.50 292.67 366.67 368.00 467.00 456.67 482.50 406.67 602.67 498.50 455.33 523.33 375.00 808.67 752.67 776.00 816.67 835.67 801.00 777.00 720.50 697.33 607.33 573.00 654.67 486.00 470.00 443.67 342.00 196.00 227.67 245.00 279.50 242.67 159.00 145.33 215.00 198.33 85.00 53.33 47.50 34.50 17.50 8.67 4575.34
2017 Mayo 30 59.33 288.33 364.50 398.33 445.33 508.00 519.67 593.00 670.50 678.33 683.00 700.50 727.33 754.33 750.00 768.00 772.00 787.00 785.33 784.00 791.50 790.67 759.00 811.00 364.33 311.33 742.00 456.33 324.33 586.50 614.33 422.67 75.50 282.00 131.00 176.50 212.67 152.50 75.67 52.00 31.00 15.00 16.67 13.00 2.00 5061.58
2017 Mayo 31 61.33 302.00 366.50 421.67 471.33 522.00 557.67 592.33 636.00 545.00 252.33 320.50 528.67 680.33 482.50 476.67 719.33 384.50 405.00 674.67 542.00 376.67 341.67 379.00 446.00 696.67 366.50 207.00 171.33 295.50 256.67 227.67 155.00 169.33 256.00 312.67 153.33 140.00 33.50 73.67 105.00 72.00 47.67 14.00 7.50 3811.67
4391.20Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
ANEXO A DATOS DE RADIACION SOLAR OBTENIDOS POR EL SUNNY SENSOR BOX EN (W/m2) A 10
Medición de Radiación Solar en Estación Wartsila. Mayo 2017
ANEXO B
ESTACION MAGNITUD MES 2012 2013 2014 2015 2016
Enero 4403.18 5841.27 5569.03 5194.78 5550.25
Febrero 4685.71 4411.18 5410.05 6158.16 5364.32
Marzo 5379.82 5337.97 4599.41 5177.96 4702.49
Abril 4750.34 5330.58 5576.98 5614.48 5228.13
Mayo 4898.41 4706.58 5079.92 4823.06 5569.08
Junio 5609.40 5499.64 5272.44 5870.53 5035.31
Julio 5916.79 5804.54 6065.65 5320.24 5405.95
Agosto 6340.64 5860.64 6095.49 6537.55 6858.90
Septiembre 7049.65 5325.19 6031.55 6941.15 5244.33
Octubre 5219.67 5573.38 5553.66 5655.46 5268.30
Noviembre 5230.93 5368.32 5324.80 5185.65 5127.67





















B 1ANEXO B Datos de radiación solar  (W/m2) obtenidos de laSecretaria del Ambiente de los ultimos 5 años
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Enero 1 91.21 135.24 352.32 314.84 539.24 713.72 448.4 476.41 292.15 151.05 75.12 3600.36
2017 Enero 2 120.38 215.34 343.05 647.82 940.84 836.65 418.39 446.86 274.66 171.74 87.1 4519.9
2017 Enero 3 125.48 434.43 516.3 605.13 796.46 353.45 460.91 346.57 388.57 216.54 74.9 4330.06
2017 Enero 4 173.01 403.21 533.94 586.95 904.79 956.52 864.71 416.36 109.96 27.31 7.86 5007.08
2017 Enero 5 60.04 197.75 426.26 676.69 927.44 233.75 30.85 109.91 112.57 41.39 2827.56
2017 Enero 6 76 159.58 193.69 237.47 317.94 349.78 291.05 558.2 425.89 127.48 58.69 2805.85
2017 Enero 7 140.7 382.26 549.63 519.74 682.81 926.95 775.71 755.1 285.07 180.32 104.55 5324.88
2017 Enero 8 94.93 417.53 544.21 577.26 915.77 979.47 540.27 30.56 25.25 140.47 29.65 4308.58
2017 Enero 9 145.45 466.16 599.6 580.33 920.14 959.24 175.74 105.77 232.52 121.53 28.41 4372.96
2017 Enero 10 71.27 199.32 434 712.67 901.66 660.57 301.62 477.22 249.22 221.66 57.54 4292.36
2017 Enero 11 88.7 295.73 627.98 570.2 879.82 911.78 382.16 366.26 73.11 25.52 7.31 4240.83
2017 Enero 12 147.1 346.73 573.63 733.94 981.89 545.22 202.65 33.44 10.61 3593.44
2017 Enero 13 226.8 363.34 440.14 708.83 897.8 957.87 957.06 301.21 48 40.34 30.21 4981.02
2017 Enero 14 35.26 301.01 680.22 871.17 846.15 889.41 963.41 190.42 55 51.93 33.71 4928.08
2017 Enero 15 65.8 148.73 280.9 368.18 571.59 479.57 618.11 385.98 264.2 135.76 66.42 3389.5
2017 Enero 16 114.34 487.71 692.43 840.07 938.84 962.05 904.97 814.31 676 455.84 188.08 7087.48
2017 Enero 17 224.96 360.68 665.15 782.47 833.8 958.34 970.58 747.55 488.21 254.16 20.5 6337.33
2017 Enero 18 173.16 456.44 678.65 840.82 939.71 907.54 801.59 797.57 544.57 200.77 39.25 6396.2
2017 Enero 19 232.08 528.34 698 835.63 942.12 958.46 745.72 241.69 170.65 64.41 24.18 5474.92
2017 Enero 20 73.15 115.39 238.91 203.8 489.51 266.47 255.03 170.67 72.24 18.45 8.35 1922.85
2017 Enero 21 29.34 108.1 172.02 397.97 379.07 342.18 384.44 318.98 180.84 83.24 17.55 2413.73
2017 Enero 22 126.46 427.91 690.99 848.93 956.94 986.27 931.61 880.03 759.42 533.73 171.33 7320.07
2017 Enero 23 86.38 212.98 508.65 850.73 947.24 940.19 929.09 847.91 704.83 475.75 200.51 6712.74
2017 Enero 24 201.2 458.89 687.13 854.03 947.5 969.32 938.68 854.74 684.07 456.52 195.15 7256.87
2017 Enero 25 147.77 388.91 576.65 467.69 581.66 436.22 453.02 463.35 655.57 476.53 196.17 4854.34
2017 Enero 26 25.22 164.2 304.21 557.2 884.56 444.17 356.52 273.45 141.21 130.49 37.09 3320.72
2017 Enero 27 67.78 302.13 417.23 812.83 1124.38 805.64 504.35 656.88 224.39 172.84 117.79 5215.97
2017 Enero 28 105.66 359.78 601.66 877.55 886.35 729.69 555.9 638.58 382.82 187.78 75.67 5412.5
2017 Enero 29 71.45 336.96 423.55 598.72 566.46 1000.4 874.27 710.46 156.79 226.46 40.03 5014.38
2017 Enero 30 121.71 435.8 526.85 566.92 826.04 764.43 564.85 649.34 187.44 75.17 18.24 4749.72
2017 Enero 31 122.28 232.17 352.74 271.99 279.45 418.79 804.16 675.39 484.68 226.57 96.96 3976.05
4709.30
ANEXO B Datos de radiacion solar en (Wh/m2). Secretaria del Ambientedel mes de Enero B 2
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Febrero 1 59.96 206.22 407.14 335.91 350.3 368.18 483.83 505.08 456.85 182.92 87.4 3455.98
2017 Febrero 2 74.54 390.12 509.49 431.01 280.75 940.49 756.31 275.38 327.26 154.34 36.7 4184.80
2017 Febrero 3 110.73 195.51 276.28 286.49 562.65 556.82 660.83 782.48 426.03 431.94 111.44 4409.52
2017 Febrero 4 158.41 419.01 713.53 799.41 640.3 746.86 795.99 916.34 800.48 414.51 200.55 6610.17
2017 Febrero 5 75.3 188.01 666.42 746.93 737.93 788.96 773.48 678.56 704.71 241.43 150.63 5762.33
2017 Febrero 6 113.55 175.82 241.45 509.47 798.46 854.9 733.13 634.1 556.71 204.07 145.11 4982.57
2017 Febrero 7 155.23 420.08 606.74 573.29 690.26 752.99 888.3 799.59 684.66 176.85 230.48 5994.95
2017 Febrero 8 61.15 280.21 470.39 649.79 905.02 848.1 643.38 523.53 400.19 416.28 133.04 5335.09
2017 Febrero 9 81.73 417.12 666.68 842.65 499.4 350.95 289.07 269.29 268.73 176.35 150.08 4020.33
2017 Febrero 10 186.46 428.56 679.64 802.33 921.39 961.88 842.46 807.29 647.1 395.08 133.66 6824.49
2017 Febrero 11 54.8 370.39 593.54 791.75 756.59 1022.36 794.74 632.56 344.12 102.65 14.92 5485.89
2017 Febrero 12 105.4 294.33 524.03 830.85 884.85 477.2 388.71 673.77 404.03 102.6 49.16 4748.61
2017 Febrero 13 129.99 287.36 324.06 337.4 548.22 975.61 944.82 556.04 331.58 230.59 66.15 4740.94
2017 Febrero 14 34.33 82.49 280.14 555.8 460.01 278.5 504.41 577.21 458.38 239.89 53.75 3529.24
2017 Febrero 15 116.09 231.8 367.52 456.13 326.81 346.6 535.7 94.8 78.33 142.56 140.39 2856.44
2017 Febrero 16 85.74 295.44 732.75 441.72 235.35 630.74 165.12 151.55 305.48 50.67 15.07 3120.43
2017 Febrero 17 78.51 189.49 302.94 457.68 904.48 590.2 261.04 289.97 456.09 112.13 133.39 3783.04
2017 Febrero 18 101.62 325.05 678.03 891.07 975.86 940.95 548.9 466.2 385.82 145.53 37.67 5507.28
2017 Febrero 19 130.73 448.49 682.52 850.08 951.96 892.6 906.9 887.36 395.51 288.34 72.32 6520.69
2017 Febrero 20 202.96 324.74 634.87 718.23 510.86 436.95 521.03 370.45 137.54 77.51 19.92 3964.80
2017 Febrero 21 242.87 462.41 679.79 822.76 788.82 846.47 776.75 485.25 302.91 139.52 51.71 5619.44
2017 Febrero 22 25.35 83.54 120.81 222.29 290.66 388.29 442.15 307.13 231.71 65.21 31.37 2210.53
2017 Febrero 23 113.4 409.39 741.45 779.79 811.34 707.86 370.25 333.73 268.16 97.62 21.32 4666.59
2017 Febrero 24 32.48 142.7 401.3 566.16 891.69 1066.67 794.32 464.72 188.01 44.66 6.45 4603.91
2017 Febrero 25 28.55 165.64 450.33 749.42 659.18 569.06 221.9 74.03 107.68 58.28 21.65 3107.65
2017 Febrero 26 74.56 223.59 342.91 413.69 729.47 193.44 145.16 221.04 252.43 68.44 23.1 2693.95
2017 Febrero 27 51.42 145.63 427.71 881.67 653.7 783.64 905.15 756.13 209.6 44.47 1.95 4864.58
2017 Febrero 28 55.79 178.61 426.29 287.97 509.43 549.63 593.01 433.49 305.17 262.22 12.77 3620.33
4543.73
ANEXO B Datos de radiacion solar en (Wh/m2). Secretaria del Ambientedel mes de Febrero B 3
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Marzo 1 117.26 342.44 668.36 679.58 710.77 692.33 610.14 146.6 154.39 166.82 93.59 4393.05
2017 Marzo 2 93.11 296.71 658.72 652.84 423.73 1020.53 591.57 426.58 114.77 94.62 27.82 4405.54
2017 Marzo 3 63.67 93.15 250.08 703.81 804.96 504.22 618.72 911.49 603.92 306.98 50.26 4920.13
2017 Marzo 4 109.96 352.89 620.24 371.87 668.55 742.34 794.48 284.29 117.39 430.62 45.27 4552.47
2017 Marzo 5 101.04 305.09 500.63 639.76 403.46 282.09 446.27 484.67 475.49 261.12 152.69 4062.79
2017 Marzo 6 104.2 225.67 298.45 393.71 652.8 680.55 648.26 345.72 412.79 95.18 3864.42
2017 Marzo 7 161.35 440.66 573.59 664.09 570.91 643.94 556.8 418.04 341.47 147.92 44.3 4573.56
2017 Marzo 8 95.8 397.8 386.55 742.13 760.13 526.69 213.9 96.5 171.98 52.27 47.83 3500.58
2017 Marzo 9 143.63 322.41 312.06 349.29 288.82 342.95 430.05 429.64 706.84 209.37 20.84 3570.57
2017 Marzo 10 199.59 492.99 638.38 460.01 318.2 667.01 171.52 62.88 147.02 152.62 51.57 3375.04
2017 Marzo 11 145.49 362.12 302.04 201.9 338.38 527.76 359.01 184.45 125.66 55.8 25.35 2638.82
2017 Marzo 12 165.14 230.54 553.61 793.65 673.59 515.46 263.05 252.5 276.29 207.45 93.77 4047.23
2017 Marzo 13 85.02 141.1 315.09 697.23 482.12 509.33 416.84 442.34 423.71 145.1 52.99 3715.76
2017 Marzo 14 161.44 461.81 446.44 686.28 925.21 641.5 292.26 190.16 163.96 56.81 30.03 4065.65
2017 Marzo 15 76.13 172.75 267.13 322.85 351.38 336 295.36 318.85 359.08 100.54 57.01 2666.62
2017 Marzo 16 205.24 464.91 671.99 846.57 596.03 564.13 141.05 221.88 25.5 29.72 42.85 3835.02
2017 Marzo 17 116.54 240.47 493.87 552.56 971.25 1025.77 523.69 362 253.09 174.08 115.06 4850.04
2017 Marzo 18 57.43 182.71 427.67 694.45 756.98 869.26 806.37 380.41 241.95 156.84 29.06 4605.09
2017 Marzo 19 37.54 171.76 372.21 478.95 576.18 599.49 931.68 569.18 19.01 82.54 85.42 3928.82
2017 Marzo 20 88.94 411.16 635.32 521.3 574.15 872.12 721.15 221.32 108.29 182.12 179.42 4532.23
2017 Marzo 21 205.68 475.66 705.08 847.14 955.17 982.11 827.05 794.69 167.71 79.77 37.85 6105.55
2017 Marzo 22 90.91 259.57 482.43 587.87 679.42 335.75 321.74 167.8 83.56 48.45 34.59 3101.70
2017 Marzo 23 172.74 469.4 697.57 815.03 879.89 499.31 537.87 438.19 262.95 188.73 60.07 5044.57
2017 Marzo 24 96.23 348.16 519.53 757.82 846.27 791.11 513.27 117.31 66.57 63.55 30.09 4167.64
2017 Marzo 25 227.92 331.62 726.97 889.57 652.98 545.42 498.28 685.58 392.26 425.47 52.26 5455.09
2017 Marzo 26 112.24 239.3 394.93 592.44 665.26 509.93 470.72 374.44 254.63 71.74 13.84 3716.21
2017 Marzo 27 102.61 244.4 456.28 658.14 652.8 298.37 337.09 528.67 256.59 219.24 94.33 3860.77
2017 Marzo 28 101.99 400.13 707.4 850.64 952.24 402.27 616.66 481.68 588.05 342.8 49.97 5508.59
2017 Marzo 29 100.01 247.37 331.92 402.45 493.04 405.97 305.06 228.26 246.16 150.06 115.88 3032.19
2017 Marzo 30 132.68 476.48 536.07 409.04 493.53 493.05 325.24 366.48 46.03 99.24 29.3 3442.09
2017 Marzo 31 34.58 49.92 60.59 192.19 259.61 163.83 259.14 382.38 315.36 237.23 145.67 2106.14
4053.03
ANEXO B Datos de radiacion solar en (Wh/m2). Secretaria del Ambientedel mes de Marzo B 4
Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Abril 3 130.23 344.78 775.54 868.13 630.46 587.33 264.57 318.99 370.99 166.41 62.62 4543.71
2017 Abril 4 92.98 192.11 385.46 766.81 988.47 635.68 817.51 766.21 633.38 405.64 92.64 5789.63
2017 Abril 5 176.64 374.57 576.62 769.24 881.5 558.59 846.05 624.51 659.41 138.54 5631.73
2017 Abril 6 121.54 231.76 247.71 857.1 905.69 516.69 437.29 823.07 648.49 180.72 101.25 5087.95
2017 Abril 7 230.42 361.08 596.29 756.93 875.14 866.55 257.35 76.71 43.51 4090.43
2017 Abril 8 78.49 318.59 520.96 479.43 574.69 282.52 221.91 82.29 111.23 200.72 26.48 2905.84
2017 Abril 9 97.67 290.32 522.53 480.05 585.85 422.15 341.11 356.4 135.79 285.39 56.02 3577.99
2017 Abril 10 227.36 478.65 702.34 844.36 959.38 850.6 227.46 77.54 39.56 102.6 66.86 4597.44
2017 Abril 11 132.06 393.23 709.97 855.23 997.94 659.83 608.82 204.94 311.5 179.95 23.95 5086.36
2017 Abril 12 82.57 343.68 591.39 677.89 987.94 671.44 647.59 131.24 62.47 79.85 14.82 4307.07
2017 Abril 13 124.24 399.54 423.1 753.6 354.41 383.99 581.45 769.86 252.32 213.54 46.79 4320.77
2017 Abril 14 137.56 497.85 448.94 851.7 1046.14 486.27 711.01 171.49 190.64 142.26 94.41 4800.84
2017 Abril 15 147.2 347.71 468.06 831.43 792.22 888.89 736.81 498.69 485.69 92.33 31.59 5349.14
2017 Abril 16 196.22 510.14 664.9 895.26 946.04 650.23 991.6 399.15 99.61 61.8 46.59 5477.42
2017 Abril 17 118.95 403.26 590.34 800.92 928.64 809.09 145.22 379.42 123.98 63.88 7.6 4400.96
2017 Abril 18 81.04 267.17 445.16 788.15 721.19 948.38 697.82 216.16 17.69 11.61 9.51 4212.67
2017 Abril 19 55.99 231.89 386.1 523.44 440.12 445.43 99.86 99.35 145.14 130.02 39.61 2612.70
2017 Abril 20 130.11 394.11 509.43 445.58 544.39 814.82 696.62 75.52 79.22 42.1 13.93 3776.23
2017 Abril 21 137.18 319.38 676.54 803.17 891.82 925.66 488.2 256.55 182.72 71.91 4765.30
2017 Abril 22 116.84 275.58 573.58 807.36 877.18 891.62 663.55 624.31 413.37 283.45 64.13 5603.57
2017 Abril 23 241.63 472.02 688.04 828.46 620.03 927.45 875.15 778.47 333.42 59.46 70.14 5936.95
2017 Abril 24 129.18 349.99 592.61 836.09 971.96 999.13 205.86 49.75 31.29 24.02 12.8 4227.28
2017 Abril 25 172.55 527.79 577.89 822.83 629.09 663.73 857.89 550.9 371.63 83.76 12.84 5283.71
2017 Abril 26 125.92 366.97 668.07 709.15 881.01 912.56 857.45 233.67 158.14 127.79 49.36 5109.01
2017 Abril 27 184.34 206.77 659.17 844.88 905.04 929.74 847.2 802.42 640.28 299 50.64 6402.15
2017 Abril 28 132.32 255.3 526.92 670.25 600.29 772.76 746.24 335.46 330.11 321.18 45.85 4764.47
2017 Abril 29 95.44 321.74 669.46 722.31 660.47 511.67 439.71 457.17 356.75 314.37 66.65 4643.02
2017 Abril 30 137.06 257.64 443.2 482.81 661.08 762.43 782.3 714.47 222.61 195.45 14.94 4690.78
4714.11Promedio Mensual (Wh/m^2.dia)
ANEXO B Datos de radiacion solar en (Wh/m2). Secretaria del Ambientedel mes de Abril B 5
AÑO MES DIA 8:00 W/m^2 9:00 W/m^2 10:00 W/m^2 11:00 W/m^2 12:00 W/m^2 13:00 W/m^2 14:00 W/m^2 15:00 W/m^2 16:00 W/m^2 17:00 W/m^2 18:00 W/m^2 Total
(Wh/m^2.dia)
2017 Mayo 3 99.09 377.66 690.41 751.53 864.56 942.63 872.98 791.78 510.82 140.85 20.64 6076.93
2017 Mayo 4 217.97 392.03 447.21 689.89 606 837.67 670.1 511.4 490.42 269.87 80.09 5235.38
2017 Mayo 5 154.4 367.04 631.44 759.46 500.7 471.04 261.48 364.19 102.38 58.31 41.38 3756.16
2017 Mayo 6 219.67 410.52 422.14 349.58 396.46 442.75 432.47 330.65 179.4 82.24 36.73 3341.66
2017 Mayo 7 86.65 230.06 421.71 493 590.2 647.57 311.87 421.22 307.84 195.15 40.84 3768.80
2017 Mayo 8 38.19 136.27 261.91 351.93 264.4 314.03 280.24 227.77 146.81 89.33 26.64 2145.50
2017 Mayo 9 135.22 290.69 592.98 332.56 377.5 465.25 672.46 711.68 601.53 215.28 45.84 4463.81
2017 Mayo 10 17.36 45.13 67.93 74.03 106.54 163.16 540.68 618.77 645.78 253.67 25.46 2561.57
2017 Mayo 11 24.4 79.19 154.82 310.65 708.04 656.81 756.54 730.08 563.15 158.77 4.13 4153.66
2017 Mayo 12 128.18 327.2 687.46 778.91 657.94 545.72 650.61 488.52 306.68 61.77 6.99 4666.48
2017 Mayo 13 150.19 511.64 344.27 390.53 519.43 808.88 612.35 285.1 170.65 22.94 6.24 3841.50
2017 Mayo 14 73.61 108.28 267.22 405.25 436.28 383.72 343.8 355.56 316.96 113.64 32.59 2848.14
2017 Mayo 15 112.84 286.7 335.8 554.37 700.03 803.01 425.19 104.24 14.62 21.9 7.67 3391.89
2017 Mayo 16 126.63 275.26 639.26 788.69 758.89 747.14 661.49 222.33 77.25 14.37 10.45 4342.24
2017 Mayo 17 125.62 434.69 657.03 792 870.48 786.97 861.69 327.95 113.43 99.18 26.47 5118.16
2017 Mayo 18 74.16 168.19 264.4 349.5 485.84 796.16 860.94 729.3 505.79 93.19 9.62 4345.51
2017 Mayo 19 172.05 474.19 650.98 772.19 846.41 879 592.89 574.06 535.39 349.18 97.86 5968.65
2017 Mayo 20 131.9 396.18 459.27 261.5 349.15 397.43 635.51 349.5 328.21 317.71 79.29 3725.15
2017 Mayo 21 103.32 365.95 519.36 607.14 553.76 939.81 737.06 711.46 569.8 351.52 110.07 5581.99
2017 Mayo 22 126.41 527.19 640.77 466.87 787.35 852.25 878.65 525.15 175.62 196.6 45.98 5246.15
2017 Mayo 23 188.26 447.45 685.87 544.94 642.35 665.85 678.84 585.57 524.95 357.23 110.43 5459.73
2017 Mayo 24 120.49 299.91 603.47 438.23 647.45 475.23 265.31 556.5 335.76 206.33 56.13 4020.06
2017 Mayo 25 226.15 499.06 554.52 538.35 892.84 602.08 574.47 408.45 342.68 182.86 83.39 4932.22
2017 Mayo 26 108.98 233.27 253.68 311.24 404.63 385.8 459.13 480.66 401.66 231.43 98.56 3392.23
2017 Mayo 27 130.08 423.69 651.75 443.12 927.62 576.51 825.72 586.04 573.07 401.22 93.81 5641.29
2017 Mayo 28 223.34 458.03 651.22 797.65 897.04 916.9 868.64 760.96 584.98 313.34 75.37 6567.93
2017 Mayo 29 225.87 415.89 538.09 633.39 812.98 697.87 544.93 285.1 228.86 252.15 96.8 4765.57
2017 Mayo 30 191.6 416.36 632.37 766.71 865.25 730.53 876.65 252.52 393.85 85,40 1,17 5144.16
2017 Mayo 31 157.06 299.19 295.73 430.45 475.04 355.92 460.91 319.36 514.9 339.63 55.3 3739.18
4422.13



















• Precise acquisition of irradiation 
intensity, module temperature, 
ambient temperature and wind 
speed values
SUNNY SENSORBOX 
The weather station for PV plants
The Sunny SensorBox is installed directly onto the modules and measures the sun radiation and temperature. In combination 
with Sunny WebBox and Sunny Portal, it provides a continuous target-actual comparison of plant performance. This makes 
it possible to detect shade, dirt, and gradually declining performance in a generator and thus maximizes yield security. 
Additional sensors for optional measurement of ambient temperature or wind speed permit more precise calculations.
Easy to install
• Easy installation on the solar 
generator
• Simple integration into existing PV 
plants via RS485
 
• Data analysis on any PC or in the 
Sunny Portal
Reliable
• Rapid error detection via continu-











Innovation and precision for your performance monitoring
Complete system monitoring easily installed 
The Sunny SensorBox is installed outdoors at the solar 
generator, and comes with an integrated solar cell, 
which measures solar irradiation. The module temper-
ature is measured by means of the temperature sen-
sor which is included. From the present solar irradia-
tion level and the module temperature, it is possible 
to calculate the expected output, and to compare it 
with the actual measured output of the inverters. Tem-
porary or continuous yield losses caused by unknown 
failure sources are therefore a thing of the past.
... extendable
Once the Sunny SensorBox has been aligned to the 
modules, it is simply connected with the inverters to 
a Sunny WebBox with an RS485 data connection. 
From there, the data can be transferred to a PC for 
further processing, or to the Sunny Portal for auto-
matic performance analysis. The Sunny SensorBox 
also enables the connection of additional sensors, e. 
g. to measure the ambient temperature or wind speed 
for calculations which are even more precise. This en-
sures  reliable system monitoring for operators – and 
maximum yield security.
How to determine the performance ratio
You simply divide the actual energy yield 
through the possible energy yield. While 
the inverter measures the actual energy, 
the possible energy yield is determined 
according to the efficiency of the modules, 
the module surface and the recorded insola-
tion. Good grid connected PV systems reach 
performance ratios of between 60 % and 
80 % – ratios under this value can indicate 
malfunctions of the system.
Typical system design –
Cable Transmission
Electricity Generation
  SUNNY MINI CENTRAL
  Solar generator
System Monitoring
  SUNNY SENSORBOX 
  SUNNY WEBBOX
  SUNNY PORTAL
  FLASHVIEW
  SUNNY MATRIX
  RS485













Performance ratio as a quality indicator
Shadowing, defects, surface contamination and grad-
ual malfunctions such as deteriorating modules have 
a serious impact on the generator yield and the over-
all performance and are not to be underestimated. 
Particularly annoying for the operator is the fact that 
the losses in yield could have been avoided in most 
cases – if the error had been detected in time. The 
system effi  ciency of the PV-plant (performance ratio) 
is therefore an essential value. The performance ratio 
indicates the ratio of actual yield to the theoretically 
possible yield. Since the performance ratio indicates 
how the irradiated energy on the generator side is 
exploited, it is the decisive quality factor for the per-
formance of the entire PV system. This is where the 
7
Sunny SensorBox comes into play.












































































































the Sunny WebBox via 
RS485 
Continuous monitor-
ing of generator 
performance in Sunny 
Portal
Measurement of 
radiation and module 
temperature (plus 
optional measurement 
of ambient temperature 
and wind speed)
Easy installation 
data transmission and 
energy supply via a 
common cable
Technical data Sunny SensorBox
Communication
Data logger communication RS485 or 
SMA Power Injector with Bluetooth 
to Sunny WebBox
Interfaces
Sunny WebBox and Power Injector 1x SMACOM / spring terminals
Max. communication range
RS485 1.200 m
SMA Power Injector with Bluetooth 100 m
Power supply
Power supply RS485 Power InjectorSMA Power Injector with Bluetooth
Input voltage 100 V – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Power consumption < 1 W
Environmental conditions in operation
Ambient temperature –25 °C ... +70 °C
Protection rating (as per EN 60529) IP65
General data
Dimensions (W / H / D) in mm 120 / 50 / 90 
Weight 500 g
Mounting location Outdoor
Deployment options Mounting plate, roof bracket




Operation via the Sunny WebBox interface
Warranty 5 years





Wall mounting bracket for wind sensor ○
PT100 ambient temperature sensor ○
PT100 module temperature sensor ●
RS485 Power Injector ●
SMA Power-Injector with Bluetooth® ○













ΕΘΠςΧΕς ΦΧΟΧΙΓΘΤ ΕΝΘΥΩΤΓ1ΗςΓΠ ΚΠΞΘΝΞΓΥ
ΤΧΦΚΕΧΝ ΕϑΧΠΙΓΥ ΚΠ ΞΘΝςΧΙΓΨΚςϑ ϑΚΙϑΞΘΝςΧΙΓ
ΡΓΧΜΥ
+Π ςϑΓΞΚΕΚΠΚς[ ΘΗ ςϑΓ ΓΞΓΠς ϑΚΙϑΞΘΝςΧΙΓΘΗςΓΠ
ΦΧΟΧΙΓΥ ΓΣΩΚΡΟΓΠς ΡΘΨΓΤ ΥΩΡΡΝΚΓΥ ΘΤΕΧΩΥΓΥ
ΦΓΞΚΕΓΥςΘΤΓΥΓς
Ν∗ΧΤΟΘΠΚΕΥ




9ϑΓΠ ϑΧΤΟΘΠΚΕ ΕΘΟΡΘΠΓΠςΥ ∆ΓΕΘΟΓ ςΘΘ
ΝΧΤΙΓ ςϑΓ[ ΕΧΠ ΕΧΩΥΓ ΥΓΤΚΘΩΥΟΧΝΗΩΠΕςΚΘΠΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΘΞΓΤϑΓΧςΚΠΙ ΚΠΟΘςΘΤ
ςΤΧΠΥΗΘΤΟΓΤΥΘΤ∆ΩΤΠΘΩςΘΗΤΓΧΕςΘΤΥΕΘΠΠΓΕςΓΦςΘΡϑΧΥΓΧΦΞΧΠΕΓΕΧΡΧΕΚςΘΤΥ
Ν+ΠΥςΧΠςΧΠΓΘΩΥΚΠςΓΤΤΩΡςΚΘΠΥ
#Π ΚΠΥςΧΠςΧΠΓΘΩΥ ΘΤ ΥϑΘΤςΝΘΠΙ ςΓΤΟΡΘΨΓΤ




6ϑΧΠΜΥ ςΘ ςϑΓ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ Ν[ ΨΚΦΓΥΡΤΓΧΦ
ΧΦΘΡςΚΘΠΘΗ ΩΠΚΠςΓΤΤΩΡςΚ∆ΝΓ ΡΘΨΓΤ ΥΩΡΡΝΚΓΥΓΣΩΚΡΟΓΠς ΥΩΕϑ ΧΥ ΕΘΟΡΩςΓΤΥ










6ϑΓΣΩΚΕΜΓΥςΨΧ[ ςΘ ΥΘΝΞΓΡΘΨΓΤΡΤΘ∆ΝΓΟΥ ΚΥ ςΘϑΧΞΓΧ
ΕΝΓΧΤΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙΘΗςϑΓΕΧΩΥΓΧΠΦ∆ΓΧ∆ΝΓ ςΘΦΓςΓΤΟΚΠΓ
ΨϑΓΤΓςϑΓΡϑΓΠΘΟΓΠΘΠΘΕΕΩΤΤΓΦ∗ΘΨΓΞΓΤΚςΚΥΠΘςΧΝΨΧ[Υ






ΘΤΞΘΝςΧΙΓ ΡϑΧΥΓ ΤΓΞΓΤΥΧΝΥ ΕΧΠΘΕΕΩΤΨϑΓΠ ςϑΓ ΝΘΧΦ
ΘΠΧΡΧΤςΚΕΩΝΧΤΡΘΨΓΤ ΝΚΠΓΡϑΧΥΓ ΚΠΕΤΓΧΥΓΥΦΩΓςΘ ΝΘΧΦ
ΗΝΩΕςΩΧςΚΘΠΥΘΤΚΟ∆ΧΝΧΠΕΓΥ
8ΘΝςΧΙΓ ΚΟ∆ΧΝΧΠΕΓ ΤΓΞΓΤΥΓ ΡϑΧΥΓ ΞΘΝςΧΙΓ ΧΠΦ




%ΧΩΥΓΦ∆[ ΝΚΙϑςΠΚΠΙ ΥςΤΚΜΓΥΘΤ ΘΡΓΠΚΠΙΕΝΘΥΚΠΙ





%ΧΩΥΓΦ∆[ ∆ΝΧΥς ΗΩΤΠΧΕΓΥ ΧΤΕΨΓΝΦΚΠΙ ΧΠΦ
ςϑ[ΤΚΥςΘΤΕΘΠςΤΘΝΝΓΦ ΝΘΧΦΥ ΧΠΦ ΚΠΞΘΝΞΚΠΙ
ΤΓΙΩΝΧΤΝ[ ΤΓΡΓΧςΓΦ ΞΘΝςΧΙΓ ΚΟΡΩΝΥΓΥ ΥΡΧΠΠΚΠΙ
ΘΠΓΘΤΟΘΤΓΕ[ΕΝΓΥ




























ΕΘΠΗΚΙΩΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΦΧςΧ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ςϑΤΘΩΙϑ Χ9Γ∆
∆ΤΘΨΥΓΤΗΤΘΟΧΤΓΟΘςΓΝΘΕΧςΚΘΠ
Π
%ϑΘΘΥΓΗΤΘΟςϑΓΥΘΗς  ΘΤϑΧΤΦ ΕΧΤΤ[ΚΠΙ
ΕΧΥΓΧΠΦΟΓΧΥΩΤΓΨϑΚΝΓςϑΓ ΚΥΥΧΗΓΝ[ΥςΘΤΓΦ
Π
%ΘΠΠΓΕς ςϑΓΘΡςΚΘΠΧΝ ςϑΓ  ςΘ ςϑΓ























Υ ΚΠςΓΤΠΧΝΟΓΟΘΤ[ /∃ ΥΩΡΡΘΤςΥ ΩΡ ςΘ ΘΠΓΟΘΠςϑ ΘΗ
ΕΘΠςΚΠΩΘΩΥΤΓΕΘΤΦΚΠΙ
6ϑΓΧΟΘΩΠςΘΗ ςΚΟΓΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ ΗΘΤΕΘΠςΚΠΩΘΩΥΟΓΧΥΩΤΓΟΓΠς ΕΧΠ ∆Γ ΕϑΓΕΜΓΦΨϑΓΠ
ΥΓςςΚΠΙςϑΓΟΓΧΥΩΤΓΟΓΠςΚΠςΓΤΞΧΝ







6ϑΓ 9ΚΤΚΠΙ#ΦΧΡςΓΤΥ ΧΤΓ ΦΓΥΚΙΠΓΦ ςΘ ΤΓΦΩΕΓ ΞΘΝςΧΙΓΕΘΤΦ









%ΘΟΡΧΕς# ΥΚ∴Γ ΧΠΦΨΓΚΙϑΚΠΙΘΠΝ[ ΜΙ
Θ∴































































ΤΧΠΙΓ ΘΗ     ΘΤ 
Ε[ΕΝΓΥ
&Γ ς Χ Κ Ν Γ Φ  Ξ Χ Ν Ω Γ Υ  Η Θ Τ












































































































5ΓΝΓΕς ΗΤΘΟ ςϑΓ  ΞΘΝςΧΙΓ ΗΝΩΕςΩΧςΚΘΠ4/5 ΗΝΩΕςΩΧςΚΘΠ ϑΧΤΟΘΠΚΕ ΗΝΩΕςΩΧςΚΘΠ ΚΠςΓΤϑΧΤΟΘΠΚΕ ΗΝΩΕςΩΧςΚΘΠ
  ΨΧΞΓΗΘΤΟΥ ΞΓΕςΘΤΥ&//ϑΧΤΟΘΠΚΕΥ ΓΞΓΠς ΦΓςΧΚΝΥ♣ ,ΧΡΧΠΓΥΓ
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ΚΠςΓΙΤΧΝ ΡΘΨΓΤ ΕΘΠΥΩΟΡςΚΘΠ ΥΕΤΓΓΠ ΘΤ ΦΓΟΧΠΦ ΥΕΤΓΓΠ ΘΠΓ Χς Χ ςΚΟΓ
+Π ςϑΓ6+/∋ 2.16ΥΕΤΓΓΠ [ΘΩ ΕΧΠ ΕΘΝΝΓΕς ΧΝΝ ΘΗ ςϑΓ ΥΕΤΓΓΠΥ ςϑΧς ΧΤΓ
ΕΩΤΤΓΠςΝ[ΘΡΓΠΧΠΦΡΤΚΠςςϑΓΟΘΠΧΥΚΠΙΝΓΥϑΓΓς
Π
%ΘΠΞΓΤς ΦΧςΧ ΦΚΥΡΝΧ[ΓΦ ΚΠ ςϑΓ6+/∋2.16ΘΤ ΓΞΓΠς


































































































2ΘΨΓΤ 2	∗ΧΤΟ #..Α& 2ΘΨΓΤ 2	∗ΧΤΟ #..Α&
6ΤΧΠΥΚΓΠςΘΞΓΤΞΘΝςΧΙΓ Ο Ο Ο 8ΘΝςΧΙΓΩΠ∆ΧΝΧΠΕΓΗΧΕςΘΤ Ο Ο Ο
8ΘΝςΧΙΓΥΨΓΝΝ Ο Ο Ο %ΩΤΤΓΠςΩΠ∆ΧΝΧΠΕΓΗΧΕςΘΤ Ο Ο Ο
8ΘΝςΧΙΓΦΚΡ Ο Ο Ο ∗ΧΤΟΘΠΚΕΞΘΝςΧΙΓ Ο Ο
+ΠΥςΧΠςΧΠΓΘΩΥΚΠςΓΤΤΩΡςΚΘΠ Ο Ο Ο ∗ΧΤΟΘΠΚΕΕΩΤΤΓΠς Ο Ο
(ΤΓΣΩΓΠΕ[ Ο Ο Ο ∗ΧΤΟΘΠΚΕΡΘΨΓΤ Ο Ο
4/5ΞΘΝςΧΙΓ Ο Ο Ο ∗ΧΤΟΘΠΚΕΞΘΝςΧΙΓΕΩΤΤΓΠςΡϑΧΥΓΦΚΗΗΓΤΓΠΕΓ Ο Ο
4/5ΕΩΤΤΓΠς Ο Ο Ο +ΠςΓΤϑΧΤΟΘΠΚΕΞΘΝςΧΙΓ Ο
8ΘΝςΧΙΓΡΓΧΜ Ο Ο Ο +ΠςΓΤϑΧΤΟΘΠΚΕΕΩΤΤΓΠς Ο
%ΩΤΤΓΠςΡΓΧΜ Ο Ο Ο 6ΘςΧΝϑΧΤΟΘΠΚΕΞΘΝςΧΙΓΦΚΥςΘΤςΚΘΠΗΧΕςΘΤ Ο Ο Ο
∋ΗΗΓΕςΚΞΓΡΘΨΓΤ Ο Ο Ο 6ΘςΧΝϑΧΤΟΘΠΚΕΕΩΤΤΓΠςΦΚΥςΘΤςΚΘΠΗΧΕςΘΤ Ο Ο Ο
#ΡΡΧΤΓΠςΡΘΨΓΤ Ο Ο Ο 6ΘςΧΝΚΠςΓΤϑΧΤΟΘΠΚΕΞΘΝςΧΙΓΦΚΥςΘΤςΚΘΠΗΧΕςΘΤ Ο
4ΓΧΕςΚΞΓΡΘΨΓΤ Ο Ο Ο 6ΘςΧΝΚΠςΓΤϑΧΤΟΘΠΚΕΕΩΤΤΓΠςΦΚΥςΘΤςΚΘΠΗΧΕςΘΤ Ο
2ΘΨΓΤΗΧΕςΘΤ&ΚΥΡΝΧΕΓΟΓΠςΡΘΨΓΤΗΧΕςΘΤ Ο Ο Ο −ΗΧΕςΘΤ Ο Ο Ο
(ΝΚΕΜΓΤ♣82Υς2Νς Ο Ο Ο







































































































































































































































































































































• No requiere mantenimiento 
gracias a la refrigeración por 
convección
Sencillo
• Sistema de conexión de 
CC SUNCLIX
Universal
• Para montaje en interiores y a la 
intemperie
• Adecuado para la toma a tierra 
del generador*
SUNNY BOY 1200 / 1700 / 2500 / 3000
Tecnología probada para inversiones seguras
Aplicables de forma universal: gracias a su separación galvánica, los inversores Sunny Boy 1200, 1700, 2500 y 3000 se 
usan en diferentes redes de CA. Además, estos equipos son adecuados para una sencilla toma a tierra del generador. Su 
seccionador de carga de CC ESS integrado facilita la instalación y reduce al mismo tiempo los costes de montaje. Equipados 
con el sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPP) OptiTrac, encuentran siempre el punto de trabajo óptimo, 
incluso cuando las condiciones meteorológicas son cambiantes. Así, convierten de forma fiable la energía solar en rendimientos 
solares. 



























































































































































Interfaz RS485 485PB-NR Bluetooth® Piggy-Back
BTPBINV-NR
Kit de toma a tierra 
”positiva”
ESHV-P-NR
Kit de toma a tierra 
”negativa”
ESHV-N-NR








Potencia máxima de CC (con cos ϕ=1) 1320 W 1850 W 2700 W 3200 W
Tensión máx. de CC 400 V 400 V 600 V 600 V
Rango de tensión MPP 100 V – 320 V 147 V – 320 V 224 V – 480 V 268 V – 480 V
Tensión nominal de CC 120 V 180 V 300 V 350 V
Tensión de CC mín. / tensión inicial 100 V / 120 V 139 V / 180 V 224 V / 300 V 268 V / 330 V
Corriente máx. de entrada / por String 12,6 A / 12,6 A 12,6 A / 12,6 A 12 A / 12 A 12 A / 12 A
Cantidad de seguidores del punto de máxima potencia (MPP) / 
Strings por seguidor del punto de máxima potencia (MPP) 1 / 2 1 / 2 1 / 3 1 / 3
Salida (CA)
Potencia nominal de CA (a 230 V, 50 Hz) 1200 W 1550 W 2300 W 2750 W
Potencia aparente de CA máxima 1200 VA 1700 VA 2500 VA 3000 VA
Tensión nominal de CA; rango 220, 230, 240 V;
180 V – 260 V
220, 230, 240 V;
180 V – 260 V
220, 230, 240 V;
180 V – 260 V
220, 230, 240 V;
180 V – 260 V
Frecuencia de red de CA; rango 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz
Corriente máx. de salida 6,1 A 8,6 A 12,5 A 15 A
Factor de potencia (cos ϕ) 1 1 1 1
Fases de inyección / fases de conexión 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Rendimiento
Rendimiento máx. / rendimiento europeo 92,1 % / 90,9 % 93,5 % / 91,8 % 94,1 % / 93,2 % 95,0 % / 93,6 %
Dispositivos de protección
Protección contra polarización inversa (CC) ● ● ● ●
Seccionador de carga de CC ESS ● ● ● ●
Resistencia al cortocircuito (CA) ● ● ● ●
Monitorización de cortocircuito a tierra ● ● ● ●
Monitorización de red (SMA Grid Guard) ● ● ● ●
Con separación galvánica / unidad de monitorización 
de corriente de fallo sensible a la corriente universal ●/— ●/— ●/— ●/—
Clase de protección / categoría de sobretensión I / III I / III I / III I / III
Datos generales
Dimensiones (ancho / alto / fondo) en mm 440 / 339 / 214 440 / 339 / 214 440 / 339 / 214 440 / 339 / 214
Peso 23 kg 25 kg 28 kg 32 kg
Rango de temperatura de servicio –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C
Emisiones de ruido (típicas) ≤ 41 dB(A) ≤ 46 dB(A) ≤ 33 dB(A) ≤ 30 dB(A)
Consumo característico nocturno < 0,1 W < 0,1 W < 0,25 W < 0,25 W
Topología Transformador de baja frecuencia Transformador de baja frecuencia Transformador de baja frecuencia Transformador de baja frecuencia
Sistema de refrigeración Convección Convección Convección Convección
Tipo de protección electrónica / área de conexión (según CEI 60529) IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65 IP65 / IP65
Clase climática (según CEI 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H 4K4H
Características
Conexión de CC: SUNCLIX ● ● ● ●
Conexión de CA: terminal de tornillo / conector / terminal de muelle —/●/— —/●/— —/●/— —/●/—
Display: línea de texto / gráfico ●/— ●/— ●/— ●/—
Interfaces: RS485 / Bluetooth® ○/○ ○/○ ○/○ ○/○
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificados y autorizaciones 
(otros a petición)
CE, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1*, 
DK 5940**, RD 1663, G83/1-1, 
CER/06/190 (sólo SB 1700), PPC, AS4777, 
EN 50438***, C10/C11, PPDS, IEEE 929
CE, VDE 0126-1-1, DK 5940**, RD 1663, G83/1-1, 
CER/06/190, PPC, AS4777, EN 50438***, 
C10/C11, PPDS
* Bajo peticion  ** Sólo válido para la versión IT *** No se aplica a todas las desviaciones nacionales de la norma EN 50438
● De serie     ○ Opcional     — No disponible     Datos en condiciones nominales
Modelo comercial SB 1200 SB 1700 SB 2500 SB 3000
ANEXO H
























